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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИМИНИСТЕРСТВА
ПО ДЕЛАМ ГРА}ЦДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВIЦАЦЛIИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО

крАснодАрскому чрЕзвыtIАЙным
крАю

(Главное управлецие МЧС России)
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Ответ на представление М 50/57

Направляем информацию о проведенных мероприятиях в МАоУ соШ
J\Ъ9 расположенного по адресу: з izzgo Краснодарский край Отрадненский
район,станица Отрадная,улица Мира 9 по устранению нарушен ий, указанныхпо итогам прокурорской проверки соблюдения противопожарной
безопасности в авryсте 202З.одu.

1, НаСТОЯЩее ПРеДСТаВЛеНИе рассмотрено 14 сентября специ€tлистами, а
именно;
Марченко н.н., Кравченко л.н., Якубиной я.в., Каргенич о.н.,
Чариковым В.В., Генсюровский с.н., СерЬв А.А..

2, С лицами, ответственными за противопожарную безопасностъ учрежденияпроведен повторный инструктаж о мерах пожарной безопасности, сделана
отметка в журнале инструктажа противопожарной безопасности с личной
подписъю инструктируемого.

З, Создана комиссиЯ пО расследованию нарушений и не выполнениям
требований правил пожарной безо.ru""оar". ко*"a"ия установила срок
устранения нарушений до 22 сентября 202Зrода. В комиссию вошли
следующие специЕIгIисты: Марченко Н.Н., Кравченко Л.Н., Якубиной я.в.,
Каргенич о,Н., Чариков В.В. Прик€в о .о.ruЪ. комиссии прилагается.

4, С перСоналоМ мАоУ соШ }гэО проведен дополнительный инструктаж по
противопожарной безопасности и пожарно-технических минимумов.

5. Приняты меры по устранению вьUIвленных недостатков, а именно:



дкт об исправности наружного противопожарного водоснабжения

прилагается;

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с

тр еб ован Й-r, у становленными р азделом ХVЦI Пр авил

противопожарного режима, уr"ф*д.ннъll ПП Ns |479 от 16.09,2020, (

Постановление Правительства от 16.09.2020 Ns |479 п,2), Приведена в

соответствие;
с лицами осуществляющими охрану учреждения проведен

допопнительный инструктаж и занесен в журнал учета
противопожарных инструктажей ;

в журнал экспJIуатации систем необходимая информация внесена в

полном объеме ответственным лицом;
первичные средства пожаротушениrI, распопоженные в пожарном

щите, приведены в исправное состояние, приобретены новые

огнетушители;
пожарный щит на входе в учреждение укомплектован емкостью с

водой 0,2 м.куб.;
на лестничных клетках здания все двери укомплектованы

приспособлениями для само закрывания;

Заключен ия насоответствиrI качества огнезаЩитной обработкИ

деревянНых консТрукций кровли зданиrI прилагается ;

дкт проверки огнезащитной обработки [рилагаеться;

сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на

отдепочные матери€lлы пола ( пинолиум) расположенных на путях

эвакуации |,2 и 3 этажей прилагается;
iкт рабОт по техНическомУ обслуживанию системы пожарной

сигнzшизации и контракт на обсrryживание системы прилагается,

Исполняющий обязанности

директора школы
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