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I Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинградского городского поселения Ленинградского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2013-2018 года, инвестиционных программ электроснабжающей организации ОАО «Кубаньэнерго» на 2015-2019гг., и в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 01 октября 2013 года № 359/ГС.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

· технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

· балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

· доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

· надежности работы системы;

· качество поставляемого ресурса;

· ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

· даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Ленинградского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы                                  (электроснабжение).
Муниципальное образование Ленинградский район находится в северной степной зоне Краснодарского края, на территории Азово-Кубанской низменности. Ландшафт района – степной, с течением рек Средний Челбас, Челбас, Сосыка, истоков Албашей. 
В состав Ленинградского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:
 ст. Ленинградская,
 х. Андрющенко,
 х. Восточный,
 х. Краснострелецкий.
Существующая и проектная численность населения на 2014-2034г.г. по населенным пунктам  

                                                                                             Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	Численность населения, человек

	
	
	2014 год
	2034 год
	с учетом резервной территории

	I
	Ленинградское сельское поселение, всего
	38143
	41121
	44011

	1
	ст. Ленинградская
	37227
	40100
	42990

	2
	х. Андрющенко
	305
	350
	350

	3
	х. Восточный
	410
	470
	470

	4
	х. Краснострелецкий
	201
	201
	201


Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В перспективе предусматривается дальнейший рост численности населения, а также увеличение масштабов жилищного строительства.

При полной реализации проекта планируется строительство 863 индивидуальных домов с приусадебными участками,  130 домов блокированного типа.

Потребность в новой селитебной территории для Ленинградского сельского поселения в разрезе населённых пунктов представлена в таблице 2.
                                                                                                              Таблица 2

	Наименование н/п
	Проектная застройка

	
	усадебная
	блокированная

	
	кол-во домов
	кол-во чел.
	потребность в селитебной территории, га
	кол-во домов
	кол-во чел.
	потребность в селитебной территории, га

	1 станица Ленинградская*
	828
	2 483
	124,2
	130
	390
	16,9

	2 хутор Андрющенко**
	15
	45
	3,5
	-
	-
	-

	3 хутор Восточный**
	20
	60
	4,6
	-
	-
	-

	4 хутор Краснострелецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по поселению:
	863
	2 588
	132,3
	130
	390
	16,9


*Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,15  га на 1 дом для  усадебной застройки, 0,13 га на 1 дом для блокированной застройки.
**Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,23  га на 1 дом.

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории на расчетный период до 2034 года составляет 149,2 га, в том числе:

- 141,1 га – для обеспечения проектного населения ст.Ленинградской; 

- 3,5 га – для обеспечения населения х.Андрющенко;

- 4,6 га – для обеспечения населения х.Восточного.
В перспективе с ростом численности населения, планируется увеличение емкости во всех сферах обслуживания, развитие объектов отдыха, физкультуры и спорта.
Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2034 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания поселения.
Генеральным планом Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на расчетный период  в два этапа: до 2024 года и 2034 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:
                                                                                                                     Таблица 3
	№№ п.п.
	Наименование    
	Нормативная потребность  населения (тыс. чел.)
	Сохраняется в существующих        учреждениях населенного пункта
	Новое строительство
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения, всего по поселению
	2247
	1867
	440
	 

	
	в том числе
	
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	2195
	1832
	370
	 

	
	хутор Андрющенко
	17
	 
	50
	Д/с с начальной школой

	
	хутор Восточный
	26
	35
	0
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	9
	 
	20
	Д/с с начальной школой

	2
	Общеобразовательные школы, всего по поселению 
	4976
	4898
	500
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	4856
	4818
	500
	с учетом обслуживания резервных жилых территорий

	
	хутор Андрющенко
	46
	 
	0
	ст.Ленинградская

	
	хутор Восточный
	53
	80
	0
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	21
	 
	0
	ст.Ленинградская

	3
	Внешкольные учреждения
	498
	575
	300
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	486
	575
	300
	ДШИ

	
	хутор Андрющенко
	5
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	5
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	2
	 
	 
	 

	4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	398
	245
	0
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	388
	245
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	4
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	4
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	2
	 
	 
	 

	Учреждения здравоохранения и социального обслуживания

	5
	Стационары всех типов
	420
	470
	80
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	409
	470
	80
	 

	
	хутор Андрющенко
	4
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	5
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	2
	 
	 
	 

	6
	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	747
	1110
	150
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	728
	1110
	150
	 

	
	хутор Андрющенко
	6
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	9
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	4
	 
	 
	 

	7
	Фельдшерские и фельдшерско-аккушерские пункты
	0
	3
	0
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	 
	 
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	 
	1
	 
	 

	
	хутор Восточный
	 
	1
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	 
	1
	 
	 

	8
	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	4
	6
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	 
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	0
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	0
	 
	 
	 

	9
	Аптеки
	6
	8
	0
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	6
	8
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	0
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	0
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	0
	 
	 
	 

	Учреждения культуры и искусства

	10
	Клубы
	3290
	1636
	1500
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	3208
	1293
	1500
	 

	
	хутор Андрющенко
	28
	123
	 
	 

	
	хутор Восточный
	38
	78
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	16
	142
	 
	 

	11
	Библиотеки
	206
	179,4
	21,6
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	201
	179,4
	22
	 

	
	хутор Андрющенко
	2
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	2
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	1
	 
	 
	 

	12
	Кинотеатры
	1038
	124
	800
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	1003
	124
	800
	 

	
	хутор Андрющенко
	12
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	16
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	7
	 
	 
	 

	Физкультурно-спортивные сооружения

	13
	Спортивные залы общего пользования
	3290
	2762
	1575
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	3208
	2762
	1500
	 


	
	хутор Андрющенко
	28
	 
	40
	 

	
	хутор Восточный
	38
	 
	35
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	16
	 
	 
	 

	14
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	1029
	0
	240
	0

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	1003
	н/д
	240
	 

	
	хутор Андрющенко
	9
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	12
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	5
	 
	 
	 

	15
	Плоскостные спортивные сооружения
	80161
	48220
	30907
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	78171
	48220
	29950
	 

	
	хутор Андрющенко
	682
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	916
	 
	565
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	392
	 
	392
	 

	Предприятия торговли и общественного питания

	16
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	12336
	31309
	990
	 

	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	12030
	31193
	800
	 

	
	хутор Андрющенко
	105
	35
	70
	 

	
	хутор Восточный
	141
	51
	90
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	60
	30
	30
	 

	 
	Рыночные комплексы
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	1604
	н/д
	1300
	 

	
	хутор Андрющенко
	14
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	19
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	8
	 
	 
	 

	17
	Предприятия общественного питания
	1645
	1363
	290
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	1604
	1363
	240
	 

	
	хутор Андрющенко
	14
	 
	20
	 

	
	хутор Восточный
	19
	 
	20
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	8
	 
	10
	 

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	18
	Предприятия бытового обслуживания
	287
	220
	69
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	281
	220
	60
	 

	
	хутор Андрющенко
	2
	 
	3
	 

	
	хутор Восточный
	3
	 
	3
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	1
	 
	3
	 

	19
	Прачечные
	2467
	280
	0
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	2406
	280
	0
	 

	
	хутор Андрющенко
	21
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	28
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	12
	 
	 
	 

	20
	Химчистки
	94,6
	0
	30
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	92,2
	н/д
	30
	 

	
	хутор Андрющенко
	0,8
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	1,1
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	0,5
	 
	 
	 

	21
	Банно-оздоровительные комплексы
	287
	296
	30
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	281
	296
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	2
	 
	10
	 

	
	хутор Восточный
	3
	 
	10
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	1
	 
	10
	 

	22
	Гостиницы
	247
	50
	0
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	241
	50
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	2
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	3
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	1
	 
	 
	 

	23
	Кладбище традиционного захоронения
	9,9
	3,1
	15,9
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	9,62
	3,10
	15,90
	 

	
	хутор Андрющенко
	0,08
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	0,11
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	0,05
	 
	 
	 

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	24
	Отделения связи
	4
	6
	1
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	4
	5
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	0
	1
	 
	 

	
	хутор Восточный
	 
	 
	1
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	0
	 
	 
	 

	25
	Отделения, филиалы банка, операционные кассы
	4
	7
	0
	 

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	
	станица Ленинградская
	4
	7
	 
	 

	
	хутор Андрющенко
	0
	 
	 
	 

	
	хутор Восточный
	0
	 
	 
	 

	
	хутор Краснострелецкий
	0
	 
	 
	 


III. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.
3.1. Описание организационной структуры.

По климатическим условиям Ленинградское сельское поселение,  согласно СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 относится:

- по расчетному значению снегового покрова    –       район – I;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра          –       район – III;

- по толщине стенки гололеда                              –                     III;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе     –     район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле        –     район 25;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе                                    –      район 150.  
Ленинградское СП питается от электросетей РРЭС Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» и Ленинградской РЭК «Районная электросетевая компания».
        Ресурсоснабжающие  организации  приведены  в таблице 4
                                                                                                                       Таблица 4.
	Наименование организации
	Виды деятельности

(производство / транспортировка)

	Ленинградские РРЭС Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго»
	
	транспортировка

	Ленинградский РЭК «Районная электросетевая компания»
	
	транспортировка


   Список населенных пунктов обслуживаемых  Ленинградским  сетевым  участком ЛРЭС.
Таблица 5.
	
	
	

	Ленинградский  СУ
	ст. Ленинградская,
х. Андрющенко,
 х. Восточный,
 х. Западный,
 х. Краснострелецкий,
 х. Ромашки .
	


3.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.
       Электроснабжение Муниципального образования Ленинградское сельское поселение осуществляется от пяти центров питания (ЦП):  2 ПС 110 кВ и 3 ПС 35 кВ.  

          Установленная мощность ЦП-110 кВ составляет – 42,0 МВА.

          Установленная мощность ЦП-35 кВ составляет   –  27,1 МВА.
    Питающий центр  ПС-35/10  «Сахарный завод» является собственностью ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» , поэтому не учитывается в располагаемой мощности центров пита системы  электроснабжения ЖКХ Ленинградского СП. 
      От центров питания, участвующих в электроснабжении потребителей Ленинградского СП, в максимум нагрузок  за 2013 год покрывались нагрузки в размере  40,89 МВт. 
    Суммарное потребление электрической энергии по сельскому поселению составило на 2013г.  - 140071,6 тыс. кВт.ч.

       Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 6.
Таблица 6.
	Наименование

ПС
	Мощность фактич.

каждого 

 тр-ра
	Энергопотре
биели:

(населенные пункты, пром. и с/х объекты)
	Техн.
состо
яние

(год 
стр-ва)
(остато
чный ресурс оборудования)
	Возможность расширения (макс. эл.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта
	Место

расположения

и

ведомственная принадлежн.

	ПС-110/35/10 кВ Ленинградская 
	Т-1 16000 кВА

Т-2 16000 кВА
	Ленинградская,  

Уманская,

 Водовод,

 Заводская
	1974
	Реконстру
кция
	ЛРЭС, ст.Ленинградская

	ПС-35/10  

Ленинградская
	Т-1 5600 кВА

Т-2 6300 кВА
	Ленинградская
	1967
	Реконструк
ция
	ЛРЭС ст.Ленинградская

	ПС-35/10 

Рощинская 
	Т-1 4000 кВА

Т-2 4000 кВА
	Ленинградская
	1979
	Реконструк
ция
	ЛРЭС ст.Ленинградская

	ПС-35/10 

Сах-й завод 
	Т-1 3200 кВА

Т-2 4000 кВА
	
	
	
	Потребительская ст.Ленинградская

	ПС-110/10 кВ «Ромашка»
	Т-1 10000 кВА


	х. Западный
	
	Реконструк
ция
	ЛРЭС х. Западный    

ст Ленинградская  

х Ромашки


 Существующие максимальные нагрузки центров питания на 2013г представлены в таблице 7.
Таблица 7.

	Наименование центра питания, ПС класс напряжения
	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.,     в том числе с разбивкой по трансформаторам
	Допустимая мощность при режиме
	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки 
	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП 
	Фактический резерв мощности ЦП 
	Фактический резерв мощности ЦП
	Заключение по фактическому резерву

	 
	ΣSуст
	Т-1
	Т-2
	 n-1(в гр. 3 исключается наибольшая мощность трансформатора, оставшаяся умножается на 1,05), S доп
	
	
	
	
	

	 
	МВА
	МВА
	МВА
	S, МВА
	Sмакс, МВА
	S, МВА
	 Pрез, МВт
	Sрез, МВА
	 

	110/35/10
 «Ленинградская»
	32
	16
	16
	16,8
	26,29
	4,43
	-18,33
	-21,6
	закрыт

	35/10 
«Ленинградская»
	11,9
	5,6
	6,3
	5,88
	7,9
	4,43
	-5,49
	-6,45
	закрыт

	35/10 «Рощинская»
	8
	4
	4
	4,2
	6,13
	2,47
	-3,74
	-4,4
	закрыт

	35/6 «Сах. завод»
	7,2
	4
	3,2
	3,36
	0,57
	0
	2,37
	2,79
	закрыт

	Итого на ПС:                          (на шинах 6-10 кВ 
	 
	 
	 
	 
	40,89
	 
	 
	 
	 


        Суммарная установленная мощность подстанций составляет      97,71  МВА.

        Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 6 кВ и до 1 кВ.
Распределение  электроэнергии Ленинградского СП осуществляться по радиальной, магистральной и комбинированной схемам.  Электроснабжение большинства потребителей Ленинградского СП осуществляется по радиальной и петлевой схемам. 
       В Ленинградском сельском поселении  в системе электроснабжения в настоящее время задействовано по данным филиала «РРЭС Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго»   399 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 428 трансформатора.
             Количество промышленных и сельскохозяйственных ТП:   -     194 шт.

             Количество ТП используемых для нужд ЖКХ:                      -     205 шт.
      Количество трансформаторов имеющих срок эксплуатации более 25 лет:      -337 шт, что составляет   -    87%.
      Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 68 %, в центральной часть станицы – 80% . 

      Характеристики существующих трансформаторных подстанций Ленинградского сельского  поселения представлены в таблице 8.
Таблица 8.
	Наименование
	Мощность                                                      проектная/фактич.  
	Энергопотреб-ли: жилой сектор, админ., бытовые, пром. и с/х объекты)
	Техн. состояние (год стр-ва) (остаточный ресурс оборудования)
	Возможность расширения (макс. эл. нагрузка.), реконстр. или стр-во нового объекта
	Место расположения и ведомственная принадлежность

	КТП-Лг-1-1
	/100
	ж/с
	2003 (30%)
	стр-во
	ч.с.п/к Ленинский-ул.Выгонная, ЛРЭС

	КТП-Лг-1-3
	/100
	пром.,ж/с
	1993 (100%)
	стр-во
	ПУЖКХ ул.Юбилейная-Южная, ЛРЭС

	КТП-Лг-1-4
	/160
	ж/с
	1999 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Раздольная-
п/к Ленинский, ЛРЭС

	КТП-Лг-1-5
	/160
	ж/с
	1991 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Юбилейная-
п/к Крестьянский, ЛРЭС

	КТП-Лг-1-28
	/160
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Энергетиков-Южная, ЛРЭС

	КТП-Лг-1-55
	/100
	ж/с
	2006 (32%)
	стр-во
	ч.с.ул.Юбилейная-Сенная, ЛРЭС

	КТП-Лг-1-752
	/160
	ж/с, админ.
	1982 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Братская-Юбилейная, ЛРЭС

	КТП-Лг-1-817П
	/400
	админ.
	 
	стр-во
	АЗС № 63, ул.Вокзальная, потребительская

	КТП-Лг-1-191П
	250+160
	админ.
	
	
	

	КТП-Лг-1-120
	630
	вещ/рынок
	
	
	вещ/рынок

	КТП-Лг-1-904
	2х400
	вет/лаб
	
	
	вет/лаб

	КТП-Лг-1-869п
	250
	80 кв ул Ленина
	
	
	80 кв ул Ленина

	
	
	
	
	
	

	КТП-Лг-2-54
	/63
	пром.
	1997 (86%)
	стр-во
	к.завод к-за "Ленина", ЛРЭС

	КТП-Лг-2-57
	/100
	пром.
	1973 (0%)
	стр-во
	 отд 1 Умань-200 полевая бригада, ЛРЭС

	КТП-Лг-2-712
	/250
	пром.
	1984 (100%)
	стр-во
	сад.бр.№2 к-з "Ленина", ЛРЭС

	КТП-Лг-2-781
	/630
	пром.
	1986 (100%)
	стр-во
	к.завод к-за "Ленина", ЛРЭС

	КТП-Лг-2-945
	/100
	пром.
	 
	 
	к.завод к-за "Ленина", промзона,  ЛРЭС

	КТП-Лг-2-743
	250
	СТФ-1
	
	
	СТФ-1

	КТП-Лг-2-943
	100
	АЗС Кирп.З-Д "Шевченко"
	
	
	АЗС Кирп.З-Д "Шевченко"

	КТП-Лг-2-58
	100
	СТФ-"В"
	
	
	СТФ-"В"

	
	
	
	
	
	

	КТП-Лг-3-30
	/250
	пром.
	1977 (100%)
	стр-во
	инкубатор ул.Юбилейная, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-747
	/63
	пром.
	1998 (100%)
	стр-во
	склад газ.баллонов, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-37
	/160
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Вокзальная-ул.Станционная, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-741
	/100
	ж/с, пром.
	1972 (100%)
	стр-во
	ОАО "Лазурит" ул.Станционная, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-209
	/250
	ж/с
	1996 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Светлая-п/к Короткий, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-42
	/400
	ж/с, админ.
	1978 (100%)
	стр-во
	Агропромэнерго ул.Энергетиков, ЛРЭС

	ЗТП-Лг-3-38


	/60
	пром.
	1998 (100%)
	стр-во
	склад ООО"Молоко", ЛРЭС

	КТП-Лг-3-902


	/100
	ж/с
	1981 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Южная, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-821
	/100
	пром.
	 
	 
	База, ул.Станционная, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-944
	/100
	пром.
	 
	 
	ул.45км ст.Уманской, ЛРЭС

	КТП-Лг-3-739П
	/160
	админ.
	 
	стр-во
	заготконтора, потребительская

	КТП-Лг-3-816П
	/63
	админ.
	 
	стр-во
	ООО "Юнкер", потребительская

	КТП-Лг-3-935П
	/100
	пром.
	 
	стр-во
	СТО, ул.Юбилейная 2, потребительская

	ЗТП-Лг-3-782П
	/160
	админ.
	 
	 
	Мед.склад, ул.Станционная, потребительская

	КТП-Лг-3-35П
	/160
	админ.
	 
	 
	АТП, ул.Южная, потребительская

	КТП-Лг-3-753П
	/180
	пром.
	 
	 
	Ариадна-Юг, цех металлоконструкций, потребительская

	КТП-Лг-3-874П
	/250
	пром.
	 
	 
	ООО Флора, промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-862П
	/160
	пром.
	 
	 
	Монолит,промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-730П
	/250
	пром.
	 
	 
	ООО МТС, потребительская

	КТП-Лг-3-829П
	/160
	пром.
	 
	 
	АБЗ ДПМК, потребительская

	КТП-Лг-3-40П
	/630
	пром.
	 
	 
	ДРСУ, АБЗ, потребительская

	КТП-Лг-3-172П
	/400
	пром.
	 
	 
	Агро-Кубань, склады, промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-786П
	/160
	пром.
	 
	 
	ЧП Харченко, склады, промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-879П
	/25
	пром.
	 
	 
	Арт.скважина, промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-117П
	/63
	пром.
	 
	 
	КФХ "Семья", промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-892П
	/250
	пром.
	 
	 
	СТО "Москвич", промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-171П
	/100
	пром.
	 
	 
	ООО "Агроинвест Плюс", промзона, потребительская


	КТП-Лг-3-863П
	/63
	пром.
	 
	 
	Асфальт, промзона, потребительская

	КТП-Лг-3-43П
	250
	пром.
	
	
	пром. Хлеб з-д

	КТП-Лг-3-754П
	250
	пром.
	
	
	бойня

	КТП-Лг-3-925П
	10
	пром.
	
	
	ИП Еськов

	
	
	
	
	
	

	КТП-Лг-4-63
	/250
	пром.
	2006 (25%)
	стр-во
	аэродром ООО "Родничок" СКВО, ЛРЭС

	КТП-Лг-4-931П
	/400
	пром.
	 
	 
	Акимов сад, потребительская

	КТП-Лг-4-827
	/400
	пром.
	2006 (27%)
	стр-во
	фруктохранилище к-за "Ленина", ЛРЭС

	КТП-Лг-4-200
	/63
	пром.
	 
	 
	ж/д вокзал, ул.Станционная, потребительская

	
	
	
	
	
	

	ЗТП-Лг-5-199
	/400
	пром.
	1984 (98%)
	стр-во
	Агропромснаб промзона, ЛРЭС

	КТП-Лг-5-873П
	/630
	пром.
	 
	 
	ООО Век, потребительская

	КТП-Лг-5-883П
	/63
	пром.
	 
	 
	Кориандровый з-д, промзона, потребительская

	КТП-Лг-5-872П
	160
	пром.
	
	
	пром. Ариадна-Юг

	
	
	
	
	
	

	КТП-Лг-6-2
	/250
	ж/с
	1999 (85%)
	стр-во
	ч.с.ул.Вокзальная-Железнодорожная, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-88
	/100
	ж/с
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Чкалова-Братская, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-115
	/250
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Жлобы-Коммунальная, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-116
	/160
	ж/с, админ.
	1984 (100%)
	стр-во
	ч.с.п/к Больничный, мед.центр, ЛРЭС 

	ЗТП-Лг-6-128
	/250
	 пром.
	1983 (100%)
	стр-во
	х.двор к-за "Ленина", ЛРЭС

	ЗТП-Лг-6-129
	/250
	ж/с
	1969 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Победы-Коммунальная, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-130
	/160
	ж/с
	1984 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Чернышевского, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-133
	/315
	ж/с
	1978 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Набережная-Коммунальная, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-136
	/250
	ж/с
	1978 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Пролетарская-Казачья, ЛРЭС

	ЗТП-Лг-6-154
	/250
	админ.
	1988 (62%)
	стр-во
	д.сад, ул.302 Дивизии, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-165


	/160
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.п/к Вокзальный, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-724
	/250
	ж/с
	1977 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Коммунальная-Победы, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-803


	/160
	пром.
	1976 (100%)
	стр-во
	АЗС ул.Народная, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-846
	/100
	админ.
	1988 (100%)
	стр-во
	ДК Октябрь ул.Красная, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-890
	/250
	ж/с
	1981 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Набережная 50-кв.дом, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-946
	/160
	пром.
	 
	 
	И.П. Крапива, район бани, ул.Набережная, ЛРЭС

	КТП-Лг-6-860П
	/160
	админ.
	 
	стр-во
	Племстанция, ул.Победы, потребительская

	КТП-Лг-6-939П
	/100
	админ.
	 
	стр-во
	Медицинский центр "Гиппократ", ул.Победы, потребительская

	КТП-Лг-6-134П
	/160
	админ.
	 
	 
	БТИ, ул.Набережная, потребительская

	ЗТП-Лг-6-132П
	/320
	админ.
	 
	 
	Вин.завод  Акимова, потребительская

	КТП-Лг-6-90п
	250
	админ.
	
	
	админ. Пед. Уч

	КТП-Лг-6-116
	160
	Крестянская П
	
	
	Крестянская П

	КТП-Лг-6-130
	160
	ж/с 
	
	
	ж/с Чернышевского*302 див

	КТП-Лг-6-131
	250
	админ.
	
	
	СОШ-13

	КТП-Лг-6-803
	63
	ж/с 
	
	
	ул Октябрьская

	КТП-Лг-6-846
	100
	админ.
	
	
	ДК Октябрь

	
	
	
	
	
	

	КТП-Лг-7-71
	/315
	пром.
	1976 (100%)
	стр-во
	"Транссельхозтехника", ЛРЭС

	КТП-Лг-7-113П
	/63
	пром.
	 
	стр-во
	Автозапчасти, промзона, потребительская

	КТП-Лг-7-760П
	/100
	пром.
	 
	стр-во
	Ч.П. Арутюнян, промзона, потебительская

	КТП-Лг-7-927П
	/25
	пром.
	 
	стр-во
	И.П.Мигачев А.С., потребительская

	КТП-Лг-7-947П
	/100
	пром.
	 
	стр-во
	И.П.Козенов, промзона, потребительская

	КТП-Лг-7-62П
	/63
	пром.
	 
	 
	АЗС Роснефть, выезд на Каневскую, потребительская

	КТП-Лг-7-70П
	/400
	пром.
	 
	 
	ООО Век, производственная база,  потребительская

	КТП-Лг-7-71П
	/250
	сельхоз.объекты
	 
	 
	ИП Акимов, сады, потребительская

	КТП-Лг-7-56П
	/40
	пром.
	 
	 
	АЗС Лукойл, выезд на Каневскую, потребительская

	КТП-Лг-7-919П
	/100
	пром.
	 
	 
	ЧП Юрченко, промзона, потребительская

	КТП-Лг-7-72П
	/40
	пром.
	 
	 
	катодная защита, промзона, потребительская

	КТП-Лг-7-67П
	315
	пром.
	
	
	. Бр-2 Ленина

	КТП-Лг-7-69П
	160
	пром.
	
	
	МТФ-3

	КТП-Лг-7-195П
	100
	пром.
	
	
	БР-3

	КТП-Лг-7-711
	160
	пром.
	
	
	БР-3

	
	
	
	
	
	

	КТП-Лг-9-156


	/160
	админ.
	1981 (100%)
	стр-во
	спец.школа ул.Новая, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-64


	/100
	ж/с
	1977 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Новая-Победы, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-80
	/250
	ж/с, админ.
	1988 (100%)
	стр-во
	опт.база, д/сад, ул.302 Дивизии, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-79
	/160
	ж/с, пром
	2007 (20%)
	стр-во
	ул.Новая-п/к Элеваторный, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-81


	/160
	ж/с
	1987 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Новая, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-732


	/160
	ж/с
	1991 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Насыпная, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-815
	/100
	ж/с
	1984 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Пролетарская-п/к Веселый, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-833
	/63
	ж/с
	1986 (100%)
	стр-во
	ул.Насыпная-п/к Насыпный, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-82
	/100
	ж/с
	1977 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Новая-Чернышевского, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-52


	/160
	ж/с
	1974 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Веселая, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-83
	/160
	ж/с
	1997 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Веселая стадион к-за "Ленина", ЛРЭС

	КТП-Лг-9-84
	/160
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Насыпная-Веселая, ЛРЭС

	КТП-Лг-9-86
	/250
	пром.
	1982 (100%)
	стр-во
	хим.склад к-з "Киров", ЛРЭС

	КТП-Лг-9-135П
	/160
	пром.
	 
	 
	водозабор, потребительская

	КТП-Лг-9-880П
	/40
	пром.
	 
	 
	АЗС выезд на Павловскую, потребительская

	КТП-Лг9-85
	250
	с/х
	
	
	СТФ-1 Кирова

	КТП-Лг9-89
	400
	с/х
	
	
	Отд.3

	ЗТП-Лг9-796
	400
	с/х
	
	
	МТФ -3

	КТП-Лг9-91
	100
	ж/с
	
	
	х. Андрющенко

	КТП-Лг9-93
	40
	с/х
	
	
	МТФ-2

	КТП-Лг9-94
	250
	с/х
	
	
	Отд.2

	КТП-Лг9-46
	63
	ж/с
	
	
	х. Красносельский

	КТП-Лг9-95
	100
	ж/с
	
	
	х. Красносельский

	КТП-Лг9-48П
	250
	с/х
	
	
	Элеватор

	КТП-Лг9-123П
	100
	в/з
	
	
	в/з

	КТП-Лг9-742
	63
	с/х
	
	
	сад к-за Ленина

	КТП-Лг9-785
	40
	пром.
	
	
	кат.защита

	КТП-Лг9-865п
	10
	пром.
	
	
	кат.защита

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КТПП-Лг-10-887п
	2х630
	 админ.
	
	
	Гипермаркет Магнит потреб-я

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КТПП-Лг-11-92
	/630
	ж/с, админ.
	1987 (100%)
	стр-во
	ЛРЭС ул.Южная, ЛРЭС

	
	
	
	
	
	

	КТП-Лг-13-127
	250
	админ.
	
	
	Больница

	КТП-Лг-13-122п
	400
	админ.
	
	
	ПЭС

	КТП-Лг-13-765
	250
	админ.
	
	
	Больница

	КТП-Лг-13-126
	/100
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Выгонная-302 Дивизии, ЛРЭС

	КТП-Лг-13-776
	/250
	админ.
	1986 (100%)
	стр-во
	ЦРБ котельная , ЛРЭС

	ЗТП-Лг-13-125
	/320
	пром.
	1982 (100%)
	стр-во
	мастерские "Сельхозтехники" , ЛРЭС  

	КТП-Лг-13-734П
	/250
	админ.
	 
	стр-во
	ООО "Флора", ул.302 Дивизии, потребительская

	ЗТП-Лг-13-124П
	/100
	админ.
	 
	 
	Райгаз, ул.302 Дивизии, потребительская

	КТП-Лг-13-799П
	/250
	админ.
	 
	 
	СПМК, ул.302 Дивизии, потребительская

	
	
	
	
	
	

	ЗТП-Л-1-207


	/400
	пром.
	1997 (100%)
	стр-во
	Агрохимия, ЛРЭС

	КТП-Л-1-861П
	/630
	пром.
	 
	 
	РБУ ул.Станционная, потребительская

	КТП-Л-1-197П
	/100
	пром.
	 
	 
	Нефтебаза, ул.Станционная, потребительская

	ЗТП-Л-1-196П
	/560
	пром.
	 
	 
	Леннградский кирпичный з-д, промзона, потребительская

	КТП-Л-1-36П
	/100
	пром.
	 
	 
	Садовод сад.товарищество, потребительская

	КТП-Л-1-869П
	/250
	ж/с
	 
	 
	ч.с.ул.Крестьянская, потребительская

	ЗТП-Л-1-192
	250
	пром.
	
	
	Бр-5

	ЗТП-Л-1(2)-837
	400
	пром.
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	КТП-Л-2-184
	/100
	пром.
	1977 (100%)
	стр-во
	птицефабрика, ЛРЭС

	КТПП-Л-2-701
	/400
	пром.
	1981 (100%)
	стр-во
	птицефабрика, ЛРЭС

	КТПП-Л-2-702
	/250
	пром.
	1981 (0%)
	стр-во
	птицефабрика, ЛРЭС

	КТП-Л-2-210п
	 
	пром.
	100
	
	ОСК

	КТП-Л-2-787
	 
	пром.
	630
	
	Птице/ф-ка

	КТП-Л-2(1)-837
	 
	пром.
	400
	
	Птице/ф-ка

	
	
	
	
	
	

	КТПП-Л-3-726
	/250
	пром.
	1976 (100%)
	стр-во
	ГУСПХ СКВО, ЛРЭС

	КТПП-Л-3-727
	/250
	пром.
	1982 (100%)
	стр-во
	ГУСПХ СКВО, ЛРЭС

	
	
	
	
	
	

	КТП-Л-6-749
	 2х250
	пром.
	
	
	КРС, потребительская

	КТПП-Л-6-166
	/400
	пром.
	1976 (100%)
	стр-во
	КРС АВМ, ЛРЭС

	КТПП-Л-6-716
	/160
	пром.
	1980 (100%)
	стр-во
	КРС, ЛРЭС

	КТПП-Л-6-717
	/160
	пром.
	1980 (100%)
	стр-во
	КРС, ЛРЭС       

	КТП-Л-6-718


	/250
	пром.
	1980 (100%)
	стр-во
	КРС водозабор, ЛРЭС

	КТП-Л-6-721


	/250
	пром.
	1980 (100%)
	стр-во
	КРС корпуса, ЛРЭС

	КТПП-Л-6-729
	/250
	пром.
	1980 (100%)
	стр-во
	КРС лагуны, ЛРЭС

	КТПП-Л-6-748
	/400
	пром.
	1982 (100%)
	стр-во
	КРС кормоцех, ЛРЭС    

	КТПП-Л-6-778
	/250
	пром.
	1983 (100%)
	стр-во
	КРС котельная, ЛРЭС

	КТП-Л-6-50П
	/160
	пром.
	 
	 
	ООО "Центр", промзона, потребительская

	КТП-Л-6-707П
	/400
	пром.
	 
	 
	КРС, потребительская

	КТП-Л-6-713П
	/250
	пром.
	 
	 
	КРС, потребительская

	
	
	
	
	
	

	КТП-Л-9-220
	/160
	ж/с
	2014 (0%)
	стр-во
	ч.с.ул.Кооперации-Тихая, ЛРЭС

	ЗТП-Л-9-11
	/400
	админ.
	1988 (58%)
	стр-во
	СШ-12, ул.Шевченко, ЛРЭС


	ЗТП-Л-9-23
	/160
	админ.
	1997 (100%)
	стр-во
	д.сад Ромашка, п/к Базарный, ЛРЭС

	КТП-Л-9-27
	100
	торг.центр
	
	
	торг.центр

	ЗТП-Л-9-31
	/160
	ж/с
	1988 (83%)
	стр-во
	ч.с.ул.Жлобы, ЛРЭС

	КТП-Л-9-45
	630
	
	
	
	РДК

	КТП-Л-9-735
	250
	ж/с
	
	
	

	КТП-Л-9-844
	250
	ж/с
	
	
	во дворе ДОСАФ

	КТП-Л-9-10
	/160
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Громкая, ЛРЭС

	КТП-Л-9-21
	/160
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Шевченко-п/к Базарный, ЛРЭС

	КТП-Л-9-201
	/100
	ж/с
	2007 (22%)
	стр-во
	ч.с.ул.Шевченко-Российская, ЛРЭС

	КТП-Л-9-120
	/630
	админ.
	2002 (29%)
	стр-во
	вещевой рынок, ЛРЭС

	КТП-Л-9-68
	/100
	ж/с
	2008 (20%)
	стр-во
	ч.с.ул.Хлеборобов-Шевченко, ЛРЭС

	КТП-Л-9-758
	/160
	админ.
	1996 (100%)
	стр-во
	реаб.центр ул.Крестьянская, ЛРЭС

	КТП-Л-9-810
	/250
	ж/с
	1985 (100%)
	стр-во
	общежитие КРС, ЛРЭС

	КТП-Л-9-901
	/100
	ж/с
	1986 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Молодежная, ЛРЭС

	КТП-Л-9-9
	250
	ж/с
	
	
	ж/с,админ.,банк,колледж

	КТП-Л-9-29
	/160
	ж/с
	1991 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Тихая-Выездная, ЛРЭС

	КТП-Л-9-12 
	/320
	админ.
	2005 (24%)
	стр-во
	КБО ул.Советов-Красная, ЛРЭС

	КТП-Л-9-8
	/400
	админ.
	2011 (5%)
	стр-во
	рынок, ЛРЭС

	КТП-Л-9-7п
	/630
	админ., ж/с
	 
	стр-во
	ч.с., Рынок, ул.Крестьянская, потребительская  РЭК

	КТП-Л-9-940п
	/160
	админ.
	 
	стр-во
	ИП Ханжиян маг-н, пер.Базарный 32, потребительская

	КТП-Л-9-705п
	/100
	админ.
	 
	 
	пекарня "Кубанский каравай",потребительская

	КТП-Л-9-870п
	/250
	админ.
	 
	 
	СШ № 6, ул.Западная, потребительская

	КТП-Л-9-171п
	/63
	пром.
	 
	 
	ЧП Харченко, холодильники, п/к Заводской, потребительская

	КТП-Л-9-6 п
	/250
	админ.
	 
	 
	Магазины, район мельницы, п/к Базарный, потребительская

	КТП-Л-9-777п
	250
	ж/с
	
	
	общ.МСО

РЭК

	ЗТП-Л-9-25 п
	/160
	админ.
	 
	 
	Почта, ул.Чернышевского, потребительская

	КТП-Л-9-33п
	250
	ж/с
	
	
	ул.Жлобы*Вокзальная  

РЭК

	КТП-Л-9-24
	400
	с/х
	
	
	МТФ Ильич

	КТП-Л-9-215
	100
	ж/с
	
	
	ул. Крестьянская*Заречная

	КТП-Л-9-794п
	250
	пром.
	
	
	пром. Масло/цех

	
	
	
	
	
	

	КТП-Л-11-66
	/160
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Западная-Староминская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-227
	/160
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Широкая-Кооперации, ЛРЭС

	КТП-Л-11-65
	/100
	ж/с
	2008 (65%)
	стр-во
	ч.с.ул.Широкая-Заречная, ЛРЭС

	КТП-Л-11-74
	/160
	пром.
	1976 (100%)
	стр-во
	строй участок ПСХ к-з "Ильич", ЛРЭС

	КТП-Л-11-76
	/100
	ж/с
	1981 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Тихая, ЛРЭС

	КТП-Л-11-193
	/160
	ж/с
	1999 (85%)
	стр-во
	ч.с.ул.Заводская-Заречная, ЛРЭС

	КТП-Л-11-203
	/250
	ж/с
	2010 (10%)
	стр-во
	ч.с.ул.Братская-Светлая, ЛРЭС

	КТП-Л-11-213
	/160
	ж/с
	1991 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Западная-Заречная, ЛРЭС

	КТП-Л-11-214
	/160
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Кирпичная-Западная, ЛРЭС

	КТП-Л-11-215
	/100
	ж/с
	1999 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Заречная-Крестьянская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-75
	/250
	пром.
	1987 (100%)
	стр-во
	фруктохранилище к-за "Ильича", ЛРЭС

	КТП-Л-11-767
	/160
	ж/с
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Крестьянская-Луговая, ЛРЭС

	КТП-Л-11-768
	/63
	ж/с
	1984 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Жлобы-Луговая, ЛРЭС

	КТП-Л-11-789
	/250
	админ.
	1984 (100%)
	стр-во
	д.сад к-з "Ильич", ЛРЭС

	КТП-Л-11-218
	/100
	ж/с
	2001 (35%)
	стр-во
	ч.с.ул.Широкая-Староминская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-216
	/100
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Заречная-Запорожская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-217
	/100
	ж/с
	1978 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Шевченко-Луговая, ЛРЭС

	КТП-Л-11-22
	/160
	ж/с
	1978 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Широкая-Черноморская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-60
	/100
	ж/с
	2006 (32%)
	стр-во
	ч.с.ул.Широкая-Выгонная, ЛРЭС

	КТП-Л-11-110
	/160
	ж/с
	1977 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Широкая-Российская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-913
	/160
	ж/с
	1996 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Заречная-Космонавтов, ЛРЭС

	КТП-Л-11-885
	/100
	ж/с
	1969 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Староминская-Запорожская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-886
	/63
	ж/с
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Кубанская, ЛРЭС

	КТП-Л-11-882П
	/63
	пром.
	 
	 
	Гладкий С.В. ОАО НПП Агроплюс, потребительская

	КТП-Л-11-228П
	/100
	админ.
	 
	 
	консервный завод, ул.Тихая-Заречная, потребительская

	КТП-Л-11-882П
	/160
	админ.
	 
	 
	Агроплюс, п/к Западный, потребительская

	КТП-Л-11-722П
	/160
	пром.
	 
	 
	очистные, ул.Кооперации, потребительская

	КТП-Л-11-211
	400
	с/х
	
	
	СТФ Ильич

	КТП-Л-11-212
	160
	ж/с
	
	
	ул. Кирпичная

	КТП-Л-11-222
	400
	с/х
	
	
	.СТФ Ильич

	КТП-Л-11-728
	400
	с/х
	
	
	.СТФ Ильич

	
	
	
	
	
	

	КТП-Л-13-26
	/160
	ж/с
	1978 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Луговая-Кузнечная, ЛРЭС

	КТП-Л-13-17
	/100
	ж/с
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Районная, ЛРЭС

	КТП-Л-13-14
	/100
	ж/с
	1974 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Красная-Луговая, ЛРЭС

	КТП-Л-13-14А
	/100
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Луговая-Почтовая, ЛРЭС

	КТП-Л-13-18
	/160
	ж/с
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Курганная, ЛРЭС

	КТП-Л-13-49
	/160
	ж/с
	1974 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Красная-Дружбы, ЛРЭС

	КТП-Л-13-78
	/180
	сельхоз.объекты
	1981 (100%)
	стр-во
	огород к-за "Ильича", ЛРЭС

	КТП-Л-13-114
	/160
	ж/с
	2000 (33%)
	стр-во
	ч.с.ул.Староминская, ЛРЭС

	КТП-Л-13-855
	400
	админ.
	
	
	ДДУ-1

	КТП-Л-13-144
	/63
	пром.
	1999 (100%)
	стр-во
	АЗС, ул.Староминская, ЛРЭС

	КТП-Л-13-158
	/160
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Курганная, ЛРЭС

	КТП-Л-13-178
	/160
	ж/с
	2001 (33%)
	стр-во
	ч.с.ул.Офицерская СКВО, ЛРЭС

	КТП-Л-13-224
	/25
	пром.
	1977 (100%)
	стр-во
	ПС "Ленинградская" 110/35/10, ЛРЭС

	КТП-Л-13-775
	/160
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Курганная-п/к Украинский, ЛРЭС

	КТП-Л-13-819
	/100
	пром.
	1985 (100%)
	стр-во
	арт.скв.очистные, ЛРЭС

	КТП-Л-13-893
	/100
	админ.
	1979 (100%)
	стр-во
	пекарня к-з "Ильич", ЛРЭС

	КТП-Л-13-905
	/160
	ж/с
	1997 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Курганная-Пушкина, ЛРЭС

	ЗТП-Л-13-152
	/250
	админ.
	1989 (100%)
	стр-во
	СШ 1, ул.Красная, ЛРЭС

	КТП-Л-13-938
	/25
	ж/с
	 
	 
	ч.с. ул.Ленинградская № 14, ЛРЭС

	КТП-Л-13-835П
	/40
	админ.
	 
	стр-во
	Придорожное кафе, ул.Староминская, потребительская

	КТП-Л-13-881П
	/63
	админ.
	 
	стр-во
	Швейная фабрика, промзона, потребительская

	КТП-Л-13-926П
	/10
	админ.
	 
	стр-во
	Дачи "Рассвет" Загребаев Д.Д., потребительская

	КТП-Л-13-932П
	/25
	пром.
	 
	стр-во
	Арт.скважина, ул.Ейская, потребительская

	ОПМ-Л13-928П
	/10
	пром.
	 
	 
	Сад.общество "Колос" цемент, потребительская

	КТП-Л-13-853П
	/100
	пром.
	 
	 
	РЭК  Сад.общество "Колос", потребительская

	КТП-Л-13-16П
	/315
	пром.
	 
	 
	ГНС, ул.417 Дивизии, потребительская

	ЗТП-Л-13-34П
	/400
	админ.
	 
	 
	д/сад "Аленушка", ул.Кооперации, потребительская  РЭК

	КТП-Л-13-185п
	400
	админ.
	
	
	СПТУ-54

	КТП-Л-13-13П
	250
	админ.
	
	
	СПТУ-54

	КТП-Л-13-845П
	/100
	пром.
	 
	 
	Сад.товарищество "Ягодка", потребительская

	КТП-Л-13-818П
	/25
	пром.
	 
	 
	Мегафон

	КТП-Л-13-15
	160
	ж/с
	
	
	ж/с ул. Северная

	КТП-Л-13-19П
	400
	ж/с
	
	
	РЭК

ж/с СКВО

	КТП-Л-13-20П
	160
	
	
	
	СКВО

	КТП-Л-13-32П
	320
	
	
	
	СКВО АВМ

	КТП-Л-13-77
	100
	с/х
	
	
	сад Ильич

	КТП-Л-13-159
	100
	с/х
	
	
	бр-3 Ильич

	КТП-Л-13-820
	63
	пром.
	
	
	ОС Мясокостного 3

	КТП-Л-13-856П
	63
	пром.
	
	
	х/склад СКВО

	КТП-Л-13-911П
	100
	админ.
	
	
	Военгородок в/ч 55520

	КТП-Л-13-878П
	25
	пром.
	
	
	арт. скв

	
	
	
	
	
	

	КТП-Л-14-188П
	2х630
	пром.
	
	
	ЗАО Умань

	КТП-Л-14-198П
	400
	пром.
	
	
	ЗАО Умань

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ1-100
	2х400
	пром.
	
	
	Кирп Кирова

	КТПП-Рщ-1-848
	/400
	пром.
	1971 (100%)
	стр-во
	мини элеватор к-з "Киров" , ЛРЭС

	КТП-Рщ-1-849
	/400
	пром.
	1997 (100%)
	стр-во
	мини элеватор к-з "Киров" , ЛРЭС

	КТП-Рщ-1-98
	/25
	пром.
	2014 (0%)
	 
	ЗАО  Племзавод "Колос", ЛРЭС

	КТП-Рщ-1-942П
	/250
	пром.
	 
	 
	территория бригады №1 "Киров" Гаврилов О.Н., потребительская

	КТП-Рщ-1-936П
	/250
	пром.
	 
	 
	Маранде, ул.Дальная, потребительская


	КТП-Рщ-1-715П
	/630
	пром.
	 
	 
	Полив, промзона, потребительская

	КТП-Рщ-1-876П
	/100
	пром.
	 
	 
	СКЗ, потребительская

	КТП-Рщ-1-177П
	/100
	пром.
	 
	 
	Рыб.стан, потребительская

	КТП-Рщ-1-907П
	/250
	сельхоз.объекты
	 
	 
	Теплый стан,  потребительская

	КТП-Рщ-1-914П
	/4
	пром.
	 
	 
	СКЗ, потребительская

	КТП-Рщ-1-806П
	/4
	пром.
	 
	 
	кафе "Удача", выезд на трассу, потребительская

	КТП-Рщ-1-229П
	/100
	пром.
	 
	 
	ГПУ, потребительская

	КТП-Рщ1-104
	63
	ж/с
	
	
	х. Восточный (ч/с)

	КТП-Рщ1-103
	63
	ж/с
	
	
	х. Восточный (ч/с)

	КТП-Рщ1-859
	25
	ж/с
	
	
	х. Восточный (ч/с)

	ЗТП-Рщ1-825
	400
	с/х
	
	
	х. Восточный МТФ 

	ЗТП-Рщ1-266
	630
	ж/с
	
	
	х. Восточный 

	КТП-Рщ1-202
	400
	с/х
	
	
	СТФ-2 Кирова

	КТП-Рщ1-709
	400
	с/х
	
	
	ФВМ

	КТП-Рщ1-745
	315
	с/х
	
	
	сенбашня

	КТП-Рщ1-755
	400
	с/х
	
	
	СТФ-2 Кирова

	КТП-Рщ1-756
	250
	с/х
	
	
	СТФ-2 Кирова

	КТП-Рщ1-848
	400
	пром.
	
	
	Мини элеватор

	КТП-Рщ1-849
	400
	пром.
	
	
	Мини элеватор

	КТП-Рщ1-903п
	100
	пром.
	
	
	карьер Кирова

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ-2-163
	/630
	пром.
	1970 (100%)
	стр-во
	ООО "Маранде" майонез. Цех, ул.Дальная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-2-766П
	/63
	пром.
	 
	 
	Рыб.колхоз, потребительская

	КТП-Рщ-2-233П
	/160
	пром.
	 
	 
	Уч.хоз. Агроколледжа, потребительская

	КТП-Рщ-2-44П
	/63
	пром.
	 
	 
	АЗС выезд на г.Ростов-на-Дону

	КТП-Рщ-2-805П
	/160
	пром.
	 
	 
	Рыб.колхоз, потребительская

	КТП-Рщ-2-234
	630
	с/х
	
	
	полив Кирова

	КТП-Рщ-2-825
	400
	с/х
	
	
	МТФ-1 Кирова

	КТП-Рщ-2(5)-899п
	630
	пром.
	
	
	колбасный цех Кирова

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ-3-59
	/160
	ж/с
	1977 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Школьная-Пушкина, ЛРЭС

	КТП-Рщ-3-143
	/100
	ж/с
	1994 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Мира-Садовая, ЛРЭС

	КТП-Рщ-3-145
	/315
	админ.
	1978 (100%)
	стр-во
	стадион, ул.Ленина, ЛРЭС

	КТП-Рщ-3-153
	/250
	админ.
	1982 (100%)
	стр-во
	СШ-2, ул.Школьная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-3-155
	/250
	ж/с
	1988 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Мира-Украинская, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-738
	2х400
	с/х
	
	
	овощехранилище

	КТП-Рщ-3-757
	/400
	пром.
	1982 (100%)
	стр-во
	фруктохранилище к-з "Киров" , ЛРЭС        

	КТП-Рщ-3-836
	/100
	ж/с
	1983 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Украинская-п/к Народный, ЛРЭС

	КТП-Рщ-3-137П
	/100
	пром.
	 
	 
	Маслозавод, потребительская

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ-4-788
	/100
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Казачья-Садовая, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-150
	/250
	ж/с
	1984 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Почтовая-Кооперации, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-232
	/400
	пром.
	1987 (100%)
	стр-во
	МТМ к-з "Киров", ЛРЭС

	 КТП-Рщ-4-53
	/100
	ж/с
	1993 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Школьная-Терновая, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-147
	/100
	ж/с
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Кима-Советов, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-148
	/100
	ж/с
	1981 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Энгельса-Кооперации, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-149
	/160
	админ.
	1978 (100%)
	стр-во
	Полиция, ул.Набережная, ЛРЭС

	ЗТП-Рщ-4-142
	/400
	пром.
	1980 (89%)
	стр-во
	МТМ к-з "Киров", ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-190
	/100
	ж/с
	2002 (36%)
	стр-во
	ч.с.ул.Советов-Украинская, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-736
	/160
	ж/с
	1981 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Прогонная-Кооперации, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-737
	/100
	ж/с
	1982 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.,Пушкина-Советов, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-918
	/160
	ж/с
	2011 (10%)
	стр-во
	ч.с.ул.Прогонная-Хлеборобов, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-146
	/100
	ж/с
	1981 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Пушкина-Хлеборобов, ЛРЭС

	КТП-Рщ-4-912
	/400
	админ.
	2013 (2%)
	стр-во
	сбербанк ул.Набережная, ЛРЭС

	БКТП-Рщ-4-929П
	/400
	админ.
	 
	 
	Бассейн, ул.Ленина, потребительская

	КТП-Рщ-4-871П
	/25
	пром.
	 
	 
	МТС, потребительская

	КТП-Рщ-4-750П
	/100
	пром.
	 
	 
	ГНС, ул.Прогонная, потребительская

	ЗТП-Рщ-4-151П
	/250
	пром.
	 
	 
	РЭК, ул.417 Дивизии, потребительская



	КТП-Рщ-4-738
	 2х400
	овощехранилище
	
	
	овощехранилище

	КТП-Рщ-4-836
	 63
	
	
	
	ж/с улУкраинская

	КТП-Рщ-4-798
	2х400
	с/х
	
	
	овощехранилище

	КТП-Рщ-4-757
	400
	с/х
	
	
	зерносклад Кирова

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ-5-15
	/160
	ж/с
	2000 (34%)
	стр-во
	ч.с.ул.Северная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-51
	/160
	ж/с, админ.
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Советов опытная станция, ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-61
	/100
	ж/с
	1999 (85%)
	стр-во
	ч.с.ул.Терновая, ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-106
	/100
	ж/с
	1976 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Лагерная-Советов, ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-107
	/250
	ж/с
	1992 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Советов-Терновая, ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-109
	/400
	сельхоз.объекты
	1976 (100%)
	стр-во
	теплица к-з "Киров", ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-112
	/160
	админ.
	1976 (100%)
	стр-во
	п/л"Дружба", ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-121
	/100
	ж/с
	1990 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Советов-Садовая, ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-744
	/100
	пром.
	2006 (25%)
	стр-во
	ООО "Спецмаш", ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-891
	/63
	ж/с, админ.
	1995 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Степная опытная станция, ЛРЭС

	КТП-Рщ-5-740П
	/160
	сельхоз.объекты
	 
	стр-во
	опытное поле, зерноток, потребительская

	КТП-Рщ-5-934П
	/400
	ж/с
	 
	 
	жилой дом многоквартирный, ул.Садовая-Хлеборобов, потребительская

	КТП-Рщ-5-704П
	/250
	ж/с
	 
	 
	Дом интернат, ул.Садовая, потребительская

	КТП-Рщ-5-703П
	/250
	ж/с
	 
	 
	Дом интернат, ул.Садовая, потребительская

	КТП-Рщ-5-911П
	/100
	админ.
	 
	 
	Воинская часть, СКВО, потребительская

	КТП-Рщ-5-19П
	/400
	админ.
	 
	 
	ФГУСП "Ленинградское", дет.сад, ул.Красная, потребительская

	КТП-Рщ-5-858П
	/100
	пром.
	 
	 
	ГСМ, СКВО, потребительская

	КТП-Рщ-5-32П
	/320
	пром.
	 
	 
	Зерносклад, потребительская

	КТП-Рщ-5-793П
	/400
	пром.
	 
	 
	АВМ, потребительская

	КТП-Рщ-5-856П
	/63
	пром.
	 
	 
	Хим.склад, потребительская

	КТП-Рщ-5-761П
	/400
	пром.
	 
	 
	Цех переработки, ул.Дальняя

	КТП-Рщ-5-792П
	/100
	сельхоз.объекты
	 
	 
	ОТФ, СКВО, потребительская

	КТП-Рщ-5-97п
	100
	с/х
	
	
	арт.скв

	КТП-Рщ-5-101п
	100
	с/х
	
	
	котельная опыт поля

	КТП-Рщ-5-105п
	400
	с/х
	
	
	РЭК 

агрохимлаб

	КТП-Рщ-5-108п
	250
	с/х
	
	
	опытное поле

	КТП-Рщ-5-111
	250
	с/х
	
	
	полив Ленина

	КТП-Рщ-5-706п
	630
	с/х
	
	
	СТФ СКВО

	КТП-Рщ-5-733п
	400
	с/х
	
	
	СТФ СКВО

	КТП-Рщ-5-791п
	250
	с/х
	
	
	МТФ СКВО

	КТП-Рщ-5-839п
	630
	с/х
	
	
	полив СКВО

	КТП-Рщ-5-855Ап
	100
	
	
	
	 РЭК 

ОС СКВО

	КТП-Рщ-5-896п
	63
	с/х
	
	
	рыб.бр. СКВО

	КТП-Рщ-5-900п
	63
	с/х
	
	
	ФХ

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ-8-852
	/100
	ж/с
	1988 (100%)
	стр-во
	дачи "Яблонька" к-з "Киров", ЛРЭС

	КТП-Рщ-8-888П
	/160
	пром.
	 
	 
	Арт.скважина, ул.Степная, потребительская

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ-10-915
	/160
	ж/с
	1997 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Пушкина-Горького, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-908
	/63
	ж/с
	1998 (53%)
	стр-во
	ч.с.ул.Мира-Степная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-898
	/250
	ж/с
	1985 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Ново-Платнировская площадь, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-897
	/160
	ж/с
	1985 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Ново-Платнировская площадь, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-826
	/60
	админ.
	1986 (100%)
	стр-во
	конноспортивная школа, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-797
	/400
	админ.
	1985 (100%)
	стр-во
	модуль отряд плодородия к-з "Киров", ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-157
	/160
	ж/с
	1983 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Пушкина-Ярмарочная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-141
	/100
	ж/с
	1967 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Мира-Прогонная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-140
	/160
	ж/с
	1980 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Платнировская, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-139
	/160
	ж/с
	1979 (100%)
	стр-во
	ч.с.ул.Народная-Пушкина, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-138
	/250
	ж/с, админ.
	1981 (100%)
	стр-во
	 ч.с.ул.Народная-Кима, д/сад, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-937
	/160
	ж/с
	2014 (0%)
	реконструкция
	ч.с.ул.Ярмарочная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-102
	/100
	ж/с
	2000 (31%)
	стр-во
	ч.с.ул.Лагерная-Ярмарочная, ЛРЭС

	КТП-Рщ-10-906
	/160
	пром.
	 
	 
	Ариадна-Юг, потребительская

	
	
	
	
	
	

	КТП-Рщ-12-96п
	2х400
	в/з.
	
	-
	водозабор

	КТП-Рщ-12-98
	25
	с/х
	
	
	ПТФ Кирова

	КТП-Рщ-12-99
	250
	с/х
	
	
	бр-1 Кирова

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КТП-10
	320
	ж/с
	
	
	ж/с Сах.з-да (РЭК)

	КТП-11
	180
	ж/с
	
	
	ж/с Сах.з-да (РЭК)

	КТП-12
	180
	ж/с
	
	
	ж/с Сах.з-да (РЭК)

	КТП-13
	250
	ж/с
	
	
	ж/с Сах.з-да (РЭК)

	КТП-14
	180
	ж/с
	
	
	ж/с Сах.з-да (РЭК)

	КТП-15
	180
	ж/с
	
	
	ж/с Сах.з-да (РЭК)

	КТП-06
	180
	В/З
	
	
	В/З Сах.з-да (РЭК)


       По своему техническому состоянию, большинство ТП подлежат демонтажу и замене на новые, в связи с реконструкцией или в соответствии с актом о техническом состоянии элементов электрических сетей. 
Сети электроснабжения сельского поселения обслуживаются РРЭС Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго»  и Ленинградской РЭК «Районная электросетевая компания».
Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 2 км. (по территории станицы  Ленинградской).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 6,5 км (по территории станицы Ленинградской).

            Общая протяженность электрических сетей 6-10 кВ и распределительных  0,4кВ сельского поселения      – 581,27 км:

        -
   Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 243,75км.
        -    Воздушные линии ВЛ-6 кВ – 4,6 км.
        -
   Кабельные линии  КЛ-10 кВ – 6,2 км.
        -    Кабельные линии  КЛ-6 кВ – 0,57 км.

        -
   Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ – 332,32км.
Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 9 , 10.
                                                                                                              Таблица 9.

	Наименование линии фидер (10кВ)
	Длина линии, м
	Сечение по длине, м
	Год ввода в эксплуатацию
	

	
	
	А35
	А50
	А70
	А95
	
	Собственник



	ВЛ-Л-1
	8850
	2655
	5310
	885
	0
	1967
	ЛРЭС

	ВЛ-Л-2
	3800
	0
	3800
	0
	0
	1979
	ЛРЭС

	ВЛ-Л-3
	450
	0
	450
	0
	0
	1970
	ЛРЭС

	ВЛ-Л-6
	7450
	0
	3725
	3725
	0
	1980
	ЛРЭС

	ВЛ-Л-9
	9300
	0
	5115
	4185
	0
	1974
	ЛРЭС

	ВЛ-Л-11
	16850
	0
	13480
	3370
	0
	1969
	ЛРЭС

	ВЛ-Л-13
	23850
	0
	17887
	5963
	0
	1988
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-1
	6400
	0
	6400
	0
	0
	1970
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-2
	8300
	0
	4565
	3735
	0
	1971
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-3
	8700
	0
	8700
	0
	0
	1970
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-4
	3350
	0
	0
	3350
	0
	1981
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-5
	1400
	140
	0
	1260
	0
	1965
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-6
	11000
	0
	3850
	7150
	0
	1971
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-7
	30800
	9240
	12320
	9240
	0
	1971
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-9
	24450
	0
	19560
	4890
	0
	1968
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-11
	1800
	0
	0
	0
	1800
	1969
	ЛРЭС

	ВЛ-Лг-13
	1600
	0
	800
	0
	800
	1982
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-1
	16400
	0
	16400
	0
	0
	1979
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-2
	13250
	0
	12587,5
	662,5
	0
	1986
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-3
	6850
	1027,5
	4452,5
	1370
	0
	2013
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-4
	9200
	2760
	6440
	0
	0
	1971
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-5
	18600
	0
	0
	18600
	0
	1973
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-8
	3100
	0
	3100
	0
	0
	1980
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-10
	7750
	1550
	3100
	3100
	0
	1999
	ЛРЭС

	ВЛ-Рщ-12
	250
	0
	250
	0
	0
	1980
	ЛРЭС

	Итого:
	243750
	
	
	
	
	
	

	Потребительские фидера:
	
	
	
	
	
	
	

	КЛ-Л-4п
	840
	
	
	
	
	
	Комбикормовый з-д

	КЛ-Л-7п
	840
	
	
	
	
	
	Комбикормовый з-д

	КЛ-Л-14п
	840
	
	
	
	
	
	Комбикормовый з-д

	КЛ-Лг-15п
	500
	
	
	
	
	
	Элеватор

	КЛ-Лг-10п
	2780
	
	
	
	
	
	Гипермаркет Магнит

	КЛ-Лг-8п
	500
	
	
	
	
	
	Элеватор

	
	
	
	
	
	
	
	

	КЛ-6 кВ
	570
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	6870
	
	
	
	
	
	

	ВЛ-6 кВ
	4600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	4600
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	255,22
	
	
	
	
	
	


Таблица 10
	Рабочее

Напряже
ние, ТП
	Марка

прово
дов

	Протяженность сетей (в км.)
	Собствен-

ник



	
	
	Существую-
щие
	Требую-
щие замены
	Строящиеся
	Проектируемые

	

	ВЛ-10 кВ
	АС-35; АС-50;
А-50;    АС-70
	243,75
	236,83
	
	
	ЛРЭС

	ВЛ-0,4 кВ
	АС-16; АС-25;
А-25;
АС-35; СИП 4х50 СИП 4х70
	332,32
	332,32
	
	
	ЛРЭС

	КЛ-10 кВ


	
	6,2
	0
	
	
	Потребительские

	КЛ-6 кВ


	
	0,57
	0
	
	
	Потребительские

	ВЛ-6 кВ
	АС-35; АС-95
	3,85
	0
	
	
	Потребительские


Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Ленинградское сельское  поселение по состоянию на 01.01.2014 г. , предоставленные Ленинградскими  РРЭС    приведены в таблице 11. 
Таблица 11.
	Показатели
	Ед. изм.
	Ленинградское сельское поселение
	Примечание

	
	
	кол-во, в т.ч
	

	Количество подстанций ПС (Центров питания)
	шт.
	3
	 

	Количество распределительных пунктов РП
	шт.
	3
	 

	Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП
	шт.
	399
	 

	Суммарная установленная мощность ПС (ЦП)
	МВА
	51,9
	 

	Суммарная установленная мощность ТП, РТП
	МВА
	95,11
	 

	Количество трансформаторов, установленных в РТП, ТП
	шт.
	428
	 

	Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов
	МВА
	147,01
	 

	Суммарное потребление СП 
	тыс. кВт∙ч.
	140771
	 

	электрической мощности
	МВт
	
	 

	электрической энергии
	тыс. кВт∙ч.
	140771,00
	 

	Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25  лет (на начало 2011 г.)
	шт.
	337
	 

	Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 10кВ ПС
	МВт.
	9,81
	 

	Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:
	
	9,81
	 

	коммунально-бытовые
	МВт.
	4,3
	 

	промышленные и прочие
	МВт.
	5,51
	 

	Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума
	%
	68
	 

	Общая протяженность воздушных линий (ВЛ)
	км
	580,67
	 

	введенных с 2000 г. до настоящего времени
	км
	-
	 

	введенных с 1990 г. до 1999 г.
	км
	1,2
	 

	введенных до 1989 г.
	км
	502,81
	 

	Общая протяженность кабельных линий (КЛ)
	км
	6,77
	 

	введенных с 2000 г. до н.в.
	км
	____
	 

	введенных с 1990 г. до 1999 г.
	км
	
	 

	введенных до 1989 г.
	км
	
	 

	Количество опор
	шт.
	11394
	 

	в т.ч.
	шт.
	
	 

	деревянные
	шт.
	172
	 

	железобетоннные
	шт.
	10622
	 

	металлические
	шт.
	
	 

	 
	 
	 
	 


3.3. Баланс мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребилелей.
       Потребителями электрической энергии в Ленинградском сельском  поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.
       Категорийность электрических нагрузок по Ленинградскому СП.
                                                                          Таблица 12
	Наименование н/п
	Расчетная численность населения,

тыс. чел
	Категорийность электрических нагрузок,
 кВт
	Всего

кВт

	
	
	I кат
	II кат
	III кат
	

	ст. Ленинградская
	42,990
	150
	***
	56050,0
	56200,0

	х. Андрющенко
	0,350
	
	
	
	

	х. Восточный
	0,470
	
	
	
	

	х. Краснострелецкий
	0,201
	
	
	
	


     Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Ленинградскому сельскому поселению приведены в таблице 13.
Таблица 13
	№ п/п
	Группа потребителей
	Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч

	
	
	всего
	ВН
	СН-1 (35кВ)
	СН-2 (20-1кВ)
	НН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2013г.

	 
	Получено всего
	199278,62
	6295,718
	41971,37
	45787,08
	105224,45

	 
	в т.ч. от ОАО "Кубаньэнерго"
	
	
	
	
	

	 
	в т.ч. от других ЭСО
	
	
	
	
	

	 
	Технологические потери в сетях
	43543,343
	
	8648,05
	12917,07
	21978,223

	 
	Собственные нужды
	798,35
	
	
	
	798,35

	1.
	Базовые потребители
	
	
	
	
	

	2
	Население, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	2.1
	населенные пункты сельские
	
	
	
	
	

	2.2
	населенные пункты городские
	
	
	
	
	

	2.3
	население с эл. плитами
	
	
	
	
	

	2.4
	население с газовыми плитами
	45923,288
	
	
	
	45923,288

	2.5
	эл. энергия на тех.цели домов
	
	
	
	
	

	3
	Прочие потребители
	
	
	
	
	

	 
	Одноставочные, всего
	74041,41
	2881,88
	15654,84
	17768,23
	37736,46

	 
	Двухставочные, всего
	
	
	
	
	

	 
	Зонные, всего
	
	
	
	
	

	3.1
	Бюджетные                 потребители
	20106,89
	
	
	
	20106,89

	3.1.1
	Одноставочные
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Двухставочные
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Зонные
	
	
	
	
	

	3.2
	Производственные с/х потребители  и организации потребкооперации
	
	
	
	
	

	3.3
	Прочие одноставочные
	
	
	
	
	

	 
	Прочие двухставочные
	
	
	
	
	

	 
	Прочие зонные
	
	
	
	
	

	 
	Итого
	140071,588
	
	0
	0
	0


	№ п/п
	Группа потребителей
	Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч

	
	
	всего
	ВН
	СН-1 (35кВ)
	СН-2 (20-1кВ)
	НН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2014г.

	 
	Получено всего:              от гарантирующего поставщика, сбытовой компании,  в т.ч.
	198315,7
	6875,1
	40112,82
	46399,81
	104927,92

	 
	в т.ч. от ОАО "Кубаньэнерго"
	
	
	
	
	

	 
	в т.ч. от других ЭСО
	
	
	
	
	

	 
	Технологические потери в сетях
	36598,0
	0,0
	7749,30
	10924,320
	17924,370

	 
	Собственные нужды
	799,7
	
	
	
	799,7

	
	Отпущено из сети, в т.ч.:


	149899,1
	
	
	
	149899,1

	
	В сети прочих сетевых компаний
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Конечным потребителям, в т.ч.:
	0,0
	
	
	
	

	
	
	46953,4
	0,0
	0,0
	0,0
	46953,4

	
	Прочие потребители
	95357,7
	2886,8
	19376,34
	22094,41
	51000,150

	
	Бюджетные потребители
	20106,9
	
	
	
	20106,9

	
	
	
	
	
	
	

	
	Население Ленинградского СП
	27857,5
	
	
	
	


      Производственные показатели деятельности предприятия электроснабжения

по Ленинградскому  муниципальному району приведены в таблице 14.
Таблица 14
	Наименование                               показателей
	Факт

2008 г.
	Факт

2009 г.
	Факт

2010 г.
	Факт

2011 г.
	Факт

2012 г.
	Факт

2013 г.

	Получено электроэнергии,  тыс. кВт.ч
	185129,1
	192042,78
	190779,5
	189199,85
	187956,17
	187324,44

	Технологические потери в сетях,  тыс. кВт.ч
	44146,41
	43237,738
	43240,231
	43241,492
	43241,952
	43242,113

	Технологические потери в сетях,  в %
	24,527
	23,163
	23,041
	23,183
	23,196
	23,203

	Собственные нужды, 
тыс. кВт.ч
	836,44
	878,47
	795,245
	798,8
	801,5
	801,7

	Собственные нужды, в %
	
	
	
	
	
	

	Отпуск электрической    энергии в сеть, тыс. кВт.ч
	136095,739
	142395,33
	141937,27
	141923,11
	141754,26
	142386,32

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	Населению, тыс. кВт.ч
	39493,36
	42471,114
	44923,288
	45696,364
	46151,39
	46345,17

	Бюджетным потребителям,
 тыс. кВт.ч
	19122,87
	19224,91
	19199,97
	19300,23
	19343,34
	20105,89

	Прочим потребителям,
 тыс. кВт.ч
	76602,38
	79699,216
	77013,982
	76226,746
	74602,87
	74041,15


    Технологические потери электроэнергии в 2013 году составили:

· в Ленинградских РРЭС Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 23,203%.

3.3.1.  Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса,     учета и    сбора информации.

· Технические и технологические проблемы:

·  дефицит  мощности на ЦП,

·  износ сетей 0,4-6-10 кВ от 60-до 80%,

·  повышенная аварийность,

·  высокая потеря напряжения в загруженные периоды в связи с большой протяженностью линий электропередач.
Таблица нагрузок по вводам трансформаторов и отходящим ВЛ-6,10,35 кВ 

 по п/ст 35,110 кВ по Ленинградским  ЭС  за режимный день 19.12.2012 г.
Таблица 16
	Почасовые суточные замеры нугрузок.

	 
	 
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	ПС110/35/10 Ленинградская
	Т-1 ст.35
	11,37
	11,34
	10,84
	12,68
	13,88
	13,14
	13,12
	13,00
	13,73
	13,28
	12,10
	11,55

	
	ВЛ-35 ЛГ
	9,90
	9,94
	9,58
	11,05
	11,52
	11,36
	11,23
	11,42
	12,21
	11,55
	10,52
	10,08

	
	ВЛ-35
 Сах. Завод
	1,47
	1,40
	1,26
	1,63
	2,36
	1,78
	1,89
	1,58
	1,52
	1,73
	1,58
	1,47

	
	Т-1  ст.10
	
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл

	
	ВЛ-10 

 Л-1
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01

	
	ВЛ-10 
Л-3
	0,01
	0,02
	0,07
	0,07
	0,06
	0,09
	0,09
	0,06
	0,11
	0,11
	0,09
	0,08

	
	ВЛ-10
 Л-7
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,03
	0,01
	0,01
	0,01

	
	ВЛ-10 
Л-9
	1,58
	1,65
	1,87
	2,56
	2,74
	2,51
	2,70
	2,11
	2,40
	2,45
	2,17
	1,84

	
	ВЛ-10
 Л-11
	0,72
	0,70
	0,72
	0,80
	1,45
	0,80
	0,83
	0,83
	0,96
	0,93
	0,87
	0,77

	
	ВЛ-10 
Л-13
	1,42
	1,40
	1,48
	1,87
	1,77
	1,66
	1,63
	1,59
	1,98
	1,93
	1,77
	1,5

	
	Т-2  ст.35
	2,41
	2,79
	2,67
	2,75
	2,96
	2,73
	2,67
	2,73
	3,05
	2,77
	2,64
	2,62

	
	ВЛ-35 УМ
	0,78
	1,10
	1,10
	1,11
	1,12
	1,10
	1,10
	1,15
	1,40
	1,20
	1,05
	1,05

	
	ВЛ-35 В
	1,63
	1,69
	1,57
	1,64
	1,84
	1,63
	1,57
	1,58
	1,65
	1,57
	1,59
	1,57

	
	ВЛ-35 З
	
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл
	откл

	
	Т-2 ст.10
	3,92
	3,96
	4,37
	5,63
	6,37
	5,31
	5,64
	5,02
	5,68
	5,66
	5,12
	4,39

	
	ВЛ-10 
Л-2
	0,04
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	
	ВЛ-10 
Л-4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	ВЛ-10 
Л-6
	0,09
	0,09
	0,09
	0,17
	0,19
	0,11
	0,24
	0,30
	0,10
	0,11
	0,11
	0,11

	
	ВЛ-10 Л-14
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,06
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,06
	0,06
	0,04

	
	БСК-10-2
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19

	Итого по ПС
	17,7
	18,09
	17,88
	21,06
	23,21
	21,18
	21,43
	20,75
	22,46
	21,71
	19,86
	18,56

	 
	 
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	ПС 110/10 Ромашки
	Т-1ст.10
	0,38
	0,41
	0,48
	0,46
	0,46
	0,42
	0,43
	0,44
	0,54
	0,63
	0,48
	0,42

	
	ВЛ-10
 РМ-3
	0,04
	0,05
	0,06
	0,04
	0,04
	0,04
	0,06
	0,06
	0,08
	0,11
	0,04
	0,04

	
	ВЛ-10  

РМ-7
	0,14
	0,12
	0,17
	0,11
	0,16
	0,14
	0,13
	0,16
	0,16
	0,19
	0,17
	0,16

	
	ВЛ-10
 РМ-9
	0,14
	0,15
	0,14
	0,19
	0,17
	0,16
	0,17
	0,16
	0,19
	0,24
	0,19
	0,16

	
	ВЛ-10
 РМ-11
	0,06
	0,09
	0,11
	0,12
	0,09
	0,08
	0,07
	0,06
	0,11
	0,09
	0,08
	0,06

	
	БСК-10
	
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл
	0ткл

	Итого по ПС
	0,38
	0,41
	0,48
	0,46
	0,46
	0,42
	0,43
	0,44
	0,54
	0,63
	0,48
	0,42

	ПС 35/10 Ленинградская
	Т-1 ст.10
	 
	3,82
	 
	 
	4,69
	 
	 
	 
	4,83
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-1
	 
	0,82
	 
	 
	0,88
	 
	 
	 
	0,9
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-3
	 
	0,7
	 
	 
	0,81
	 
	 
	 
	0,82
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-5
	 
	0,64
	 
	 
	0,74
	 
	 
	 
	0,76
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-5
	 
	0,64
	 
	 
	0,74
	 
	 
	 
	0,76
	
	
	

	
	ВЛ-10
 ЛГ-7
	 
	0,11
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	0,22  
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-9
	 
	0,77
	 
	 
	0,98
	 
	 
	 
	1,01
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-11
	 
	0,2
	 
	 
	0,28
	 
	 
	 
	0,3
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-13
	 
	0,58
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	0,82
	
	
	

	
	ВЛ-10
 ЛГ-15
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	
	
	

	
	Т-2 ст.10
	 
	1,54
	 
	 
	1,90
	 
	 
	 
	2,00
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-2
	 
	0,04
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	0,04
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-4
	 
	0,11
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	0,1
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-6
	 
	1,22
	 
	 
	1,56
	 
	 
	 
	1,5
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-8
	 
	0,11
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	0,2
	
	
	

	
	ВЛ-10 
ЛГ-10
	 
	0,06
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	0,16
	
	
	

	Итого по ПС
	 
	5,36
	 
	 
	6,59
	 
	 
	 
	6,83
	
	
	

	ПС 35/10 Рощинская
	Т-1ст.10
	 
	1,21
	 
	 
	1,31
	 
	 
	 
	1,54
	 
	 
	 

	
	ВЛ-10 
РЩ-1
	 
	0,04
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 

	
	ВЛ-10
 РЩ-5
	 
	1,17
	 
	 
	1,27
	 
	 
	 
	1,44
	 
	 
	 

	
	Т-2 ст.10
	 
	2,33
	 
	 
	2,75
	 
	 
	 
	3,15
	 
	 
	 

	
	ВЛ-10 
РЩ-2
	 
	0,16
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	0,19
	 
	 
	 

	
	ВЛ-10 
РЩ-4
	 
	1,36
	 
	 
	1,61
	 
	 
	 
	1,74
	 
	 
	 

	
	ВЛ-10
 РЩ-8
	 
	0,01
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 

	
	ВЛ-10
 РЩ-10
	 
	0,72
	 
	 
	0,85
	 
	 
	 
	1,12
	 
	 
	 

	
	ВЛ-10 
РЩ-12
	 
	0,08
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 

	Итого по ПС
	3,54
	3,64
	3,88
	4,06
	4,21
	4,30
	4,50
	4,69
	4,40
	4,14
	4,06
	


· Поставка электроэнергии потребителям СП осуществляется  100 % по приборам учета.

· Сведения за 2013г. по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 78.
Таблица 17.

	Энергоснабжающая организация
	Характеристика приборов учета

	
	Класс точности 2,5
	Класс точности 
1,0-2,0 и выше

	
	шт.
	%
 от общго
	шт.
	% 
от общего

	 ОАО «Кубаньэнерго»
	
	
	
	


3.4. Надежность работы системы электроснабжения.
Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.
Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2013 году достигло 25 533 млн. кВт∙ч. Среднегодовой  рост электропотребления составил около 12,16%.
Среднегодовой рост максимума нагрузки составил   3,72%.
Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.
Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.
Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 2013 год составила 3004,5 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 2918,2 МВт.
Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Ленинградского сельского поселения. 
Но при увеличении нагрузок Ленинградского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.
Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:
· а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;
· б) имеется дефицит трансформаторной мощности в сети 10 кВ.
Схема построения распределительных сетей и 10 кВ ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:
· радиальная сеть от одного источника;

· радиальная сеть от одного источника с резервной связью      с  энергосистемой;

· замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

· магистральной сеть от одного источника.
       Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.
       Показатели надежности системы электроснабжения по филиалу ОАО Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго». приведены в таблице в таблице 18.
Таблица 18.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт
	Ожидаем

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Количество аварий и
 повреждений
	единиц аварий на 1 км сетей в год
	0,08
	0,09
	0,07
	0,10
	0,95
	0,06
	0,080

	2.
	Износ основных средств 
производственного назначения
	%
	90
	90
	91
	91
	91
	92
	92

	3.
	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)
	%
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1

	4.
	Уровень потерь в сети
	%
	23,0
	23,0
	23,0
	23,0
	23,0
	23,0
	23,0

	5.
	Численность производственного персонала на
1 тысячу проживаемых 
в районе
	чел.
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006


Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго», взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

3.5. Качество поставляемого ресурса.
Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:
- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).
- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).
- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).
- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.
Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:
- номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;
- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;
- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;
- электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.
Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:
- установившееся отклонение напряжения;
- не симметрия напряжений;
- отклонение частоты;
- длительность провала напряжения;
- диапазон изменения напряжения.
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем и между ОАО «НЭСК-Электросеть» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента не симметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента не симметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.
Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:
- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.
Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.
Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009 г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Техно ЭнергоСтандарт».
3.6. Взаимодействие системы электроснабжения на окружающую среду.
Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:
-переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;
- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС,  ТП;
- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;
- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.
Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПин и предусмотренные СНиП.
Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.
В настоящее время в Ленинградском сельском  поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:
-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;
-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).
С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.
IV. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.
4.1. Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

        Из основных проблем электроснабжения района можно выделить следующие:

· повышенный износ и аварийность оборудования и электрических сетей; 

· малонадежная схема сети;

· ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду отсутствия резерва свободной мощности  питающих центров и трансформаторных  подстанций 
· ограниченная   пропускная способность линий электопередач.

       Существующие максимальные нагрузки центров питания представлены в таблице  19.

                                                                                                                     Таблица 19
	Наименование центра питания, ПС класс напряжения


	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам
	Допустимая мощность при режиме n-1(в гр. 3 исключается наибольшая мощность трансформатора, оставшаяся умножается на 1,05), S доп
	Суммарная полная мощность ЦП по                   результатам замеров максимума нагрузки
	Мощность по заключенным договорам                  на  ТП и  выданным ТУ на ТП
	Фактический резерв мощности ЦП
	Фактический резерв мощности ЦП
	Заключение по фактическому резерву

	
	Σ Sуст
	Т-1
	Т-2
	
	
	
	
	
	

	
	МВА
	МВА
	МВА
	S, МВА
	Sмакс, МВА
	S, МВА
	Pрез, МВт
	Sрез, МВА
	

	110/35/10             «Ленинградская»
	32
	16
	16
	16,8
	26,29
	4,43
	-18, 33
	-21,57
	закрыт

	35/10                   «Ленинградская»
	11,9
	5,6
	6,3
	5,88
	7,9
	4,43
	-5,49
	-6,45
	закрыт

	ПС 35/10                  «Рощинская»
	8
	4
	4
	4,2
	6,13
	2,47
	-3,74
	-4,4
	закрыт

	ПС 35/6                                 «Сах. завод»
	7,2
	4
	3,2
	3,36
	0,57
	0
	2,37
	2,79
	закрыт


1. При увеличении нагрузок Ленинградского СП существующие воздушные сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с их высоким износом.
2. Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не обеспечивают надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

3. Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

4. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

5. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.
Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

· перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

· увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

· снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

· снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

· своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.
       Состояние указанных объектов уже не позволяет в требуемом объеме и с нормативным качеством обеспечивать электроэнергией реконструируемые и строящиеся в сельском поселении объекты.
V. Перспективная схема электроснабжения поселения.
5.1 Общие данные.

В настоящее время на территории  Ленинградского СП проживает 38143 человек. Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному проектному сроку достигнет 41121 человек. По проекту на расчетный срок новым жилищным фондом намечено обеспечить 2978 человек, что потребует строительства 993 единиц жилья.
Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

· жилая зона;

· общественно-деловая зона;

· зона рекреационного назначения;

· зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

· зона специального назначения;

· зона сельскохозяйственного использования и назначения;
          Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории.     
На основе анализа существующего положения, в Ленинградском СП предусматривается, с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2034г, резервные территории,  как в существующих границах, так и за их пределами. 

Размещение новой жилой застройки станицы Ленинградской генеральным планом предусматривается:

- в северном, в существующих границах – на расчетный срок генерального плана;

- в юго-восточном, в существующих границах – на расчетный срок генерального плана;

- в восточном, на землях, включаемых в границу населенного пункта - на расчетный срок генерального плана и перспективу.

Размещение новой жилой застройки в населенных пунктах: хутора Андрющенко, Восточный и Краснострелецкий планируется на землях населенных пунктов без изменения границ. 

Планируется строительство 863 домов усадебной жилой застройки  и 130 домов блокированного типа.
Основные объемы жилищного строительства – порядка 67  тыс.м2 жилья или около 68 % нового жилого фонда поселения предусматриваются на территории проектируемого восточного жилого района ст. Ленинградской.

Комплексная застройка жилых кварталов предполагается параллельно с объектами инфраструктуры, что позволяет создавать жилые массивы не только с учетом современных требований к качеству жилья.
В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

На территории производственных зон в существующих границах станицы Ленинградской и населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 2-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Потребность в новой селитебной территории для Ленинградского сельского поселения в разрезе населённых пунктов представлена в таблице 20.
Таблица 20
	Наименование н/п
	Проектная застройка

	
	усадебная
	блокированная

	
	кол-во домов
	кол-во чел.
	потребность в селитебной территории, га
	кол-во домов
	кол-во чел.
	потребность в селитебной территории, га

	1 станица Ленинградская*
	828
	2 483
	124,2
	130
	390
	16,9

	2 хутор Андрющенко**
	15
	45
	3,5
	-
	-
	-

	3 хутор Восточный**
	20
	60
	4,6
	-
	-
	-

	4 хутор Краснострелецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по поселению:
	863
	2 588
	132,3
	130
	390
	16,9


*Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,15  га на 1 дом для усадебной застройки, 0,13 га на 1 дом для блокированной застройки.
**Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,23  га на 1 дом.

   На основании генерального плана, рассматривается перспективное развития распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ  Ленинградского сельского поселения, в дальнейшем именуемая “Схема”. Схема разрабатывалась на основании исходных данных и материалов технического обследования, а также  использовались данные:
·   нагрузки Генерального плана развития сельского поселения 

· схема и программа перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период до 2018 года.
          Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надежного функционирования Ленинградских РРЭС  в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию  объектов сетевой инфраструктуры.
      Показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей напряжением 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, являются:

· высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации;

· прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением качества жизни населения;

· прирост нагрузок за счет прироста населения;

· прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов СП.
       Настоящая работа имеет только рекомендательный характер, так как объемы реализации будут непосредственно зависеть от выделения земельных участков под ПС, РП, ТП и трасс ЛЭП, уточнения планов застроек территории  СП, сроков реализации при конкретном проектировании объектов и их  категорийности.
5.2 Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения данные.
       В схеме учтены все потребители электроэнергии. Решение вопросов электроснабжения отдельных предприятий, питающихся самостоятельными линиями 10 кВ  изолированно от городских электросетей, но от общих с ними центров питания, ограничивается  учетом их электрических нагрузок на шинах ЦП. 

      Схема разработана на период с 2015 г. с перспективой до 2034 г. В Схеме определены перспективные электрические нагрузки, разработано подробное построение питающих и распределительных сетей 10 кВ с учетом реконструкции и развития.

        Процесс,  строительства и эксплуатации проектируемых линий электропередачи и трансформаторных подстанций, не оказывает вредного воздействия на  окружающую среду. 

       Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренного настоящей схемой оборудования, материалов и рекомендуемых типовых проектов, в связи с чем дополнительные мероприятия не требуются.

      Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

· СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
      Перспективные нагрузки по электроснабжению муниципального образования определены по укрупненным показателям, и приведены в таблице 21.
                                                                                                     Таблица 21
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Расчетная 

нагрузка 

(кВт)

Ожид-ая 

нагрузка 

(кВт)

мОЩНОС

ТЬ 

подстанц

ии     ТП-

10/0,4    

кВА

276

Малое предприятие строительной 

промышленности

шт. 2

277

Производственные предприятия 

сельскохозяйственного профиля

шт. 3

279

Производственное предприятие 5 

класса вредности

шт. 9

131

Пляж с душевыми, торговые 

киоски

м2 200 0,25 0,8 40

174 Магазин-кафетерий м2 100 0,9 0,8 72

175 Детский кафетерий мест 15 1,04 0,8 12,48

176 Торговые киоски м2 120 0,25 0,8 24

75 Беседка для тихого отдыха

77 Гидропарк, аквапарк м2 3000 0,085 0,8 204,00

81 Парк «Дубовая роща» м2 72000 0,001 0,5 36,00

175 Детский кафетерий мест 30 1,04 0,7 21,84

Спорткомплекс в том числе: 

стадион м2 4000 0,01 0,5 20,00

ледовый дворец м2 6000 0,085 0,8 408,00

КНС №22Канализационная станция кВт 1 100 0,9 90,00

320 Котельная №13 шт 1 10,50 0,9 9,45

5 Со-04н

363;364; 

370;371

Проектируемая жилая застройка домов 157 2,0 0,9 1,05 282,60 282,60 400 280

6 Со-05н

365;373;  

366;374

Проектируемая жилая застройка домов 122 2,0 0,9 1,05 219,60 219,60 400 280

7 Со-06н

367; 368; 

376;  377

Проектируемая жилая застройка домов 120 2,0 0,9 1,05 216,00 216,00 400 280

8 Со-07н

376;377;  

383;384;  

385

Проектируемая жилая застройка шт 88 2,03 0,9 1,05 160,776 160,776 250 175

99-1

Средняя общеобразовательная 

школа на 500 мест

мест 500 0,25 0,63 78,75

99-2 Детская школа искусств на 300 мест мест 300 0,46 0,63 86,94

170 Казачий рынок м2 750 0,205 0,8 123

Проектируемая жилая застройка домов 58 2,1 0,4 1,05 48,72

      Проектируемые распределительные пукты  10 кВ

ст. Лененградская

      Проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

5100 5100



148,48

Со-03н

261,84

9

3

4

Со-08н

132

Со-02н 350

2х630 560 337,41

882 2х630

2х250

РП-01               

Рр=5,10  МВА

1

175 250 Со-01н 2

527,45


[image: image2.emf]179 Торговый комплекс с кафетерием м2 500 0,25 0,8 100

Комплекс бытового обслуживания:

-ателье раб.мест 10 1,5 0,7 10,5

-салон парикмахерских услуг раб.мест 15 1,5 0,7 15,75

383;384;38

5

Проектируемая жилая застройка домов 72 2,1 0,9 1,05 136,08

32 Отделение связи, почта м2 80 0,5 0,8 32,00

128

Молодёжный развлекательный 

центр

м2 500 0,09 0,8 36,00

177 столовая мест 50 1,04 0,8 41,60

12 РЩ5-011н 357;358 Проектируемая жилая застройка домов 125 2 0,9 1,05 225,00 225 400 280

13 Л13-012н

336;337;   

339;340;    

341

Проектируемая жилая застройка домов 101 2,0 0,9 1,05 181,80 181,80 400 280

173 Магазин м2 200 0,25 0,5 25,00

178

Салон красоты: косметических – 

парикмахерских услуг

раб.мест 10 1,5 0,7 10,50

332;335 Жилая застройка домов 51 2,4 0,9 1,05 110,16

122 стадион м2 4000 0,01 0,5 20,00

362 Жилая застройка домов 33 2,91 0,9 1,05 86,43

74 Развлекательный парк, набережная га 18,4 7,5 0,8 110,40

82

Культурно-развлекательный центр 

с концертным комплексом

м2 2000 0,085 0,8 136,00

175 Детский кафетерий мест 20 0,9 0,5 9,00

314 Котельная №14 шт 1 10,5 0,9 9,45

79 Лодочная станция, пункт проката м2 100 0,36 0,7 25,20

КНС №1 Канализационная станция шт 1 6,9 0,9 6,21

129 Боулинг клуб м2 400 0,46 0,9 165,60

КНС №18Канализационная станция шт 1 15,2 0,9 13,68

19 Рщ10- 018н

159/1;    

215;216

Жилая застройка (разукрупнение) домов 152 2,0 0,9 1,05 273,60 273,6 400 280

20 Рщ10- 019н 415; 416 Проектируемая жилая застройка домов 99 2 0,9 1,05 178,20 178,2 250 175

21 Лг5- 021н 277

Производственные предприятия 

сельскохозяйственного профиля

предприя- 

тие

1 250 0,8 200,00 200 400 280

22 Лг5- 022н 149 С/Х рынок м2 750 0,25 0,8 150,00 150 250 175

23 Лг5- 023н 305 Логистический центр м2 400 280

24 Рм3- 024н 302 автосалон м2 300 0,24 0,9 64,80 64,8 100 70

44,1

Л13-014н 106,43 160

16

18 Рщ4-017н 179,28 400 280

224

Л13-013н 145,66

15

14

11

10 Со-09н

180

2х160 РЩ5-010н 109,60

400 441 262,33

112

250 175

Рщ5-015н 264,85 2х400 560

Рщ4-016н 17 31,41 63


[image: image3.emf]25 Рм3- 025н 279

Производственное предприятие 5 

класса вредности

280 400 280

26 Л6- 026н 312 Мусороперерабатывающий завод 175 250 175

Центр торгово-бытового 

обслуживания промышленных 

предприятий в составе:

-магазин м2 300 0,25 0,8 60,00

-кафетерий мест 20 1,04 0,8 16,64

-ателье мест 10 1,5 0,8 12,00

-салон парикмахерских услуг мест 5 1,5 0,8 6,00

28 Лн- 028н 278

Коммунально-складские 

предприятия

70 100 70

29 Лн- 029н 279

Производственное предприятие 5 

класса вредности

700 1000 700

30 Лн- 030н 279

Производственное предприятие 5 

класса вредности

441 630 441

31 Лн- 031н 277

Производственные предприятия 

сельскохозяйственного профиля

280 400 280

Центр торгово-бытового 

обслуживания промышленных 

предприятий в составе:

-магазин м2 500 0,25 0,8 100,00

-кафетерий мест 40 1,04 0,8 33,28

-ателье мест 16 1,5 0,8 19,20

-салон парикмахерских услуг мест 8 1,5 0,8 9,60

33 Лн- 033н 277

Производственные предприятия 

сельскохозяйственного профиля

280 400 280

34 Лн- 034н 277

Производственные предприятия 

сельскохозяйственного профиля

280 400 280

272 Склады зерна 

273

Склады северо- кубанской 

сельскохозяйственной опытной 

станции

274

Парники северо-кубанской 

сельскохозяйственной опытной 

станции

36 Лн- 036н 277

Производственные предприятия 

сельскохозяйственного профиля

175 250 175

37 Л13-037н

21; 40; 

41;42;  152

Жилая застройка (разукрупнение) домов 105 2,0 0,9 1,05 189,00 189 400 280

38 Рщ8-038н Жилая застройка (разукрупнение) домов 151 2,0 0,9 1,05 271,80 271,8 400 280

39 Лг6-041н

По инвестпрограмме 

ООО"Кубаньэнерго"

112 160 112

441 630

32 175 162,08 250

Лн- 027н 171 27

Лн- 035н

Лн- 032н

94,64

171

441 35

112 160


[image: image4.emf]40 Л1-042н

Дачные участки под жилн6ю 

застройку

домов 55 2,2 0,9 1,05 110,39 110,385 160 112

41 Л1-043н

Дачные участки под жилн6ю 

застройку

домов 55 2,2 0,9 1,05 110,39 110,385 160 112

42 Л13-044н

Дачные участки под жилн6ю 

застройку

домов 150 2,0 0,9 1,05 270,00 270 400 280

43 Рщ5-045н

Дачные участки под жилн6ю 

застройку

домов 150 2,0 0,9 1,05 270,00 270 400 280

44 Л11-046н

320; 321; 

326

Жилая застройка (разукрупнение) домов 86 2,0 0,9 1,05 157,12 157,122 250 175

45 Л-Н1-047н 304 Очистные сооружения шт. 1 1077,0 0,9 969,30 969,3 2х630 1400

46 Рщ5-048н 289

Водозабор СКВО 

реконструируемый 2160 м³/сут

шт. 1 195,0 0,9 175,50 175,5 250 175

289 Жилая застройка (разукрупнение) домов 30 3,0 0,8 1,05 72,96

КНС №24Канализационная станция шт 1 1,1 0,9 0,99

48 Л9- 050н

Водозабор проектируемый 

600м³/сут

шт 1 40,0 0,9 36,00 36 63 44,1

49 Л1- 051н

Водозабор проектируемый 

960м³/сут

шт 1 60,0 0,9 54,00 54 100 70

50 Лг6-052н ВНС  ВНС подкачки шт 1 123,0 0,9 110,70 110,7 2х160 224

303 Территория придорожного сервиса м2 100 0,8 0,8 64,00

КНС №10Канализационная станция 1 1,6 0,9 1,60

172 Торговый павильон м2 40 0,25 0,8 8,00

173 Магазин м2 100 0,25 0,8 20,00

76 Шахматный клуб м2 110 0,46 0,8 40,48

173 магазин м2 100 0,25 0,8 20,00

175 Детский кафетерий мест 20 0,9 0,5 9,00

55

Рщ5-891          

(100 кВА)

303 Территория придорожного сервиса м2 100 0,8 0,8 64,00 64,0 250 108,48

56

Лг6-134          

(160 кВА)

74 Развлекательный парк, набережная га 6,1 7,5 0,8 36,60 36,6 250 128,8

Бизнес-центр в том числе:

адвокат ;юрист; нотариус

58

Л13-835              

(40 кВА)

325; 326; 

324

Проектируемая жилая застройка домов 81 2,03 0,9 1,05 147,99 147,987 250 175

Детская поликлиника

посещ 

ений

150 0,55 0,55 45,38

Молочная кухня порций 120 0,13 0,7 10,92

Л13-049н 47 73,95 100 70

53

Л13-144                 

(63 кВА)

65,6 250 108,44

0,9 0,09 200 м2 57

Л13-855     

(2х400 кВА)
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Лг6-116               

(100 кВА)

27

   Реконструируемые существующие трансформаторные подстанций с увеличением мощности

Рщ4-150          

(250 кВА)

28,0 400 178 53

54

Рщ4-912         

(250 кВА)

69,5 400 210,48

59 56,30 2х160 124,295

16,20 2х630 553 16,20


[image: image5.emf]122 стадион м2 1600 0,01 0,5 8,00

126

Детская спортивная школа со 

стадионом

мест 200 0,46 0,7 64,40

315 Котельная №5 шт 1 12,5 0,8 10,00

61

Лг7-113п           

(63 кВА)

303 Территория придорожного сервиса м2 100 0,8 0,8 64,00 64,00 160 116,8

62

Л3-158                                         

(100 кВА)

КНС №5 Канализационная станция шт 1 11,6 0,9 10,44 10,44 160 78,44

63

Л9-870                              

(250 кВА)

КНС №12Канализационная станция шт 1 18,8 0,9 16,92 16,92 400 186,92

64

Лг6-129                      

(180 кВА)

КНС №13Канализационная станция шт 1 6,8 0,9 6,12 6,12 250 128,52

65

Лг6-49                      

(160 кВА)

КНС №4 Канализационная станция шт 1 14,8 0,9 13,32 13,32 250 122,12

66

Л11-218                      

(100 кВА)

КНС №9 Канализационная станция шт 1 12,4 0,9 11,16 11,16 160 79,16

67

Рщ4-750п                     

(100 кВА)

КНС №19Канализационная станция шт 1 22,5 0,9 20,25 20,25 160 88,25

Головной водозабор  в т.ч.

 артскважины шт 8 77,73 0,9 559,66

ВНС 2-го подъема шт 1 207 0,9 186,30

69

Лг9-135П                    

(160 кВА)

289 Водозабор-2 шт 1 200 0,9 180,00 180,00 400 280

70

Л9-6                         

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

71

Л9-8                         

(250 кВА)

205 135 400 340,0

72

Л9-12                         

(315 кВА)

258,3 81,7 400 340,0

73

Л9-23                         

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

74

Л9-25                         

(250 кВА)

205 135 400

340,0

75

Л9-735                         

(2х250 кВА)

410 150 2х400 560,0

76

Л9-758                         

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

77

Л11-789                

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

    ф.  Л-11

    ф.  Л-9

   Реконструируемые существующие трансформаторные подстанций с увеличением мощности, в связи с нагрузкой 

превышающей нормально-допустимую.

82,40 2х250 125,24

Рщ12-96п                        

(2х400 кВА)

288

745,96 2х1000 1289,96

68

Рщ10-826         

(63 кВА)

60


[image: image6.emf]70

Л9-6                         

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

71

Л9-8                         

(250 кВА)

205 135 400 340,0

72

Л9-12                         

(315 кВА)

258,3 81,7 400 340,0

73

Л9-23                         

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

74

Л9-25                         

(250 кВА)

205 135 400

340,0

75

Л9-735                         

(2х250 кВА)

410 150 2х400 560,0

76

Л9-758                         

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

77

Л11-789                

(160 кВА)

131,2 81,3 250 212,5

78

Л13-16                     

(315 кВА)

258,3 81,70 400 340,00

79

Л13-34                  

(400 кВА)

320,0 215,50 630 535,50

80

Л13-152                        

(315 кВА)

258,3 81,70 400 340,00

81

Л13-185           

(2х400 кВА)

656,0 226,00 2х630 882,00

82

Лг6-90                     

(2х250 кВА)

340 220,00 2х400 560,00

83

Лг6-133                     

(315 кВА)

258,3 21,70 400 280,00

84

Лг6-890                     

(160 кВА)

131,2 81,30 250 212,5

85

Лг13-125         

(320 кВА)

262,40 17,60 400 280,0

86

Рщ4-150                    

(250 кВА)

205,00 75,00 400 280,0

      ф.  Рщ -4

      ф.  Лг-13

      ф.  Лг-6

    ф.  Л-13

    ф.  Л-11

    ф.  Л-9

   Реконструируемые существующие трансформаторные подстанций с увеличением мощности, в связи с нагрузкой 

превышающей нормально-допустимую.
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Детское дошкольное 

образовательное учреждение, 

детский сад на 50 мест

мест 50 0,46 0,8 18,40

4 Спортивный зал на 40 кв.м м2 40 0,09 0,8 2,88

7 Магазин  м2 70 0,25 0,8 14,00

8 Кафе на 20 мест мест 20 1,04 0,8 16,64

9

Комбинат бытового обслуживания, 

баня-сауна

шт 1 24,5 0,7 17,15

Проектируемая жилая застройка домов 15 4,3 0,9 1,05 58,05

1 Отделение связи, почта м2 60 0,054 0,8 2,59

4 Парк  га 2,5 1,5 0,7 2,63

7 Спортивный зал на 35 кв.м м2 35 0,09 0,8 2,52

9 Спортивная площадка 565 кв.м. м2 565 0,01 0,8 4,52

11 Магазин м2 90 0,25 0,8 18,00

12 Кафе мест 20 1,04 0,8 16,64

13

Комбинат бытового обслуживания, 

баня-сауна на 10 мест

шт 1 24,5 0,7 17,15

8 Магазин м2 30 0,25 0,8 6,00

9 Кафе на 10 мест мест 10 1,04 0,8 8,32

10

Комбинат бытового обслуживания, 

баня -сауна

шт 1 24,5 0,7 17,15

5

Территория спортивных 

сооружений

м2 100 0,09 0,8 7,20

Проектируемая жилая застройка домов 74 2,07 0,9 1,05 137,86

 х.Восточный

х. Андрющенко 

87 Лг9-039н 127,12 250 175

88 Рщ1-825 64,05 2х400 560

Лг9-040н 89 176,53 175

х. Краснострелецкий 

250


         Районной администрации Ленинградского СП было принято решение отказаться от централизованной подачи горячей воды в многоквартирные дома и перевода вышеуказанные дома на поквартирную установку электрических водоподогревателей.  Это приведет к увеличится нагрузка на питающих центрах и распределительных трансформаторных подстанциях, а так же увеличение  токовой нагрузке питающих  сетей 10 кВ и распределительных 0,4 кВ. 

     На основании  выше изложенным и в связи стем что трансформаторные подстанции , от которых осуществляется электроснабжение  многоквартирных домов, не имеют резервной мощности (загрузка подстанций в часы мамксимума нагрузки  80%),  Ленинградскими РРЭС рекомендованы,  с учетом увеличивающейся нагрузки , следующие мероприятия.
                                                                                                                Таблица 22

	№ п/п
	Адрес МКД
	Дополнительная  мощность на  МКД  кВт
	Линия ВЛ 0,4                                 кВ
	ТП
	Линия ВЛ-10                                        кВ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	линия
	мероприят
	№ ТП
	мероприят
	
	мероприят

	1
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	улица Ленина,       д. № 23
	32
	Л-3
	Замена на СИП 120 мм2
	ЗТП-25
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	2
	ул.417 Дивизии,      д. № 28
	48
	
	Потребительская
	ЗТП-151
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	Рщ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	3
	улица Набережная,      д. № 1
	100
	Л-2
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-133
	Замена КТП с тр-ром 630кВа
	Лг-6
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	4
	ул.Кооперации, д. № 92;
	80
	Л-14
	Замена на СИП 120 мм2
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	5
	ул.417-й Дивизии,   д. № 4;
	60
	
	Потребительская
	ЗТП-844
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	Л-13
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	6
	ул.Чернышевского,        д. № 219;
	80
	Л-6
	Потребительская
	ЗТП-13
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	Л-13
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	7
	ул.Красноармейская,    д. № 4;
	54
	Л-3
	Потребительская
	ЗТП-31
	Замена тр-ра 160кВа на 400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	8
	улица Набережная, д. № 31;
	48
	
	Потребительская
	ЗТП-151
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	Рщ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	9
	улица Кооперации, д. № 94;
	32
	
	Потребительская
	ЗТП-34
	Замена тр-ра 400кВа на 1000кВа
	Л-13
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	10
	улица Кооперации, д. № 167-А
	64
	Л-6
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-150
	Замена КТП с тр-ром 400кВа
	Рщ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	11
	ул.Красноармейская,            д. № 2;
	50
	Л-4
	Потребительская
	ЗТП-31
	Замена тр-ра 160кВа на 400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	12
	ул.Чернышевского, д. № 150;
	16
	Л-3
	Замена на СИП 120 мм2
	БКТП-9
	Замена тр-ра 2х250 кВа на 2х400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	13
	ул.Чернышевского, д. № 160;
	80
	Л-4
	Потребительская
	ЗТП-34
	Замена тр-ра 400кВа на 1000кВа
	Л-13
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	14
	улица Жлобы,              д. № 74;
	80
	Л-5
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	15
	ул.Кооперации, д. № 131;
	34
	Л-2
	Потребительская
	КТП-758
	Замена КТП с тр-ром 400 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	16
	ул.Чернышевского,        д. № 197;
	40
	Л-10
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	17
	улица Красная,                д. № 139;
	54
	Л-2
	Потребительская
	ЗТП-34
	Замена тр-ра 400кВа на 1000кВа
	Л-13
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	18
	улица Степная,          д. № 53;
	16
	Л-1
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-51
	Замена КТП            с тр-ром 160 кВА    на 250 кВА
	РЩ-5
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	19
	улица Степная,          д. № 55;
	16
	Л-1
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-51
	Замена КТП с тр-ром 160 кВА на 250 кВА
	РЩ-5
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	20
	улица Степная,            д. № 57;
	16
	Л-1
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-51
	Замена КТП с тр-ром 160 кВА на 250 кВА
	РЩ-5
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	21
	улица Жлобы,            д. № 66-А;
	100
	Л-4
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	22
	улица Советов,             д. № 25;
	100
	Л-7
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	23
	улица Кооперации,           д. № 98-А
	100
	Л-3
	Потребительская
	ЗТП-34
	Замена тр-ра 400кВа на 1000кВа
	Л-13
	УВЕЛИЧЕТЬ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 95 мм2

	24
	улица Жлобы,      д. № 54;
	40
	Л-4
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	25
	улица Гагарина,           д. № 24;
	100
	Л-4
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-133
	Замена КТП с тр-ром 630 кВА
	Лг-6
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	26
	улица 417 Дивизии, д. № 2;
	100
	Л-8
	Потребительская
	ЗТП-844
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	27
	улица 417 Дивизии, д. № 8;
	100
	Л-2
	Потребительская
	КТП-890
	Замена КТП с тр-ром 630 кВА
	Лг-6
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	28
	улица Коммунальная,            д. № 43- А
	60
	Л-2
	Потребительская
	КТП-115
	Замена КТП с тр-ром 400 кВа
	Лг-6
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	29
	улица Вокзальная, д. № 225;
	100
	
	Потребительская
	ЗТП-33
	Замена тр-ра 250кВа на 400 кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	30
	улица Набережная, д. № 7;
	100
	Л-3
	Потребительская
	КТП-890
	Замена КТП с тр-ром 630 кВА
	Лг-6
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	31
	улица Крестьянская, д. № 196;
	32
	Л-3
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-789
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	Л-11
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	32
	улица Кооперации, д. № 169;
	80
	Л-3
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-150
	Замена КТП с тр-ром 400кВа
	РЩ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	33
	улица Чернышевского, д. № 156;
	80
	
	Потребительская
	ЗТП-25
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	34
	улица Чернышевского, д. № 160-Б;
	80
	Л-8
	Потребительская
	ЗТП-34
	Замена тр-ра 400кВа на 1000кВа
	Л-13
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	35
	улица Чернышевского, д. № 160-А;
	80
	Л-1
	Потребительская
	ЗТП-34
	Замена тр-ра 400кВа на 1000кВа
	Л-13
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	36
	улица 417-й Дивизии, д. № 6;
	60
	Л-6
	Потребительская
	ЗТП-844
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	37
	ул.Чернышевского,             д. № 199;
	50
	Л-6
	Потребительская
	ЗТП-785
	Замена КТП с тр-ром  400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей            ВЛ-10 кВ

	38
	улица Красная,    д. № 140;
	100
	Л-2
	Потребительская
	ЗТП-844
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей                ВЛ-10 кВ

	39
	улица Ленина,                д. № 19;
	160
	Л-1
	Потребительская
	КТП-869
	Замена КТП с тр-ром 250кВа на 400кВа
	ЛГ-1
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	40
	улица Набережная, д. № 3;
	60
	Л-1
	Потребительская
	КТП-890
	Замена КТП с тр-ром 630 кВА
	ЛГ-6
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	41
	улица Крестьянская, д. № 192;
	32
	Л-14
	Потребительская
	ЗТП-7П
	Замена тр-ра 6300кВа на 1000кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей       ВЛ-10 кВ

	42
	ул.417-й Дивизии, д. № 30;
	8
	
	Потребительская
	ЗТП-151
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	РЩ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	43
	улица Советов,             д. № 37;
	60
	Л-1
	Потребительская
	КТП-12
	Замена тр-ра на 630 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей                  ВЛ-10 кВ

	44
	улица Кооперации, д. № 86;
	24
	Л-14
	Потребительская
	ЗТП-7П
	Замена тр-ров с  630кВА на 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей               ВЛ-10 кВ

	45
	улица Кооперации, д. № 90;
	80
	Л-2
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей                 ВЛ-10 кВ

	46
	улица Жлобы,            д. № 32;
	36
	Л-7
	Потребительская
	ЗТП-31
	Замена тр-ра 160кВа на 400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	47
	улица Чернышевского, д. № 154;
	100
	
	Потребительская
	ЗТП-25
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей               ВЛ-10 кВ

	48
	улица Кооперации, д. № 194;
	100
	Л-1
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-107
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	РЩ-5
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	49
	улица Терновая, д. 40;
	40
	Л-4
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-107
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	РЩ-5
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	50
	улица Терновая, д. № 42;
	40
	Л-4
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-107
	Замена тр-ра 250кВа на 400кВа
	РЩ-5
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	51
	улица Набережная, д. № 29;
	48
	
	Потребительская
	ЗТП-151
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	РЩ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	52
	улица Советов,     д. № 1;
	100
	Л-16
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей               ВЛ-10 кВ

	53
	улица 417-й Дивизии, д. № 34;
	48
	
	Потребительская
	ЗТП-151
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	РЩ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	54
	улица Ленина,        д. № 89-А;
	16
	Л-3
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-147
	Замена тр-ра 160кВа на 250кВа
	РЩ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	55
	улица Жлобы,            д. № 52;
	40
	Л-4
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей                ВЛ-10 кВ

	56
	улица Жлобы,           д. № 66;
	100
	Л-8
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ

	57
	улица Степная,               д. № 59;
	16
	Л-1
	Замена на СИП 120 мм2
	КТП-51
	Замена тр-ра 160кВа на 250кВа
	РЩ-5
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	58
	ул.Набережная,         д. № 27
	48
	
	Потребительская
	ЗТП-151
	Замена тр-ра 250кВа на 630кВа
	РЩ-4
	Увеличения сечения провода до 95 мм2

	59
	улица Чернышевского,           д. № 199-А
	40
	Л-6
	Потребительская
	ЗТП-735
	Строительство новой ЗТП 2х 1000 кВА
	Л-9
	Строительство новой ВЛ-10 кВ для существующей ВЛ-10 кВ


   Итоговые данные подсчета электрических нагрузок сведены в таблицу 23.

                                                                                                              Таблица 23
	№ № пп
	Категория потребителей
	Нагрузка на шинах ТП, МВт

	
	
	существующая 

на 2013 г.
	проектируемая 

на 2034 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Общий совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ ЦП         Ленинградского сельского поселения. 
	40,89
	65,39


Как следует из таблицы 23, с 2015 г. по 2034 г. прирост нагрузок на шинах 
6-10 кВ ЦП по СП составит 60%, что соответствует среднегодовым темпам прироста в размере 3%. 
Исходя из произведенных расчетов, мощность существующего оборудования электрических сетей не сможет удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения.
Ожидаемое (расчетное) потребление энергоресурса приведено в таблице 24
                                                                                                                  Таблица 24
	Количество жителей на текущую дату, тыс. человек
	38,143
	
	
	
	

	Расчетный срок (год)
	2034
	
	
	
	

	Расчетное количество жителей по состоянию на расчетный срок, тыс. человек
	41,121
	
	
	
	

	№ п/п
	Расчетный период
	Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек
	Категория поселения
	Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год
	Расчетное потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на расчетный срок, млн. кВт*ч в год
	Расчетное потребление электроэнергии промышленными потребителями на расчетный срок, млн. кВт*ч в год
	 расчетное потребление электроэнергии на расчетый срок, млн. кВт*ч в год

	1
	2014
	38,143
	малое
	2170
	82,77031
	33,108124
	115,878434

	2
	2015
	38,292
	малое
	2170
	83,093423
	33,2373692
	116,3307922

	3
	2016
	38,441
	малое
	2170
	83,416536
	33,3666144
	116,7831504

	4
	2017
	38,590
	малое
	2170
	83,739649
	33,4958596
	117,2355086

	5
	2018
	38,739
	малое
	2170
	84,062762
	33,6251048
	117,6878668

	6
	2019
	38,888
	малое
	2170
	84,385875
	33,75435
	118,140225

	7
	2020
	39,036
	малое
	2170
	84,708988
	33,8835952
	118,5925832

	8
	2021
	39,185
	малое
	2170
	85,032101
	34,0128404
	119,0449414

	9
	2022
	39,334
	малое
	2170
	85,355214
	34,1420856
	119,4972996

	10
	2023
	39,483
	малое
	2170
	85,678327
	34,2713308
	119,9496578

	11
	2024
	39,632
	малое
	2170
	86,00144
	34,400576
	120,402016

	12
	2025
	39,781
	малое
	2170
	86,324553
	34,5298212
	120,8543742

	13
	2026
	39,930
	малое
	2170
	86,647666
	34,6590664
	121,3067324

	14
	2027
	40,079
	малое
	2170
	86,970779
	34,7883116
	121,7590906

	15
	2028
	40,228
	малое
	2170
	87,293892
	34,9175568
	122,2114488

	16
	2029
	40,377
	малое
	2170
	87,617005
	35,046802
	122,663807

	17
	2030
	40,525
	малое
	2170
	87,940118
	35,1760472
	123,1161652

	18
	2031
	40,674
	малое
	2170
	88,263231
	35,3052924
	123,5685234

	19
	2032
	40,823
	малое
	2170
	88,586344
	35,4345376
	124,0208816

	20
	2033
	40,972
	малое
	2170
	88,909457
	35,5637828
	124,4732398

	21
	2034
	41,121
	малое
	2170
	89,23257
	35,693028
	124,925598


       Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость модернизации системы электроснабжения.  
     Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом  Ленинградского СП  до 2034 года, выполнить следующие мероприятия:                                                                                                       
· модернизация существующего оборудования и сетей, включающие в себя реконструкцию действующего оборудования  и  замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

· строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей СП и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.
   Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих реконструкции и вновь устанавливаемых трансформаторных подстанций приведены в таблице 25.
                                                                                                            Таблица 25
	Перечень присоединенных ТП, КТП, ЗТП
	Принадлежность нагрузки
	Мощность ТП/КТП до реконструкции,
кВА
	Мощность ТП/КТП после реконструкции,
кВА
	
	
	
	
	
	1-я очередь строительства 2020-2024
	2-я очередь строительства 2025-2029
	2-я очередь строительства 2030-2034
	год ввода в эксплуатацию
	Обоснование

	
	
	Руст
	Кол-во
	Руст
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	
	
	

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-1-1
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	2003 (30%)
	 

	КТП-Лг-1-3
	пром. ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1993 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-3п
	газов
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1993 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-4
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	1999 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-5
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1991 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-28
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	1
	
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-55
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	2006 (32%)
	 

	КТП-Лг-1-752
	ж/с, админ.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	1982 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-817П
	админ.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством (см. ГП)

	КТП-Лг-1-191П
	админ.
	250+

160
	2
	500
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Лг-1-120
	вещ/рынок
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-904
	вет/лаб
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-1-869п
	ж/с
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-2-54
	пром.
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	1997 (86%)
	 

	КТП-Лг-2-57
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	1973 (0%)
	 

	КТП-Лг-2-712
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	1984 (100%)
	 

	КТП-Лг-2-781
	пром.
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	1986 (100%)
	 

	КТП-Лг-2-945п
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-2-743
	СТФ-1
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-2-943
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-2-58
	СТФ-"В"
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-30
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1977 (100%)
	 

	КТП-Лг-3-747
	пром.
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	1998 (100%)
	 

	КТП-Лг-3-37
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-741
	ж/с, пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1972 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-209
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1996 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-42
	ж/с, админ.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Лг-3-38
	пром.
	60
	1
	60
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	1998 (100%)
	 

	КТП-Лг-3-902
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1981 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-821
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-3-944
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-3-739П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-816П
	админ.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-935П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	ЗТП-Лг-3-782П
	мед/
склад
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-39П
	пром.
	250
	2
	500
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Лг-3-35П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-3-753П
	пром.
	180
	1
	180
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Лг-3-874П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-862П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-730П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-829П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-40П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-172П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-786П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-879П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-117П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-892П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-171П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-863П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-43П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-754П
	бойня
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-3-925П
	ИП Еськов
	10
	1
	10
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рекрузер Лг-3/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	
	
	
	Переустройство сетей

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-4-63
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2006 (25%)
	 

	КТП-Лг-4-931П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-4-827
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2006 (27%)
	 

	КТП-Лг-4-200п
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗТП-Лг-5-199
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1984 (98%)
	 

	КТП-Лг-5-873П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-5-883П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-5-872П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лг-5-021н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лг-5-022н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лг-5-023н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-6-2
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1999 (85%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-88
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1980 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-115
	ж/с
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Лг-6-128
	 пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	1983 (100%)
	 

	ЗТП-Лг-6-129
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1969 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-133
	ж/с
	315
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-136
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Лг-6-154
	админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1988 (62%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-165
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-724
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1977 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-890
	ж/с
	250
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1981 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-946
	 пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-6-860П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-939П
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	
	1
	
	
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-134П
	админ.
	160
	1
	250
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	ЗТП-Лг-6-132П
	админ.
	320
	1
	320
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-90п
	админ.
	250
	2
	800
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-116
	ж/с
	160
	2
	320
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1984 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП

	КТП-Лг-6-130
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	1
	
	
	
	1984 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-131
	СОШ-13
	250
	2
	500
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП

	КТП-Лг-6-803
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	 
	
	1
	
	
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-6-846
	ДК Октябрь
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	1988 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Лг-6-041н
	ИП Крапива
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	согласно выданным ТУ(регламента)

	Лг-6-053н
	ВНС
	160
	2
	320
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Реклоузер Лг-6/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	Переустройство сетей

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-7-71
	пром.
	315
	1
	315
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1976 (100%)
	 

	КТП-Лг-7-113П
	пром.
	63
	1
	410
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Лг-7-760П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-927П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-947П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-62П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-70П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-71П
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-56П
	пром.
	40
	1
	40
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-919П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-72П
	пром.
	40
	1
	40
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-67П
	с/х
	315
	1
	315
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-69П
	с/х
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-195П
	с/х
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-7-711
	с/х
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг-9-156
	админ.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1981 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-64
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1977 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-80
	ж/с, админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1988 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-79
	ж/с, пром
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2007 (20%)
	 

	КТП-Лг-9-81
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1987 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-732
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1991 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-815
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1984 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-833
	ж/с
	63
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1986 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки 

	КТП-Лг-9-82
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1977 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-52
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	1
	
	
	
	
	
	1974 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-83
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1997 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-84
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	1
	
	
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-86
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1982 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-9-135П
	пром.
	160
	1
	400
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Лг-9-880П
	пром.
	40
	1
	40
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг9-85
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг9-89
	с/х
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗТП-Лг9-796
	с/х
	400
	2
	800
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг9-91
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг9-93
	с/х
	40
	1
	40
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Лг9-94
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Лг9-46
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	
	
	1
	
	
	
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг9-95
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг9-48П
	Элеватор
	250
	1
	250
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Лг9-123П
	в/з
	100
	1
	100
	потр
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг9-742
	с/х
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг9-785
	кат.
защита
	40
	1
	40
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Лг9-865п
	кат.
защита
	10
	1
	10
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лг9-039н
	ж/с
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лг9-040н
	ж/с
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Реклоузер Лг-9/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	Переустройство сетей

	в/д трансф-р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	Переустройство сетей

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	КТПП-Лг-10-887п
	ж/с, админ.
	630
	2
	1260
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	КТПП-Лг-11-92
	ж/с, админ.
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	1987 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Лг-13-127
	Больница
	250
	2
	500
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	1996 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-13-122п
	ПЭС
	400
	2
	800
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	1986(100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-13-765
	Боль-ца
	250
	2
	500
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	1
	
	
	1983(100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-13-126
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	1
	
	
	
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-13-776
	админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	1986 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Лг-13-125
	пром.
	320
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1982 (100%)
	

	КТП-Лг-13-734П
	админ.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Лг-13-124П
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-13-799П
	админ.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Лг-13-776
	админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	1
	
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ЗТП-Л-1-207
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1997 (100%)
	 

	КТП-Л-1-861П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-1-197П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗТП-Л-1-196П
	пром.
	560
	1
	560
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-1-36П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗТП-Л-1-192
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗТП-Л-1(2)-837
	 
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Л-1-042н
	 
	
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Л-1-043н
	 
	
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Л-1-052н
	 
	
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-2-184
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1977 (100%)
	 

	КТПП-Л-2-701
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1981 (100%)
	 

	КТП-Л-2(1)-837
	пром.
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-2-787
	пром.
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТПП-Л-2-702
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1981 (0%)
	 

	Существующие 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТПП-Л-3-726
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1976 (100%)
	 

	КТПП-Л-3-727
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1982 (100%)
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-6-749
	пром.
	250
	2
	500
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1982(100%)
	 

	КТПП-Л-6-166
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1976 (100%)
	 

	КТПП-Л-6-716
	пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1980 (100%)
	 

	КТПП-Л-6-717
	пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1980 (100%)
	 

	КТП-Л-6-718
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1980 (100%)
	 

	КТП-Л-6-721
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1980 (100%)
	 

	КТПП-Л-6-729
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1980 (100%)
	 

	КТПП-Л-6-748
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1982 (100%)
	 

	КТПП-Л-6-778
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1983 (100%)
	 

	КТП-Л-6-50П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-6-707П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-6-713П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Л-6-026н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-9-220
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2014 (0%)
	 

	ЗТП-Л-9-31
	ж/с
	160
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1988 (83%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-45
	админ.
	630
	2
	1260
	ЛРЭС
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-735
	ж/с
	250
	2
	2х1000
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	1984
	 

	КТП-Л-9-844
	ж/с, админ.
	250
	2
	2х630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	1988
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-10
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-21
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-810
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1985 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-901
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1986 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-9
	ж/с, админ.,банк,колледж
	250
	2
	2х400
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	1
	
	
	2007
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-29
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1991 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-12 
	админ.
	320
	1
	630
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	2005 (24%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-9-940п
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-705п
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-870п
	админ.
	250
	1
	400
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-9-171п
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-6 п
	админ.
	160
	1
	250
	потр
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-9-777п
	общ. МСО
	250
	2
	500
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Л-9-25 п
	админ.
	250
	1
	400
	потр
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	ЗТП-Л-9-33п
	админ.
	250
	2
	2х400
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-785п
	ж/с, админ
	 
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КТП-Л-9-24
	с/х
	400
	1
	400
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-9-215
	ж/с
	100
	1
	100
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП

	КТП-Л-9-794п
	пром.
	250
	1
	250
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Л13-051н
	 
	63
	1
	63
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Рекрузер Лг-9/6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	Переустройство сетей

	Существующие           Л-11Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-11-203
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2010 (10%)
	 

	КТП-Л-11-22
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-60
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2006 (32%)
	

	КТП-Л-11-110
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1977 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-227
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-882П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-722П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-11-212
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-9-120
	вещ/рынок
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2002 (29%)
	 

	КТП-Л-9-68
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2008 (20%)
	 

	КТП-Л-9-201
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2007 (22%)
	 

	ЗТП-Л-9-11
	админ.
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1988 (58%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Л-9-23
	админ.
	160
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1997 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-9-27
	торг.
центр
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1995 80%
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-8
	админ.
	400
	1
	630
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2011 (5%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-9-7п
	админ., ж/с
	630
	1
	1000
	потр
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-9-758
	админ.
	160
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1996 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	Существующие  Л-11А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-11-222
	с/х
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-11-728
	с/х
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-11-211
	с/х
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-11-913
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	1996 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-193
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	1999 (85%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-882П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-11-213
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	1991 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-66
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-214
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-228П
	админ.
Консервный з-д
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-11-76
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1981 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-216
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	1
	
	
	
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-885
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	1969 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-886
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1980 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-65
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2008 (65%)
	 

	КТП-Л-11-75
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1987 (100%)
	 

	КТП-Л-11-215
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1999 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-74
	пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1976 (100%)
	 

	КТП-Л-11-217
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-767
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1980 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-768
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1984 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-11-789
	админ.
	160
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1984 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-11-218
	ж/с
	100
	1
	160
	ЛРЭС
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2001 (35%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лг9-046н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие           Л-13Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-224
	пром.
	25
	1
	25
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1977 (100%)
	 

	КТП-Л-13-819
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1985 (100%)
	 

	КТП-Л-13-78
	с/х
	180
	1
	180
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1981 (100%)
	 

	КТП-Л-13-835П
	админ.
	40
	1
	250
	потр
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-13-938
	ж/с
	25
	1
	25
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-114
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	2000 (33%)
	 

	КТП-Л-13-144
	пром.
	63
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	1999 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ОПМ-Л13-928П
	пром.
	10
	1
	10
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-13-881П
	админ.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-77
	с/х
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-13-926П
	админ.
	10
	1
	10
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-932П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-13-15
	ж/с
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-19П
	ж/с СКВО
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-20П
	СКВО
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-32П
	СКВО АВМ
	320
	1
	320
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-159
	с/х
	100
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-820
	ОС Мясокостного 3
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-856П
	х/склад СКВО
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-911П
	Военгородок в/ч 55520
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-878П
	арт. скв
	25
	1
	25
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Л-13-025н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие           Л-13В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-178п
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2001 (33%)
	 

	КТП-Л-13-905
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1997 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-17
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1980 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-775
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-893
	админ.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-158
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	1
	
	
	
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-18
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1980 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-853П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-13-855А
	СКВО
	100
	1
	100
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-13-26
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-13П
	СПТУ-54
	250
	2
	2х400
	потр
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-185п
	СПТУ-54
	400
	2
	2х630
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Л-13-34П
	админ.
	400
	1
	1000
	потр
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Л-13-012н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Л-13-049н
	 
	100
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие          Л-13А 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-818П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-13-845П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Л-13-49
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	1974 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-14А
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-14
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	1
	
	
	
	
	1974 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Л-13-16П
	пром.
	315
	1
	400
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	ЗТП-Л-13-152
	админ.
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1989 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Л-13-855
	ДДУ-1
	400
	2
	1260
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Л-13-013н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Л-13-014н
	 
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Л-13-037н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Л-13-044н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-14-188П
	пром
	630
	2
	1260
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Л-14-198П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лн-035н
	 
	630
	1
	630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-036н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-030н
	 
	630
	1
	630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-029н
	 
	1000
	1
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-028н
	 
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-027н
	 
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-031н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-032н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Лн-033н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ1-100
	пром.
	400
	2
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1989
	 

	КТП-Рщ1-848
	пром.
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1971
	 

	КТП-Рщ1-849
	пром.
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1997
	 

	КТП-Рщ-1-98
	пром.
	25
	1
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2014 
	 

	КТП-Рщ-1-942П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-936П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-715П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-876П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-177П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-907П
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-914П
	пром.
	4
	1
	4
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-806П
	пром.
	4
	1
	4
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-1-229П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ1-104
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	
	1
	
	
	
	
	
	1983
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ1-103
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	1976
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ1-859
	ж/с
	25
	1
	25
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1997
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Рщ1-825
	с/х
	400
	2
	800
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗТП-Рщ1-266
	ж/с
	630
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ1-202
	с/х
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ1-709
	с/х
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ1-745
	с/х
	315
	1
	315
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ1-755
	с/х
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ1-756
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ1-903п
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	Перспективные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	Рщ1-002 нов
	ж/с
	 
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	в/д транс-р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1
	
	
	

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-2-163
	пром.
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1970 (100%)
	 

	КТП-Рщ-2-766П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-2-233П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-2-44П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-2-805П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-2-234
	полив Кирова
	630
	1
	630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-2-825
	с/х
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-2-899п
	пром
	630
	1
	630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-3-59
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	1
	
	
	
	
	
	1977 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-3-143
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1994 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-3-145
	админ.
	315
	1
	315
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-3-153
	админ.
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1982 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Рщ-3-155
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	1988 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-3-738
	 
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	1986
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-3-757
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1982 (100%)
	 

	КТП-Рщ-3-836
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1983 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-3-137П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Существующие     Рщ-4б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-4-736
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	1981 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-4-750П
	пром.
	100
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-4-918
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	0
	 
	 
	
	
	
	
	
	2011 (10%)
	 

	КТП-Рщ-4-737
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	1982 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-4-146
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	1981 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-4-190
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	 
	 
	
	
	
	
	
	2002 (36%)
	 

	КТП-Рщ-4-148
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	1
	
	
	1981 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-4-912
	админ.
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	0
	 
	 
	
	
	
	
	
	2013 (2%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Рщ-4-150
	ж/с
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	1984 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Рщ-4-149
	админ.
	160
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	1
	
	
	
	1978 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	ЗТП-Рщ-4-151П
	админ.
	250
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	БКТП-Рщ-4-929П
	админ.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рщ-4б-016н
	 
	63
	1
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Рщ-4б-017н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Со-008н
	 
	630
	2
	1260
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие Рщ-4а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-4-871П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 КТП-Рщ-4-53
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	1993 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-4-788
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	1
	
	
	
	1979 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-4-147
	ж/с
	100
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1980 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-4-232
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1987 (100%)
	 

	КТП-Рщ-4-738
	с/х
	400
	2
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-4-757
	с/х
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-4-798
	с/х
	400
	2
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-4-836
	ж/с 
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие    Рщ-5в
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-900п
	ФХ
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-105п
	агрохимлаб
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-51
	ж/с, админ.
	160
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	1980
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-107
	ж/с
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	1992
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-106
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	1
	
	
	
	1976
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-121
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1990
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-934П
	ж/с
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-703П
	ж/с
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-704П
	ж/с
	250
	1
	250
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	ЗТП-Рщ-4-142
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1980 (89%)
	 

	Существующие    Рщ-5б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-5-896п
	рыб.бр. СКВО
	63
	1
	63
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-5-858П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-5-733п
	СТФ СКВО
	400
	1
	400
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-5-911П
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-15
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	2000 (34%)
	 

	КТП-Рщ-5-19П
	админ.
	400
	1
	400
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-793П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-5-32П
	пром.
	320
	1
	320
	потр
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП-Рщ-5-791п
	МТФ СКВО
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-856П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-792П
	с/х
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-706п
	СТФ СКВО
	630
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-761П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-111
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-839п
	с/х
	630
	1
	630
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-97п
	арт.
скв
	100
	1
	100
	потр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рщ-5б-010н
	 
	
	2
	320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Рщ-5б-011н
	 
	
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Рщ-5б-048н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие        Рщ-5а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-5-112
	админ.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1976 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-744
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2006 (25%)
	 

	КТП-Рщ-5-109
	с/х
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	1976 (100%)
	 

	КТП-Рщ-5-61
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1999 (85%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-108п
	с/х
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	
	1
	
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-101п
	Котельная опыт поля
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Рщ-5-891
	ж/с, админ.
	63
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1995 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-5-740П
	с/х
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Рщ-5а-015н
	 
	400
	2
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Л-13-045н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-8-852
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	1988 (100%)
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-8-888П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	Рщ-8-038н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Рщ-10-915
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	1997
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-908
	ж/с
	63
	1
	63
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	1998
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-898
	ж/с
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	1985
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-897
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	1985
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-826
	админ.
	60
	1
	630
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	1986
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	КТП-Рщ-10-797
	админ.
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	1985
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-157
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	
	
	1
	
	
	1983
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-141
	ж/с
	100
	1
	100
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	
	1967
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-140
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	
	1
	
	
	
	
	1980
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-139
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	1979
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-138
	ж/с, админ.
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1981
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-937
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	2014
	 

	КТП-Рщ-10-102
	ж/с
	100
	1
	160
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	2000
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-Рщ-10-906П
	пром.
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-Рщ-10-96П
	пром.
	250
	2
	500
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Рщ-10-018н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Рщ-10-019н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Рекрузер Рщ-10/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	 
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-12-96П
	В/З
	400
	2
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-12-98
	с/х
	25
	1
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-Рщ-12-99
	с/х
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-10
	РЭК
	320
	1
	320
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1959
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-11
	РЭК
	180
	1
	180
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1959
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-12
	РЭК
	180
	1
	180
	 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2010
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП-13
	РЭК
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1974
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-14
	РЭК
	180
	1
	180
	 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1959
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	КТП-15
	РЭК
	180
	1
	180
	 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1959
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КТП-6
	РЭК
	180
	1
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-219п
	 
	180+400
	1
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-809п
	АЗС
	100
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-161п
	рыб/стан
	25
	1
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-160п
	Маяк
	63
	1
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-930
	ч/с
	63
	1
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Рм-3-169
	ч/с
	100
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП 

	Рм-3-164
	ПТФ
	60
	1
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-831
	с/х
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-832
	с/х
	160
	1
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рм-3-024н
	 
	100
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Со1-002н
	 
	250
	2
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Со1-003н
	 
	630
	2
	1260
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Со1-004н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Со1-005н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Со1-006н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	Со2-007н
	 
	250
	1
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Со2-009н
	 
	400
	1
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)

	Существующие 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	КТП-Л-2-210п
	пром. ОСК
	100
	2
	500
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	 
	Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузки

	Проектируемые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	Л-Н1-047н
	пром. ОСК
	630
	2
	1260
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1
	 
	увеличением нагрузок в связи с новым строительством

 (см. ГП)


Потери существующих сетей 10кВ  представлены в таблице  26.
                                                                                         Таблица 26

	№
	Центр питания , отходящая линия.
	Потеря напряжения в конце ВЛ
	Пприм-е

	1
	ПС35/10 «Ленинградская»
	
	

	
	«Лг-3»
	8,8%;
	

	
	«Лг-6»
	7,44%;
	

	
	«Лг-7»
	7,86%;
	

	
	«Лг-9»
	14,64%;
	

	2
	ПС-110/35/10 «Ленинградская»
	
	

	
	«Л-9»
	7,5%;
	

	
	«Л-11»
	8,4%;
	

	
	«Л-13»
	13,9%
	

	3
	ПС35/10 «Рощинская»:
	
	

	
	«Рщ-1»
	13,6%,
	

	
	«Рщ-5»
	20%
	

	
	
	
	


    Расчёт потерь напряжения с учётом перспективной нагрузки и переустройства линий 10 кВ, по фидерам, приведена в таблице 27                                                                                                                    
                                                                                                                    Таблица  27
	Длина фидера, км
	Перечень присоединенных ТП, КТП, ЗТП
	Принадлежность нагрузки
	Мощность ТП/КТП до реконструкции,
кВА
	Мощность ТП/КТП после реконструкции, кВА
	Расчетная нагрузка по присоединению, кВА
	Марка и сечение провода, кабеля после регонструкции
	Расчетный ток в начале линии, А
	проверка по условию 
Iдл. допIрасч.
	Потеря напряжения в конце линии, %

	
	
	
	Руст
	Кол-во
	Руст
	 
	
	
	
	
	

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6 
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	ПС-35/10 кВ     "Ленинградская"         5,6 и 6,3 МВА      (2х10 МВА)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Лг-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,4
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	2462
	СИП3 3х(1х70)
	142,3
	340>Iрасчетн.
	3,28

	
	КТП-Лг-1-1
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-3
	пром.,ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-3п
	газов
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-4
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-5
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-28
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-55
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-752
	ж/с, админ.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-817П
	админ.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-191П
	админ.
	250+160
	2
	500
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-120
	вещ/рынок
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-904
	вет/лаб
	2х400
	1
	800
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-1-869п
	80 кв ул Ленина
	160
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Лг-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8,3
	КТП-Лг-2-54
	пром.
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	1083
	СИП3 3х(1х70)
	62,6
	340>Iрасчетн.
	1,93

	
	КТП-Лг-2-57
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-2-712
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-2-781
	пром.
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-2-945п
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-2-743
	СТФ-1
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-2-943
	 Кирп.З-Д "Шевченко"
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-2-58
	СТФ-"В"
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Лг-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8,7
	КТП-Лг-3-30
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	3690
	СИП3 3х(1х120)
	213,3
	430>Iрасчетн.
	4,67

	
	КТП-Лг-3-747
	пром.
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-37
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-741
	ж/с, пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-209
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-42
	ж/с, админ.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-3-38
	пром.
	60
	1
	60
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-902
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-821
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-944
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-739П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-816П
	админ.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-935П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-3-782П
	мед/склад
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-39П
	пром.
	2х250
	2
	2х250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-35П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-753П
	пром.
	180
	1
	180
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-874П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-862П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-730П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-829П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-40П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-172П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-786П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-879П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-117П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-892П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-171П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-863П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-43П
	пром. Хлеб   з-д
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-754П
	бойня
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-3-925П
	ИП Еськов
	10
	1
	10
	потр
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рекрузер Лг-3/1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Лг-4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КТП-Лг-4-63
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 

	
	КТП-Лг-4-931П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-4-827
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-4-200п
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Лг-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,4
	ЗТП-Лг-5-199
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	877,1
	СИП3 3х(1х70)
	50,7
	340>Iрасчетн.
	0,26

	
	КТП-Лг-5-873П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-5-883П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-5-872П
	пром. Ариадна-Юг
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг-5-021н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг-5-022н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг-5-023н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	7
	2303
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Лг-6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11,0
	КТП-Лг-6-2
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	4646
	СИП3 3х(1х120)
	268,6
	340>Iрасчетн.
	7,44

	
	КТП-Лг-6-88
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-115
	ж/с
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-6-128
	 пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-6-129
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-133
	ж/с
	315
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-136
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-6-154
	админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-165
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-724
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-890
	ж/с
	250
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-946
	 пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-860П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-939П
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-134П
	админ.
	160
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-6-132П
	админ.
	320
	1
	320
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-90п
	админ. Пед. Уч
	250
	2
	800
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-116
	Крестянская П
	160
	2
	320
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-130
	ж/с Чернышевского*302 див
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-131
	СОШ-13
	250
	2
	500
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-803
	ул Октябрьская
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-6-846
	ДК Октябрь
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг-6-041н
	ИП Крапива
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг-6-053н
	ВНС
	160
	2
	320
	 
	
	
	
	
	

	
	Реклоузер Лг-6/2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Лг-7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30,8
	КТП-Лг-7-71
	пром.
	315
	1
	315
	ЛРЭС
	1753,04
	СИП3 3х(1х120)
	101,3
	430>Iрасчетн.
	7,86

	
	КТП-Лг-7-113П
	пром.
	63
	1
	410
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-760П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-927П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-947П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-62П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-70П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-71П
	сельхоз.          объекты
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-56П
	пром.
	40
	1
	40
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-919П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-72П
	пром.
	40
	1
	40
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-67П
	пром. Бр-2 Ленина
	315
	1
	315
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-69П
	пром.         МТФ-3
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-195П
	пром.БР-3
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-7-711
	пром.БР-3
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Лг-9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КТП-Лг-9-156
	админ.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	7461
	СИП3 3х(1х120)
	215,6
	#ССЫЛКА!
	14,6

	25,45
	КТП-Лг-9-64
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-80
	ж/с, админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-79
	ж/с, пром
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-81
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-732
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-815
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-833
	ж/с
	63
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-82
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-52
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-83
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-84
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-86
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-135П
	пром.
	160
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-9-880П
	пром.
	40
	1
	40
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-85
	СТФ-1 Кирова
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-89
	Отд.3
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг9-796
	МТФ -3
	400
	2
	800
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-91
	хутор Андрющенко
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-93
	МТФ-2
	40
	1
	40
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-94
	Отд.2
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-46
	хутор Красносельский
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-95
	хутор  Красносельский
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-48П
	Элеватор
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-123П
	в/з
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-742
	сад к-за Ленина
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-785
	кат.защита
	40
	1
	40
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг9-865п
	кат.защита
	10
	1
	10
	потр
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг9-039н
	хутор    Андрющенко
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг9-040н
	хутор Кр/стрелецкий
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	Реклоузер Лг-9/4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	в/д трансф-р
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Лг-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,8
	КТПП-Лг-10-887п
	ж/с, админ.
	630
	2
	1260
	 
	882
	СИП3 3х(1х70)
	51,0
	340>Iрасчетн.
	0,16

	
	 
	 
	 
	2
	1260
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Лг-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие трансформаторные подстанции 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,2
	КТПП-Лг-11-92
	ж/с, админ.
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	1323
	СИП3 3х(1х70)
	25,5
	340>Iрасчетн.
	0,02

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Лг-13
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КТП-Лг-13-127
	Больница
	250
	2
	500
	ЛРЭС
	2380
	СИП3 3х(1х70)
	137,6
	340>Iрасчетн.
	0,88

	1,6
	КТП-Лг-13-122п
	ПЭС
	400
	2
	800
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-13-765
	Больница
	250
	2
	500
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-13-126
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-13-776
	админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-13-125
	пром.
	320
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-13-734П
	админ.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Лг-13-124П
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-13-799П
	админ.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Лг-13-776
	админ.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ПС-110/35/10 кВ      "Ленинградская"        2х16МВА               (2х40 МВА)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Л-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9,57
	ЗТП-Л-1-207
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	2282
	СИП3 3х(1х120)
	131,9
	340>Iрасчетн.
	3,51

	
	КТП-Л-1-861П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-1-197П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-1-196П
	пром.
	560
	1
	560
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-1-36П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-1-192
	пром. Бр-5
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-1(2)-837
	 
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-1-042н
	 
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-1-043н
	 
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-1-052н
	 
	63
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,8
	КТП-Л-2-184
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	1526
	СИП3 3х(1х50)
	88,2
	340>Iрасчетн.
	1,33

	
	КТПП-Л-2-701
	пром. Птице/ф-ка
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-2(1)-837
	пром. Птице/ф-ка
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-2-787
	пром. Птице/ф-ка
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТПП-Л-2-702
	пром. Птице/ф-ка
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-3
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие трансформаторные подстанции 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,45
	КТПП-Л-3-726
	пром.нар/ферма
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	350
	СИП3 3х(1х50)
	20,2
	340>Iрасчетн.
	0,04

	
	КТПП-Л-3-727
	пром.нар/ферма
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,45
	КТП-Л-6-749
	пром.
	250
	2
	500
	потр
	2576
	СИП3 3х(1х120)
	148,9
	340>Iрасчетн.
	3,08

	
	КТПП-Л-6-166
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТПП-Л-6-716
	пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТПП-Л-6-717
	пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-6-718
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-6-721
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТПП-Л-6-729
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТПП-Л-6-748
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТПП-Л-6-778
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-6-50П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-6-707П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-6-713П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-6-026н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8,22
	КТП-Л-9-220
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	5613
	СИП3 3х(1х120)
	324,5
	370>Iрасчетн.
	6,91

	
	ЗТП-Л-9-31
	ж/с
	160
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-45
	админ.
	630
	2
	1260
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-735
	ж/с
	250
	2
	2000
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-844
	ж/с,админ.
	250
	2
	1260
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-10
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-21
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-810
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-901
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-9
	ж/с,админ.,банк,колледж
	250
	2
	800
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-29
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-12 
	админ.
	320
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-940п
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-705п
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-870п
	админ.
	250
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-171п
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-6 п
	админ.
	160
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-777п
	общ.МСО
	250
	2
	500
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-9-25 п
	админ.
	250
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-9-33п
	админ.
	250
	2
	800
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-9-785п
	ж/с, админ
	 
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-24
	пром. МТФ Ильич
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-215
	ул. Крестьянская* Заречная
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-794п
	пром. Масло/цех
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Л13-051н
	 
	63
	1
	63
	 
	
	
	
	
	

	
	Рекрузер Лг-9/6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Фидер  Л-11Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,07
	КТП-Л-11-203
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	4256
	СИП3 3х(1х120)
	246,0
	430>Iрасчетн.
	3,87

	
	КТП-Л-11-22
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-60
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-110
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-227
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-882П
	админ.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-722П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-212
	ул. Кирпичная
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-120
	вещ/рынок
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-68
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-201
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-9-11
	админ.
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-9-23
	админ.
	160
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-27
	торг.центр
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-8
	админ.
	400
	1
	630
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-7п
	админ., ж/с
	630
	1
	1000
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-9-758
	админ.
	160
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-11А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,19
	КТП-Л-11-222
	пром.СТФ Ильич
	400
	1
	400
	 
	3415
	СИП3 3х(1х120)
	197,4
	430>Iрасчетн.
	3,68

	
	КТП-Л-11-728
	пром.СТФ Ильич
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-211
	пром.СТФ Ильич
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-913
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-193
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-882П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-213
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-66
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-214
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-228П
	Админ .Консервный з-д
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-76
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-216
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-885
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-886
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-65
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-75
	пром.
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-215
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-74
	пром.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-217
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-767
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-768
	ж/с
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-789
	админ.
	160
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-11-218
	ж/с
	100
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Лг9-046н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-13Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10,0
	КТП-Л-13-224
	пром.
	25
	1
	25
	ЛРЭС
	2319
	СИП3 3х(1х95)
	134,1
	340>Iрасчетн.
	4,07

	
	КТП-Л-13-819
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-78
	сельхоз.объекты
	180
	1
	180
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-835П
	админ.
	40
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-938
	ж/с
	25
	1
	25
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-114
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-144
	пром.
	63
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ОПМ-Л13-928П
	пром.
	10
	1
	10
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-881П
	админ.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-77
	сад Ильич
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-926П
	админ.
	10
	1
	10
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-932П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-15
	ж/с ул. Северная
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-19П
	ж/с СКВО
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-20П
	СКВО
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-32П
	СКВО АВМ
	320
	1
	320
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-159
	бр-3 Ильич
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-820
	ОС Мясокостного 3
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-856П
	х/склад СКВО
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-911П
	Военгородок в/ч 55520
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-878П
	арт. скв
	25
	1
	25
	потр
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-025н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-13В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,28
	КТП-Л-13-178п
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	3936
	СИП3 3х(1х120)
	227,5
	340>Iрасчетн.
	5,303

	
	КТП-Л-13-905
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-17
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-775
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-893
	админ.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-158
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-18
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-853П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-855А
	СКВО
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-26
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-13П
	СПТУ-54
	250
	2
	800
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-185п
	СПТУ-54
	400
	2
	1260
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-13-34П
	админ.
	400
	1
	1000
	потр
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-012н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-049н
	 
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-13А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,02
	КТП-Л-13-818П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	2629
	СИП3 3х(1х120)
	151,9
	340>Iрасчетн.
	3,236

	
	КТП-Л-13-845П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-49
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-14А
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-14
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-16П
	пром.
	315
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Л-13-152
	админ.
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Л-13-855
	ДДУ-1
	400
	2
	1260
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-013н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-014н
	 
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-037н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-044н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,80
	КТП-Л-14-188П
	пром.ЗАО Умань
	630
	2
	1260
	потр
	1129
	СИП3 3х(1х70)
	65,2
	340>Iрасчетн.
	0,19

	
	КТП-Л-14-198П
	пром.ЗАО Умань
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	3
	1660
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Л-Н1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5,11
	Лн-027н
	 
	160
	1
	160
	 
	2996
	СИП3 3х(1х120)
	173,2
	370>Iрасчетн.
	3,285

	
	Лн-028н
	 
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-029н
	 
	1000
	1
	1000
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-030н
	 
	630
	1
	630
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-031н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-032н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-033н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-034н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-035н
	 
	630
	1
	630
	 
	
	
	
	
	

	
	Лн-036н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Л-Н2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,32
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	1232
	СИП3 3х(1х70)
	71,2
	370>Iрасчетн.
	0,349

	
	КТП-Л-2-210п
	пром. ОСК
	100
	2
	500
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	Проектируемые ТП  и устройства 10 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-Н1-047н
	пром. ОСК
	630
	2
	1260
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	ПС-35/10 кВ "Рощинская"             2х4,0 МВА         (2х6,3 МВА)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Рщ-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16,4
	КТП-Рщ1-100
	Кирп Кирова
	400
	2
	800
	 
	3547
	СИП3 3х(1х120)
	205,0
	370>Iрасчетн.
	8,714

	
	КТП-Рщ1-848
	Мини элеватор
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-849
	Мини элеватор
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-98
	пром.
	25
	1
	25
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-942П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-936П
	пром.
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-715П
	пром.
	630
	1
	630
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-876П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-177П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-907П
	сельхоз.                 объекты
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-914П
	пром.
	4
	1
	4
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-806П
	пром.
	4
	1
	4
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-1-229П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-104
	х. Восточный (ч/с)
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-103
	х. Восточный (ч/с)
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-859
	х. Восточный (ч/с)
	25
	1
	25
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Рщ1-825
	х. Восточный МТФ 
	400
	2
	800
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Рщ1-266
	х. Восточный 
	630
	1
	630
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-202
	СТФ-2 Кирова
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-709
	ФВМ
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-745
	сенбашня
	315
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-755
	СТФ-2 Кирова
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-756
	СТФ-2 Кирова
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ1-903п
	карьер Кирова
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ1-002 нов
	х. Восточный 
	 
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	в/д транс-р
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13,25
	КТП-Рщ-2-163
	пром.
	630
	1
	630
	ЛРЭС
	1860
	СИП3 3х(1х95)
	107,5
	370>Iрасчетн.
	4,323

	
	КТП-Рщ-2-766П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-2-233П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-2-44П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-2-805П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-2-234
	полив Кирова
	630
	1
	630
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-2-825
	МТФ-1 Кирова
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-2(5)-899п
	колбасный цех Кирова
	630
	1
	630
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Рщ-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,85
	КТП-Рщ-3-59
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	2100
	СИП3 3х(1х95)
	121,4
	370>Iрасчетн.
	2,522

	
	КТП-Рщ-3-143
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-3-145
	админ.
	315
	1
	315
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-3-153
	админ.
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-3-155
	ж/с
	250
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-3-738
	 
	400
	2
	800
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-3-757
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-3-836
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-3-137П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ--4б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,05
	КТП-Рщ-4-736
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	3746
	СИП3 3х(1х95)
	216,6
	370>Iрасчетн.
	2,661

	
	КТП-Рщ-4-750П
	пром.
	100
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-918
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-737
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-146
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-190
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-148
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-912
	админ.
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-150
	ж/с
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-149
	админ.
	160
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Рщ-4-151П
	фил. проект инст
	250
	1
	630
	потр
	
	
	
	
	

	
	БКТП-Рщ-4-929П
	админ.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-4б-016н
	 
	63
	1
	63
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-4б-017н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Со-008н
	 
	630
	2
	1260
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	3853
	16
	4683
	830
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ--4а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,35
	КТП-Рщ-4-871П
	пром.
	25
	1
	25
	потр
	2350
	СИП3 3х(1х70)
	135,9
	340>Iрасчетн.
	1,185

	
	 КТП-Рщ-4-53
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-788
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-147
	ж/с
	160
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-232
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-738
	овощехранилище
	400
	2
	800
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-757
	зерносклад Кирова
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-798
	овощехранилище
	400
	2
	800
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-4-836
	ж/с  ул. Украинская
	63
	1
	63
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ--5в
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,32
	Существующие    Рщ-5в
	 
	 
	 
	 
	 
	3658
	СИП3 3х(1х70)
	105,7
	340>Iрасчетн.
	0,91

	
	КТП-Рщ-5-900п
	ФХ
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-105п
	агрохимлаб
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-51
	ж/с, админ.
	160
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-107
	ж/с
	250
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-106
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-121
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-934П
	ж/с
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-703П
	ж/с
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-704П
	ж/с
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	ЗТП-Рщ-4-142
	пром.
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ--5б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8,52
	КТП-Рщ-5-896п
	рыб.бр. СКВО
	63
	1
	63
	потр
	3458
	СИП3 3х(1х120)
	199,9
	430>Iрасчетн.
	4,414

	
	КТП-Рщ-5-858П
	пром.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-733п
	СТФ СКВО
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-911П
	админ.
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-15
	ж/с
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-19П
	админ.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-793П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-32П
	пром.
	320
	1
	320
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-791п
	МТФ СКВО
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-856П
	пром.
	63
	1
	63
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-792П
	сельхоз.     объекты
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-706п
	СТФ СКВО
	630
	1
	630
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-761П
	пром.
	400
	1
	400
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-111
	полив Ленина
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-839п
	полив СКВО
	630
	1
	630
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-97п
	арт.скв
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-5б-010н
	 
	160
	2
	320
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-5б-011н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-5б-048н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ--5а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,47
	КТП-Рщ-5-744
	пром.
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	2048
	СИП3 3х(1х95)
	118,4
	370>Iрасчетн.
	2,323

	
	КТП-Рщ-5-109
	сельхоз.объекты
	400
	1
	400
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-61
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-108п
	опытное поле
	250
	1
	250
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-101п
	котельная опыт поля
	100
	1
	100
	потр
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-891
	ж/с, админ.
	63
	1
	250
	ЛРЭС
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-5-740П
	сельхоз.объекты
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-5а-015н
	 
	400
	2
	800
	 
	
	
	
	
	

	
	Л-13-045н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ-8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,10
	КТП-Рщ-8-852
	ж/с
	100
	1
	100
	ЛРЭС
	462
	СИП3 3х(1х95)
	26,7
	370>Iрасчетн.
	0,251

	
	КТП-Рщ-8-888П
	пром.
	160
	1
	160
	потр
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-8-038н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,75
	КТП-Рщ-10-915
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	2886
	СИП3 3х(1х95)
	166,8
	370>Iрасчетн.
	3,922

	
	КТП-Рщ-10-908
	ж/с
	63
	1
	63
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-898
	ж/с
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-897
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-826
	админ.
	60
	1
	630
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-797
	админ.
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-157
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-141
	ж/с
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-140
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-139
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-138
	ж/с, админ.
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-937
	ж/с
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-102
	ж/с
	100
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-906П
	пром.
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-10-96П
	пром.
	250
	2
	500
	####
	
	
	
	
	

	
	ПроектируемыеТП  и устройства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-10-018н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Рщ-10-019н
	Жилая застройка (разукрупнение)
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	Рекрузер Рщ-10/4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  Рщ-12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,25
	КТП-Рщ-12-96П
	В/З
	400
	2
	2000
	 
	1593
	СИП3 3х(1х95)
	92,1
	370>Iрасчетн.
	0,07

	
	КТП-Рщ-12-98
	ПТФ Кирова
	25
	1
	25
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-Рщ-12-99
	бр-1 Кирова
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 ПС-35/10 кВ            "Сах. завод"
3,2+4,0 (потребительская)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  -?
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,50
	КТП-10
	ж/с Сах.з-да (РЭК)
	320
	1
	320
	 
	476
	СИП3 3х(1х50)
	27,5
	340>Iрасчетн.
	0,05

	
	КТП-11
	ж/с Сах.з-да (РЭК)
	180
	1
	180
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-12
	ж/с Сах.з-да (РЭК)
	180
	1
	180
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  -?
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,83
	КТП-13
	ж/с Сах.з-да (РЭК)
	250
	1
	250
	 
	427
	СИП3 3х(1х50)
	24,7
	 
	0,08

	
	КТП-14
	ж/с Сах.з-да (РЭК)
	180
	1
	180
	 
	
	
	
	
	

	
	КТП-15
	ж/с Сах.з-да (РЭК)
	180
	1
	180
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Фидер  -?
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126
	СИП3 3х(1х50)
	7,3
	340>Iрасчетн.
	0,11

	
	КТП-6
	В/З Сах.з-да (РЭК)
	180
	1
	180
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	1
	180
	 
	
	
	
	
	

	 
	ПС-110/10 кВ «Ромашка»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Рм-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,20
	Рм-3-219п
	 
	180+400
	1
	580
	 
	987,7
	СИП3 3х(1х70)
	57,1
	340>Iрасчетн.
	1,53

	
	Рм-3-809п
	АЗС
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-161п
	РЫБ/СТАН
	25
	1
	25
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-160п
	Маяк
	63
	1
	63
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-930
	ч/с
	63
	1
	63
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-169
	ч/с
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-164
	ПТФ
	60
	1
	60
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-831
	БР-4
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-832
	МТФ-4
	160
	1
	160
	 
	
	
	
	
	

	
	Проектируемые ТП  и устройства 10 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Рм-3-024н
	 
	100
	1
	100
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектируемый  питающий центр                ПС-110/10 кВ "Сосыка"                   2х10 МВА    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Со-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектируемые ТП  и устройства 10 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Со1-01н
	 
	160
	2
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,42
	Со1-003н
	 
	630
	2
	1260
	 
	2716
	СИП3 3х(1х120)
	157,0
	370>Iрасчетн.
	2,58

	
	Со1-04н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Со1-08н
	 
	630
	2
	1260
	 
	
	
	
	
	

	
	Со1-053н
	 
	400
	2
	800
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Рекрузер Со-11
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фидер  Со-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Существующие       ТП-10/0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КТП-Рщ-5-112
	админ.
	160
	1
	160
	ЛРЭС
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектируемые ТП  и устройства 10 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5,65
	Со2-02н
	 
	250
	2
	500
	 
	1365
	СИП3 3х(1х120)
	78,9
	370>Iрасчетн.
	1,655

	
	Со2-05н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Со2-06н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	Со2-07н
	 
	250
	1
	250
	 
	
	
	
	
	

	
	Со2-09н
	 
	400
	1
	400
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Рекрузер Со-12
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


       В таблице 27 приведены  по фидерные  расчеты электрических нагрузок  ТП,  токов короткого замыкания, потери напряжения в нормальном режиме на конце фидеров. Согласно п.5.2.4 РД  34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей » потери  в сетях 10кВ должны составлять  не более 6% .  Расчеты произведены  с учетом перспективных ТП и перспективных длин  ВЛЗ-10кВ.    
      При разработка проекта проведена оценка и анализ значений потерь электрической энергии на планируемый период, определены ожидаемые потери электроэнергии.

 В связи с предполагаемым увеличением нагрузок  и для улучшения надежности  системы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойное  питание, необходима реконструкция  и переустройство существующих электрических сетей 6(10) кВ с учетом перспективного развития района.  

        Фидеры «Рщ-5», «Л-13», «Рщ-4», в связи с предполагаемым строитель-ством   ПС-110/10 кВ «Сосыка», подключить к новому центру питания.

        Рекомендуется для фидера «Лг-3» увеличить сечение проводника ВЛИ-10 кВ, на «Лг-6» увеличить сечение проводника ВЛИ-10кВ, а так-же ТП «Лг-6-116», «Лг-6-130», Лг-6-131» подключить к ВЛ-10 кВ «Лг-13» с перераспределением нагрузки на менее загруженный фидер;

      фидер «Лг-7» не относится к ЖКХ;

На фидере «Лг-9» рекомендуется увеличить сечение проводника ВЛИ-10кВ и установка вольтодобавочного трансформатора в х. Андрющенко;

на «Л-9» увеличить сечение проводника ВЛИ-10кВ, а так-же  разукрупнить фидер.  Часть ТП  фидера  «Л-9»  запитать от  фидера «Л-11» (см. таблицу 27);

Фидер «Л-11» разделить на два «Л-11а» и «Л-11б» питающиеся от  ПС-110/35/10 кВ «Ленинградская»; при этом необходимо построить ВЛ-10 кВ с расчетом подключения к существующей ВЛ-10 кВ «Л-11» со стороны ТП «Л-13-203; фидера запитать от 1 и 2  СШ-10 кВ.  (Магистральную схему заменить на кольцевую с нормальным разрывом на ТП «Л13-65»).

Фидер «Л-13» разделить на три фидера «Л-13а», «Л-13б» и «Л-13в». Фидер «Л-13б» питается от  ПС-110/35/10 кВ «Ленинградская».

Для фидер «Рщ-1»рекомендуется увеличить сечение проводника ВЛИ-10кВ и установка вольтодобавочного трансформатора в х. Восточный;

Фидер «Рщ-4» разделить на два «Рщ-4а» и «Рщ-4б»; «Рщ-4а» питается от «Рощинской».

Фидер «Рщ-5» разделить на два «Рщ-5а» и «Рщ-5б» (условные обозначения) и запитать от  ПС-110/10 кВ «Сосыка».                                                                                     

     Для снижения потерь, превышающих предельно допустимые, необходимо выполнить одно из следующих мероприятий:

-увеличение сечения магистрального провода на расчетную величину

-распределение основных нагрузок по недогруженным фидерам,

-строительство новых ВЛЗ-10 кВ,

-установка вольтодобавочных трансформаторов.

      Для потребителей 1и 2 категории распределительные устройства 10кВ должны выполняться, как правило, с одной секционированной системой сборных шин с устройством АВР на секционном выключателе. В случае невозможности выполнения вышеуказанных условий, необходимо  преду-смотреть установку автономных резервных источников питания, которые определяются в рабочих проектах при конкретном проектировании каждого объекта.

      Эффективными путями развития электроснабжения Ленинградского сельского поселения на перспективный период и снижения затрат на электроснабжение и повышения пропускной способности существующей сети являются следующие мероприятия:

-
 сокращение радиуса действия и строительство ВЛ-0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине; 

-
применение столбовых трансформаторов (10/0,4 кВ) малой мощности для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ;

-
перевод сетей низкого напряжения с 220 В на 380 В;

-
применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;

-
использование максимально допустимого сечения проводов в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока служ-бы;

-
строительство новых  КЛ-10 кВ  от резервных ячеек 10кВ;

-
усиление элементов действующей сети путем прокладки новых линий или замене проводов и кабелей на большие сечения;

-
внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными по-терями холостого хода, установка конденсаторных батарей встро-енных в КТП и ЗТП;

-
увеличение сечения магистрального провода на расчетную величину

-
распределение основных нагрузок  по недозагруженным фидерам ПС 110/35/10 кВ «Ленинградская», ПС 35/10 кВ «Ленинградская»,  ПС 35/10 кВ «Рощинская» ;

-
нагрузки, перспективных территорий,  запитать от планируемого  питающего центра ПС 110/10 «Сосыка»;

-
увеличение  мощности питающих центров   ПС 110/35/10 кВ «Ленинградская», ПС 35/10 кВ «Ленинградская»,  ПС 35/10 кВ «Рощинская» ;

-
снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потребления;

-
создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток;

-
строительство новых  КЛ-10 кВ  от резервных ячеек 10кВ .
Развитие электрических сетей 35 и 110 кВ  в операционной зоне Ленинградских электрических сетей.

      В соответствии с программой перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период до 2018 года и перспективного развития электросетей сельского поселения выполнить следующие мероприятия :  
- Строительство ПС 110/10 кВ «Сосыка» с установкой силовых трансформаторов 2х10 МВА в 2016 г. для обеспечения подключения нагрузок МО Ленинградский район на основании заявки фонда РЖС. Для подключения ПС 110 кВ «Сосыка» к сети предусматривается строительство ВЛ-110 кВ «Атамановская- Сосыка», «Ленинградская- Сосыка».
· Реконструкция ПС 110/10кВ «Ромашки» с установкой второго силового трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА в 2015 г. для повышения надежности электроснабжения питающихся от подстанции потребителей Ленинградского района Краснодарского края.
· Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ленинградская» с заменой силовых трансформаторов 110/35/10кВ Т-1 и Т-2 мощностью по 16 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА  в 2015 г. для устранения перегрузки;

· Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ленинградская» с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА на трансформаторы 10 МВА каждый в 2015 г. для устранения перегрузки.
· Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рощинская» с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 4 МВА на 6,3 МВА каждый в 2015 г. для устранения перегрузки.
Из перечня инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ОАО "Кубаньэнерго"
Таблица 23
	
	Наименование
	год 
начала 
сроительства
	год 
окончания 
строительства
	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства

млн.рублей
с НДС

	
	СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики  Ленинградского ПЭС
	2010
	2016
	19,98

	
	СМР+ПИР. Реконструкция электротехнического оборудования убежища базы Ленинградского РЭС
	2015
	2015
	0,18

	
	СМР+ПИР. Реконструкция электротехнического оборудования убежища базы Ленинградских ЭС
	2015
	2015
	0,18

	
	Из перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
	
	
	

	
	Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА от ВЛ-10 кВ Лг-6 опора №5-21,строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №5-21 ВЛ-10 Лг-6 до проектируемой КТП, строительство  ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участка  заявителя  по адресу: Ленинградский район, 
ст. Ленинградская, ул. Набережная,62. Договор ТП   
№ 20503-13-00142500-1 от 11.10.2013 Кропива Сергей Николаевич административное здание с банейдоговор №20503-13-00142500-1
	2014
	2014
	


5.3 Перечень мероприятий до 2034г.
      Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки Ленинградского СП  до 2034 года, выполнить следующие мероприятия:
      Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

· строительство к расчетному сроку 52 понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 20,306 МВА

· реконструкцию к расчетному сроку 50 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 14364 кВА до 27563 кВА.

· строительство участков ВЛ-10 кВ общей протяженностью 55,1 км.
      Характеристики и количество понизительных трансформаторных подстанций и их мощности, точки подключения и коридоры прохождения линий электропередачи могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

       Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Ленинградских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго».

       Основными направлениями развития электроснабжения станицы Ленинградской на перспективный период являются:

· строительство нового центра питания ПС110/10 кВ «Сосыка», для электроснабжения новых жилых районов и бъектов;
· снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

· создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток
Ориентировочные капитальные вложения, потребность в оборудовании, материалах

Объём работ и ориентировочная потребность в оборудовании и материалах определены на основании принятых в настоящей работе проектных решений.
В таблицах 28, 29,30 приводятся ориентировочные данные по потребности  в основных видах электрооборудования и электроматериалов для реконструкции и развития сетей 0,4-10 кВ сельского поселения: (трансформаторы, комплектное оборудование, кабели, провода), а также данные по объёмам работ, капитальным вложениям и потребности в оборудовании и материалах.
Расчёт капвложений выполнен по укрупнённым показателям.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  полномочия в решении вопросов местного значения городских (сельских) поселений, в том числе и электроснабжения населения, законодательно закреплены за органами местного самоуправления, в этой связи вопросы строительства и реконструкции  электрических сетей, а также  определение источников их финансирования относятся к компетенции органов местного самоуправления. В этой связи сроки ввода в эксплуатацию объектов электроснабжения будут определены по мере формирования муниципальной программы электроснабжения, а также на основании предложений муниципального образования Ленинградское сельское поселение.
Объемы капитальных вложений не окажут влияния на уровень тарифа для населения в связи с увеличением объема транспортировки электроэнергии в рамках прогноза социально экономического развития РФ на долгосрочный период

Ведомость объёмов работ для строительства  объектов электроснабжения  на период с 2015г.по 2034г

                                                                                                                                                                                        Таблица 28                          
	№№ п/п
	Наименование
	Ед.
	 
	1 очередь
	2 очередь

	
	
	изм.
	Всего:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2029
	2030-2034

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство новых  подстанций 10/0,4кВ  КТП в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	С трансформатором 63кВА
	шт.
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	-
	С трансформатором 100кВА
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	-
	С трансформатором 160кВА
	шт.
	5
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	2

	-
	С трансформатором 250кВА
	шт.
	12
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	3
	5

	-
	С трансформатором 400кВА
	шт.
	18
	 
	 
	1
	 
	1
	4
	6
	6

	-
	С трансформатором 630кВА
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	-
	С трансформатором 1000кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	-
	С трансформатором 2х160кВА
	шт.
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	-
	С трансформатором 2х250кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	-
	С трансформатором 2х400кВА
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	-
	С трансформатором 2х630кВА
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	шт
	52
	1
	1
	1
	3
	4
	10
	15
	17

	 
	Распологаемая мощность для  проектируемых  ТП.
	кВт.
	20306
	63
	160
	400
	1070
	2010
	3790
	6053
	6760

	2
	Установка вольтодобавочных трансформаторов 10 кВ  в т.ч.
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Установка реклоузеров 10 кВ.
	шт.
	14
	 
	1
	 
	1
	 
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Установка разъединителя              10 (6) кВ
	шт.
	14
	 
	1
	 
	1
	 
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Реконструкция подстанций 10/0,4кВ  КТП в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	С трансформатором 10кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	-
	С трансформатором 20-25кВА
	шт.
	3
	0
	 
	1
	 
	 
	1
	1
	 

	-
	С трансформатором 30-40 кВА
	шт.
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	-
	С трансформатором 60-63кВА
	шт.
	9
	 
	0
	0
	2
	1
	1
	1
	4

	-
	С трансформатором 100кВА
	шт.
	38
	1
	2
	2
	3
	4
	8
	10
	8

	-
	С трансформатором 160-180кВА
	шт.
	46
	1
	2
	5
	4
	4
	9
	11
	10

	-
	С трансформатором 200-250кВА
	шт.
	23
	1
	0
	1
	0
	2
	5
	3
	11

	-
	С трансформатором 315-320кВА
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	С трансформатором 400кВА
	шт.
	8
	 
	 
	 
	1
	0
	2
	0
	5

	-
	С трансформатором 630кВА
	шт.
	7
	 
	 
	 
	1
	0
	2
	2
	2

	-
	С трансформатором 2х250кВА
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	2

	-
	С трансформатором 2х400кВА
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	-
	С трансформатором 2х630кВА
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого реконструируемых:
	шт.
	145
	4
	4
	9
	11
	12
	30
	32
	43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Реконструкция подстанций 10/0,4кВ с увеличением мощъности  в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 10 на 160 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	С заменой тр-ра 40 на 250кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	-
	С заменой тр-ра 63 на 160кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	С заменой тр-ра 63 на 250кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	-
	С заменой тр-ра 60 на 630кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	-
	С заменой тр-ра 100 на 160 кВА
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	-
	С заменой тр-ра 100 на 250 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 160 на 250 кВА
	шт.
	7
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	3
	2

	-
	С заменой тр-ра 160 на 400 кВА
	шт.
	4
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	-
	С заменой тр-ра 250 на 400 кВА
	шт.
	6
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	2

	-
	С заменой тр-ра 180 на 250 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 315 на 400 кВА
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	-
	С заменой тр-ра 250 на 630 кВА
	шт.
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 315 на 630 кВА
	шт.
	2
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 400 на 1000 кВА
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 630 на 1000 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 63 на 2х250 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 100 на 2х160 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра160+250 на 2х250 кВА
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	-
	С заменой тр-ра 2х250 на 2х400 кВА
	шт.
	4
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1

	-
	С заменой тр-ра 2х250 на 2х630 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 2х250 на 2х1000 кВА
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	С заменой тр-ра 2х400 на 2х630 кВА
	шт.
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1

	-
	С заменой тр-ра 2х400 на 2х1000 кВА
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Итого реконструируемых:
	шт.
	50
	0
	4
	5
	5
	4
	6
	12
	14

	 
	Распологаемая мощность с увеличением мощности ТП.
	кВт.
	13199
	 
	2490
	1895
	740
	935
	892
	3035
	2312

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Распологаемая мощность с увеличением мощности ТП и новым строительством.
	кВт.
	33505
	63
	2650
	2295
	1810
	2945
	4682
	9088
	9072

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с увеличением мощности:
	шт.
	50
	0
	4
	5
	5
	4
	6
	12
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего реконструируемых:
	шт.
	195
	4
	8
	14
	16
	16
	36
	44
	57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ с заменой голых проводов на СИП 3
	км
	164,75
	1,6475
	2,47125
	3,295
	4,11875
	4,9425
	32,95
	49,425
	65,9

	8
	Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада»
	км
	332,32
	3,3232
	4,9848
	6,6464
	8,308
	9,9696
	66,464
	99,696
	132,928

	9
	Выполнить реконструкцию КЛ -0,4 кВ.
	км
	0,4
	0,4
	0,35
	0,35
	0,2
	 
	 
	 
	 

	10
	Выполнить реконструкцию КЛ -10 кВ.
	км
	6,2
	0,062
	0,093
	0,124
	0,155
	0,186
	1,24
	1,86
	2,48

	11
	Выполнить новое строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП 3
	км
	55,100
	0,551
	0,8265
	1,102
	1,3775
	1,653
	11,02
	16,53
	22,04

	12
	Выполнить новое строительство ВЛ-0,4 кВ проводом «Торсада»
	км
	57
	0,57
	0,855
	1,14
	1,425
	1,71
	11,4
	17,1
	22,8

	13
	Выполнить новое строительство КЛ-10 кВ
	км
	3,3
	0,033
	0,0495
	0,066
	0,0825
	0,099
	0,66
	0,99
	1,32

	14
	Выполнить новое строительство КЛ-0,4 кВ
	км
	22,4
	0,224
	0,336
	0,448
	0,56
	0,672
	4,48
	6,72
	8,96

	 
	Итого  новое строительство эл/сетей
	км
	137,8
	1,378
	2,067
	2,756
	3,445
	4,134
	27,56
	41,34
	55,12

	 
	Общая протяженность эл/сетей                      10 кВ СП.
	км
	255,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общая протяженность эл/сетей                                             0,4 кВ СП.
	км
	332,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общая протяженность эл/сетей                           0,4-6-10 кВ СП:
	км
	587,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общая протяженность эл/сетей                                     0,4-6-10 кВ при вводе новых мощъностей СП:
	км
	587,54
	588,9
	591,0
	593,7
	597,2
	601,3
	628,9
	670,2
	725,3


Показатели  реконструкции  и  модернизации  электросетевого  комплекса  муниципального  образования
                                                                                                                                                                                        Таблица 29                          

	№ п/п
	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса
	Ед. изм.
	Кол. во
	Необходимый объем 

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024г.
	2025-2029г.
	2030-2034г.

	1
	2
	3
	4
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	I.Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение

	1.1
	Реконструкция воздушных линий 0,4кВ с заменой изношенного голого провода марки А, АС на самонесущий изолированный провод марки СИП 2А
	км.
	332,32
	3,3232
	4,985
	6,646
	8,308
	9,97
	66,46
	99,7
	132,928

	1.2
	Реконструкция КЛ 0,4кВ заменой изношенной кабельной продукции на новую и увеличением ее пропускной способности
	км.
	1,7
	0,4
	0,4
	0,35
	0,35
	0,2
	-
	-
	-

	1.3
	Реконструкция воздушных линий 10кВ с заменой изношенного провода марки А, АС на защищенный марки
СИП 3
	км.
	164,7555
	1,6475
	2,471
	3,295
	4,119
	4,943
	32,95
	49,43
	65,9

	1.4
	Реконструкция кабельных линий 10кВ с заменой изношенной кабельной продукции на новую и увеличением ее пропускной способности
	км.
	6,2
	0,062
	0,093
	0,124
	0,155
	0,186
	1,24
	1,86
	2,48

	1.5
	Реконструкция существующих КТП 10/0,4кВ с заменой изношенного оборудования 
	шт.
	145
	4
	4
	9
	11
	12
	30
	32
	43

	II.Новое строительство

	2.1
	Строительство воздушных линий 0,4кВ с применением самонесущего изолированного провода марки СИП 2А
	км.
	57
	0,57
	0,855
	1,14
	1,425
	1,71
	11,4
	17,1
	22,8

	2.2
	Строительство кабельных линий 0,4кВ
	км.
	22,4
	0,224
	0,336
	0,448
	0,56
	0,672
	4,48
	6,72
	8,96

	2.3
	Строительство воздушных линий 10кВ с применением защищенного провода марки СИП 3
	км.
	55,101
	0,551
	0,827
	1,102
	1,378
	1,653
	11,02
	16,53
	22,04

	2.4
	Строительство кабельных линий 10кВ
	км.
	3,301
	0,033
	0,05
	0,066
	0,083
	0,099
	0,66
	0,99
	1,32

	2.5
	Строительство КТП 10/0,4кВ
	шт.
	102
	1
	5
	6
	8
	8
	16
	27
	31

	2.6
	Установка вольтдобавочного трансформатора  10кВ
	шт.
	2
	 
	
	 
	
	 
	
	1
	1

	2.7
	Установка реклоузеров  10кВ
	шт.
	14
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	4
	5

	2.8
	Установка разъединителя 10 (6) кВ
	шт.
	14
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	4
	5


Свод инвестиционных проектов
                                            Таблица 30
	№ п/п
	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса
	Ед. изм.
	2015г.
	2016 г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020-2024г.
	2025-2029г.
	2030-2034г.
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение

	1.1
	Реконструкция воздушных линий 0,4кВ с заменой изношенного голого провода марки А, АС на самонесущий изолированный провод марки СИП 2А
	тыс.  руб.
	4418482,127
	6627989,108
	8836432,419
	11046205,32
	13255978,22
	88364324,19
	132559782,2
	176739019,2
	441848212,7

	1.2
	Реконструкция КЛ 0,4кВ заменой изношенной кабельной продукции на новую и увеличением ее пропускной способности
	тыс. руб.
	746871,612
	746871,612
	653512,6605
	653512,6605
	373435,806
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Реконструкция воздушных линий 10кВ с заменой изношенного провода марки А, АС на защищенный марки
СИП 3
	тыс. руб.
	1007601,247
	1511248,972
	2015202,494
	2519156,016
	3023109,537
	20152024,94
	30231095,37
	40304049,87
	100763488,4

	1.4
	Реконструкция кабельных линий 10кВ с заменой изношенной кабельной продукции на новую и увеличением ее пропускной способности
	тыс. руб.
	332719,0584
	499078,5875
	665438,1167
	831797,6459
	998157,1751
	6654381,167
	9981571,751
	13308762,33
	33271905,84

	1.5
	Реконструкция существующих КТП 10/0,4кВ с заменой изношенного оборудования 
	тыс. руб.
	3669399,98
	3669399,98
	8256149,955
	10090849,95
	11008199,94
	27520499,85
	29355199,84
	39446049,79
	133015749,3

	Всего по реконструкции объектов электросетевого компелкса муниципального образования в текущих ценах
	тыс. руб.
	9603473,1
	12420005,52
	19172132,34
	23601104,23
	26944055,01
	136829541,8
	194783098,1
	259968318,5
	683321728,6

	2
	Новое строительство

	2.1
	Строительство воздушных линий 0,4кВ с применением самонесущего изолированного провода марки СИП 2А
	тыс. руб.
	606291,4811
	909437,2216
	1212582,962
	1515728,703
	1818874,443
	12125829,62
	18188744,43
	24251659,24
	60629148,11

	2.2
	Строительство кабельных линий 0,4кВ
	тыс. руб.
	363195,336
	544793,004
	726390,672
	907988,34
	1089586,008
	7263906,72
	10895860,08
	14527813,44
	36319533,6

	2.3
	Строительство воздушных линий 10кВ с применением защищенного провода марки СИП 3
	тыс. руб.
	269590,6705
	404630,6433
	539181,3409
	674221,3138
	808772,0114
	5391813,409
	8087720,114
	10783626,82
	26959556,32

	2.4
	Строительство кабельных линий 10кВ
	тыс. руб.
	141673,9216
	214657,457
	283347,8432
	356331,3786
	425021,7649
	2833478,432
	4250217,649
	5666956,865
	14171685,31

	2.5
	Строительство КТП 10/0,4кВ
	тыс. руб.
	733879,996
	1467759,992
	1467759,992
	4403279,976
	5137159,972
	12475959,93
	22016399,88
	24218039,87
	71920239,61

	2.6
	Установка вольтдобавочного трансформатора  10кВ
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	878140,188
	878140,188
	1756280,376

	2.7
	Установка реклоузеров  10кВ
	тыс. руб.
	0
	272983,088
	0
	272983,088
	0
	818949,264
	1091932,352
	1364915,44
	3821763,232

	2.8
	Установка разъединителя 10 (6) кВ
	тыс. руб.
	0
	34560,194
	0
	34560,194
	0
	103680,582
	138240,776
	172800,97
	483842,716

	ВСЕГО по реконструкции объектов электросетевого компелкса муниципального образования в текущих ценах
	тыс. руб.
	1963248,09
	2,2


	6505517,781
	8456463,771
	9113521,271
	36685940,21
	77176853,81
	92940802,31
	238046052,1

	ИТОГО на реконструкцию и новое строительство электросетевого комплекса муниципального образования в текущих ценах
	тыс. руб.
	11566721,19
	17623710,4
	25677650,12
	32057568
	36057576,28
	173515482
	271959951,9
	352909120,8
	921367780,7


Развитие системы электроснабжения
Таблица 30

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-  2024
	2025  - 2029
	2030  -   2034

	1
	Располагаемая мощность ТП
	мВА
	40,89
	40,953
	43,603
	45,898
	48,168
	51,113
	55,935
	65,023
	74,395

	2
	Общая протяжённость сетей
	км
	503,2755
	504,6535
	506,7215
	509,4775
	512,9235
	517,0575
	544,6175
	585,9575
	641,0775

	3
	Получено электроэнергии от поставщика
	млн. кВт. ч
	154,7526358
	154,4119368
	154,0632445
	153,7065589
	153,34188
	152,9692079
	900,5522131
	891,0892604
	888,3376608

	4
	Фактический объем потерь в сетях
	млн. кВт. ч
	28,23407014
	27,63585889
	27,03142383
	26,42076496
	25,80388229
	25,18077581
	131,0093629
	111,4171034
	107,2770289

	5
	Фактический уровень потерь в сетях
	%
	23,205
	22,62
	22,03
	21,44
	20,85
	20,26
	17,31
	14,36
	13,77

	6
	Объём отпуска в сеть
	млн. кВт. ч
	121,6723557
	122,2000323
	122,7277089
	123,2553855
	123,7830622
	124,3107388
	756,9456416
	775,9419998
	779,1080595

	7
	Общий объём реализации электроэнергии
	млн. кВт. ч
	115,878434
	116,3809832
	116,8835323
	117,3860815
	117,8886306
	118,3911798
	720,9006111
	738,9923807
	742,0076757

	8


	Коммунально-бытовые потребители, в том числе насиление
	млн. кВт. ч
	82,7703
	83,1104
	83,4505
	83,7906
	84,1307
	513,9679
	526,2122
	210,4848
	82,7703

	9
	Населению
	млн. кВт. ч
	46,9534
	47,1881
	47,4241
	47,6612
	47,8995
	48,1390
	244,3297483
	250,4993
	256,8248

	10
	Прочим потребителям
	млн. кВт. ч
	33,108124
	33,25170947
	33,39529495
	33,53888042
	33,68246589
	33,82605137
	205,9716032
	211,1406802
	212,0021931

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	чел.
	38143
	38308
	38474
	38639
	38805
	38970
	39797
	40624
	41121

	12
	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13
	Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	14
	Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	15
	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2011 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Законом Краснодарского края от 03.03.2010 г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» и Долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011-2020 годов», утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2010 г. № 1300 в данном проекте также предусматривается:

· режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

· на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

· для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода СИП;

· для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.
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