
 

 

                                                                           Приложение 1 

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 11.09.2025 № 132  

 

Инструкция  

о мерах пожарной безопасности в  

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Раздольненская детская музыкальная школа» и на 

прилегающей к ней территории  (далее – Инструкция) разработана в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и 

иным федеральным законодательством, регламентирующим правила 

пожарной безопасности. 

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной без-

опасности в помещениях Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» 

(далее – Школа), находящихся по адресу:     пос. Раздольный, ул. Ролдугина, 

д. 17 – и на прилегающей к ней территории. 

1.3. Инструкция является обязательной для исполнения всеми 

работниками Школы, сезонными работниками, физическими и 

юридическими лицами, с которыми Школа заключила гражданско-правовые 

договоры, лицами, командированными в Школу, обучающимися, 

прибывшими в Школу на производственное обучение или практику.  

1.4. Работники Школы  обучаются пожарно-техническому минимуму 

в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного 

режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в  

образовательном учреждении, позволяющих выработать практические 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре. 

1.5. В учебных кабинетах Школы следует размещать только 

необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, музыкальные 

инструменты, принадлежности, пособия и другие предметы, которые 

хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.  

1.6. Запрещается увеличивать установленное число столов, а также 

превышать нормативную вместимость в учебных кабинетах.  

1.7. Директор Школы организует проведение перед началом каждого 

учебного года занятия с обучающимися по изучению требований пожарной 

безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.  
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1.8. Преподаватели, по окончании занятий, убирают все 

пожароопасные предметы в шкафы, оборудованные для их временного 

хранения. 

1.9. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем 

выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах 

пожарной безопасности несут уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Характеристики Школы и специфика пожарной опасности 

 
2.1. Школа располагается в помещениях второго этажа нежилого 

здания сельского дома культуры Раздольненского сельского поселения, в 

соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Раздольненского сельского 

поселения. Всего 9 (девять) помещений общей площадью 210,1 кв. м. 

2.2. Помещения Школы используются только в соответствии с 

целями, определенными Уставом Школы.  

В соответствии с договором безвозмездного пользования для 

поддержания имущества в исправном состоянии Школа производит текущий 

ремонт используемых помещений. 

2.3. Самым важным фактором в  Школе является одновременное 

пребывание учащихся различного возраста. 

2.4. Производственные процессы, процессы приготовления пищи в 

Школе не ведутся. Служебные помещения работников по обслуживанию 

здания отсутствуют. Концертные мероприятия с массовым пребыванием 

людей не проводятся. 

Имеются помещения классных комнат с мебелью, музыкальными 

инструментами, учебной, методической литературой, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, административные 

помещения с мебелью, документацией, оргтехникой.  

 

3. Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и 

эвакуацию в случае пожара в  Школе и их обязанности. 

 

3.1. Ответственным за пожарную безопасность в Школе приказом 

МБУ ДО РДМШ от 09.01.2025 № 11 назначен заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Сухарев Вячеслав Владимирович. 

3.2. Первую медицинскую помощь оказывают работники Школы, 

прошедшие обучение и комиссионную проверку знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

3.3. Ответственными лицами за пожарную безопасность учебных 

классов, рабочих кабинетов и коридоров для поддержания в них 

установленного противопожарного режима, за эвакуацию учащихся и 

посетителей Школы во время ЧС и учебных тренировок назначены: 
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Номер класса Ответственное лицо Подпись ответственного 

лица 

№ 1 – класс духовых и 

народных инструментов 

 

Самойленко Т.Г., 

Кисиленко М.А. 

 

№ 2 – кабинет 

зам.директора по АХР и 

документоведа 

Сухарев В.В 

Гришечко Н.М. 

 

№ 3 – кабинет 

директора 

 

Маркова  Т.Э.  

№ 4 – класс фортепиано Чичкан Л.В. 

Брагин П.А. 

 

№ 5 – хоровой класс Сергеева  Э.Е., 

Ганжа О.И. 

 

№ 6 – теоретический  

класс  

Сухарева Е.А.  

№ 7 – класс фортепиано Кобышева Л.А. 

Лукьянова Т.В. 

 

 

№ 8 - коридор Шерстнева М.Э., 

Тарасова Л.П. 

 

 

3.4. Ответственный за пожарную безопасность в Школе обязан: 

3.4.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также 

материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. 

3.4.2. Знать действующие правила и инструкции пожарной 

безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных 

помещений, операций, работ. 

3.4.3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и 

выходов: 

- за отсутствием загромождений подступов к зданию, пожарным 

гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории; 

- за отсутствием загромождений коридоров, проходов, тамбуров, 

холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, 

оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими 

свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара; 

- за отсутствием закрытия наглухо основных и запасных выходов, 

люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы. 

3.4.4. Следить за исправностью средств первичного пожаротушения 

(пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением 

свободных проходов к ним. Знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.  

Вести Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и 

своевременно вносить в него информацию. 
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3.4.5. Знать места расположения средств пожарной 

сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной 

сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений 

населенного пункта.  

3.4.6. Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной 

безопасности, действующие в учреждении, порядок действий в случае 

возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению. 

3.4.7. Разрабатывать программы противопожарных инструктажей с 

учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и 

проводить с подчиненными первичный, внеплановый и целевой инструктаж 

на рабочем месте по пожарной безопасности по этим программам с 

оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе 

лиц, не прошедших инструктаж. 

3.4.8. Постоянно следить за соблюдением мер пожарной 

безопасности, установленного противопожарного режима, а также за 

своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным 

лицом противопожарных мероприятий. 

3.4.9. Не допускать проведение временных пожароопасных работ 

(электрогазосварка, резка металла, и т.п.) в помещениях без специально 

оформленного наряда-допуска. 

3.4.10. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием 

тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить: 

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, 

агрегатов, оборудования силовой и электроосветительной сети; 

- уборку помещений от производственных отходов и мусора; 

- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным 

выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи. 

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, 

запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При 

обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры к их 

устранению. 

Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, 

должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями 

должно быть установлено наблюдение в течении четырех часов после 

окончания пожароопасных работ. 

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и 

устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут 

быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить 

директору Школы  для принятия соответствующих мер. 

3.4.11. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное 

лицо обязано информировать директора Школы о результатах осмотра 

помещений. 

3.5. Лица, ответственные за пожарную безопасность учебных классов, 

рабочих кабинетов и коридоров для поддержания в них установленного 

противопожарного режима, за эвакуацию учащихся и посетителей Школы во 

время ЧС и учебных тренировок, обязаны: 
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• знать и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

• выполнять требования пожарной безопасности применимо к 

своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест 

от горючих материалов, сгораемого мусора; 

• при обнаружении нарушений в работе электрической техники,  

электроприборов, нестабильной работе, искрении, появлении запаха 

нагревающейся электропроводки, нагревании электроприборов, 

нехарактерном гуле в электроприборах немедленно отключить 

электроприбор и уведомить об этом директора Школы  или ответственного за 

пожарную безопасность Школы; 

• знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны 

(пожарная часть с. Коряки, Елизовский район, ул. Рабочая д. 29 А, телефон 

101, 112; 8 (41531) 45-3-03), до прибытия пожарной охраны принимать 

посильные меры по спасению учащихся; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

• своевременно проходить инструктажи по пожарной 

безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму; 

• выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования по соблюдению требований пожарной безопасности. 

 

4. Допустимое количество людей, которые могут одновременно 

находиться в помещении Школы 
 

4.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно 

находиться в здании, помещениях Школы (с учетом посетителей) по адресу: 

пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17  – до 49 человек. 

4.2. При определении допустимого (предельного) количества людей, 

которые могут одновременно находиться в школе (помещении) принята   

расчетная площадь, приходящаяся на одного человека, в размере 3,0 м
2
/чел.; 

4.3. Одновременное пребывание в помещении с одним 

эвакуационным выходом допускается не более 49 человек. 

 

5. Порядок содержания территории, помещений, эвакуационных 

путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа 

подразделений пожарной охраны на объект 

 

5.1. Содержание территории Школы 

 
5.1.1. На территории Школы необходимо: 

- своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву 

и прочие отходы; 

- при жаркой и сухой погоде поливать территорию не менее 2 раз в 

день; 

- содержать всегда свободными пути для проезда пожарной техники, в 

зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к зданию 
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Школы, наружной пожарной лестнице и водоисточникам, 

используемым для целей пожаротушения;  

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим 

причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 

извещать пожарную часть с. Коряки, Елизовский район, ул. Рабочая д. 29 А, 

(телефон 101, 112; 8 (41531) 45-3-03); 

 - на период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо 

устанавливать указатели направления объезда или оборудовать переезды 

через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам; 

- обеспечивать наружное освещение в темное время суток для 

быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружной пожарной лестницы и 

мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здание. 

5.1.2. На территории Школы запрещено: 

- устраивать свалки; 

- оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 

сжатыми и сжиженными газами; 

- разводить костры и сжигать отходы. 

 

5.2. Содержание здания и помещений Школы 

 

5.2.1. В здании и помещениях Школы необходимо: 

- своевременно проводить уборку; 

- содержать свободными подходы к электрооборудованию и 

первичным средствам пожаротушения; 

- размещать только необходимую для работы мебель, приборы, 

модели, принадлежности, пособия и другие предметы. 

5.2.2. В здании и помещениях Школы запрещено: 

- хранить и применять легко-воспламеняющиеся и горючие жидкости, 

порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими 

газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и 

другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

- использовать помещения для организации мастерских, а также для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

- устанавливать глухие решетки на окнах, являющихся аварийными 

выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в 

нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных 

документах по пожарной безопасности; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, 

тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

- производить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 

другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 

действия автоматических систем противопожарной защиты; 
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- размещать мебель, оборудование и другие предметы на 

путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между 

секциями и местах выходов на наружную эвакуационную лестницу; 

- убирать и чистить помещения с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня; 

- устраивать в лестничных клетках  кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

- проводить изменения, связанные с устройством систем 

противопожарной защиты, без разработки проектной документации, 

выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений 

нормативными документами по пожарной безопасности; 

- размещать в лестничных клетках, а также на открытых переходах 

наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние 

блоки кондиционеров; 

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления 

спасательных устройств. 

 

5.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе 

аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны  

на территорию и в здание Школы 

 

5.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе 

аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на 

территорию Школы необходимо: 

- соблюдать проектные решения; 

- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части 

путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях 

технологического, выставочного и другого оборудования; 

- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных 

проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия; 

- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути 

эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а 

эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения; 

- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны 

в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения 

распространения, локализации и тушения пожара. 

5.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе 

аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на 

территорию и в здание Школы запрещено: 

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов; 

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 
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вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, 

мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей; 

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей 

(устройств). 

 

5.4. Мероприятия при эксплуатации оборудования 
 

5.4.1. При эксплуатации электрических приборов, электросетей и 

других электрических устройств: 

а) необходимо: 

- следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, 

гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических 

соединений; 

- соблюдать требования инструкции по эксплуатации; 

- располагать их так, чтобы они не касались легковозгораемых 

предметов (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей и 

др.); 

б) запрещено: 

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, 

за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а 

также других электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции 

по эксплуатации; 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать 

электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и 

другими горючими материалами; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками 

и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 
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- использовать нестандартные (самодельные) электрические 

электронагревательные приборы и удлинители для питания 

электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки 

или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 

замыкания; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, 

в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра 

от электрощитов  горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ использовать временную электропроводку, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию 

либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую 

проводку; 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, 

сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для 

питания применяемых электроприборов. 

5.4.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

а) необходимо: 

- держать открытыми вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

б) запрещено: 

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества; 

- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 

 

6. Порядок применения открытого огня, проезда транспорта и 

проведения пожароопасных работ 

 

6.1. На территории, в зданиях и помещениях Школы на основании 

статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» запрещено курение табака, кальянов, электронных 

сигарет и других устройств, имитирующих курение. 

6.2. Запрещено парковать автотранспорт на крышках колодцев 

пожарных гидрантов. 

6.3. Запрещено применение открытого огня для целей, не 

предназначенных для проведения пожароопасных работ. Применение 

открытого огня возможно при проведении пожароопасных работ, которые 

необходимо проводить в соответствии с требованиями пункта 6.4. настоящей 

Инструкции и требований законодательства о пожарной безопасности. 

Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически 
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запрещено при производстве работ с применением горючих веществ и 

материалов. 

6.4. Все пожароопасные работы должны проводиться по наряду-

допуску, который выдает ответственный за пожарную безопасность. 

Наряд-допуск оформляется по требованиям Правил противопожарного 

режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479. 

 

6.4. Мероприятия при пожароопасных окрасочных  

и огневых работах 

 
6.4.1. При проведении окрасочных работ: 

а) необходимо: 

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных 

помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 

площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых 

площадках; 

- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде 

централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 

количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 

хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных 

площадках; 

- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в 

электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей 

возможность включения распылительных устройств при неработающих 

системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; 

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем 

месте, открывать емкости с горючими веществами только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, 

хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально 

отведенных местах. 

б) запрещено: 

- начинать работу, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные 

работы с применением открытого огня (с искрообразованием). При 

необходимости проведения окраски следует требовать прекращения 

огнеопасных работ; 

- проводить работы при отсутствии средств пожаротушения или их 

неисправности. 

6.4.2. При проведении огневых работ: 

а) необходимо: 

- перед началом работ провентилировать помещения, в которых 

возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

а также горючих газов; 

- обеспечить место производства работ не менее чем 2 

огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B 

и покрывалом для изоляции очага возгорания; 
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- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в 

которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе 

двери тамбур-шлюзов, открыть окна; 

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 

технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и 

в опасной зоне; 

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания 

горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной 

зоне или технологическом оборудовании до значений предельно 

допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов); 

- после завершения огневых работ должно быть обеспечено 

наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов. 

б) запрещено: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими 

красками (лаками) конструкциях и изделиях; 

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей; 

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, другие горючие материалы; 

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, 

не имеющих квалификационного удостоверения; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных 

горючими и токсичными веществами, а также находящихся под 

электрическим напряжением; 

- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на 

кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, 

наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих 

лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением 

случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией 

применения материала. 

 

7. Порядок хранения пожаровзрывоопасных  

веществ и материалов, порядок их транспортировки 

 

7.1. Хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны 

с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов 

опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы в 

помещениях Школы запрещено. 

 

8. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 
 

8.1. Работники Школы каждый раз по окончании работы проводят 

осмотр занимаемых и вверенных им помещений перед их закрытием. 
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8.2. При осмотре помещений работник проверяет: 

- отключено ли электрооборудование и бытовые электроприборы, за 

исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а 

также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации; 

- закрыты ли окна и форточки; 

- свободны ли эвакуационные проходы, выходы и подступы к 

первичным средствам пожаротушения; 

- удалены ли из помещения сгораемые отходы и упаковочный 

материал (мусор). 

8.3. В случае обнаружения неисправностей лицо обязано немедленно 

доложить о случившемся директору Школы или заместителю директора по 

АХР любым доступным способом. 

8.4. После закрытия помещений лицо обязано информировать 

ответственного за пожарную безопасность Школы о результатах осмотра. 

8.5. Запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо 

неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или 

травмирование работников. 

 

9. Обязанности и действия работников Школы  

при возникновении пожара 

 

№ 

п/п 
Действия работников Порядок исполнения Исполнитель 

1  Вызов пожарной 

команды  

Звонить "01" по телефону, 

установленному в кабинете 

(указать каком). Сообщить, 

например: "В школе пожар. 

Адрес: пос. Раздольный, ул. 

Ролдугина, дом 17  А. Горит в 

кабинете № ___. Сообщил вахтер 

Иванова"  

Работник, 

первым 

обнаруживший 

пожар  

2  Открывание 

наружных дверей  

Открыть обе створки наружных 

дверей вестибюля. Взять ключи 

от других наружных выходов и 

быстро открыть все наружные 

двери, ликвидировать все 

возможные препятствия у 

выходов. Всех выходящих из 

здания людей направлять к 

безопасному месту (указать 

куда)  

 

Вахтер, 

работники 
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3  Оповещение о 

пожаре и порядке 

эвакуации. 

Включение систем 

противо-дымной 

защиты и пожарных 

насосов-повысителей  

Включить систему оповещения 

нажатием кнопки "Пуск системы 

оповещения о пожаре", 

находящейся в помещении. По 

показаниям сигнальных ламп на 

щите пожарной автоматики 

проверить, включились ли 

пожарные насосы-повысители. 

Если эти установки 

автоматически не включились, 

включить их вручную нажатием 

на щите автоматики двух 

красных кнопок "Пуск 

вентиляторов противодымной 

защиты" и "Пуск пожарных 

насосов" 

Руководитель, 

работник, 

первым 

обнаруживший 

пожар 

4  Встреча пожарной 

команды  

Выйти на улицу к главному 

подъезду. Дождаться пожарной 

команды. Показать места 

расположения пожарных 

гидрантов. Проводить 

начальника караула к месту 

пожара. Кратко 

проинформировать руководителя 

тушения пожара о месте 

возникновения пожара, путях его 

распространения и о результатах 

эвакуации людей  

Руководитель  

5  Тушение пожара  Взять огнетушитель. Выдерните 

чеку, сильно дѐрнув за кольцо. 

Сжать рукоятку - из раструба 

пойдет углекислота, приступить 

к тушению  

 

6  Эвакуация 

имущества  

Эвакуировать имущество и 

документацию согласно плану, 

утвержденному руководителем 

образовательного учреждения  

Работники 

7  Обесточивание 

помещения  

Взять ключи от помещения 

электрощитовой и обесточить 

здание поворотом рубильника  
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