
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Щ 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

жова Н.В.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2884П от 29 апреля 2019 г. «•
№

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Черноморская, 57

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.201915:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2884 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 5ЙД, °т

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2884П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№>
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2884
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21

1
2

3

4

Запах
Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0
0

14,2±2,8

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

ПНД 014.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ^ ^$/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории хЭтг Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Й /
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2884
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:08

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/1 00 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01

^•/А
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Г^Х*'

заведующая бактериологической лаборатории л^/// Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.К1].710012 от «10» мая 2016 г.

Ф4ДПОИ03.11

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Е8СКИЙ
«ИЛИ/Ц1 ФБУЗ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ

ЭПИДЕМИОЛОГИИ
КРАСНОДАРСКОМ

№

Гигиеническая оценка

» О? 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2884П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Г.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.К11 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№,2883П ОТ 29 апреля 20 19 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. К.Маркса, 1А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № ^^^_ от

Н.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2883 П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2883
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0

0
14,3±2,9

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31 868-20 12

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний /^ \/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Ч^ Л-'/ Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я / ^ '
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2883
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:06

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/1 00 мл

КОЕ/100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 10 18-01

МУК 4.2. 1018-01

7К 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ////^7/^'
заведующая бактериологической лаборатории ^ /__ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога I

Т

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КАЖ1.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции
и эпидемиологии.

Гаг;,*» \Ф12-2!*гза^'г* А^ЧЪ:
}але

н

Гигиеническая оценка

№ 2019года #

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2883П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руково,

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2883П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. К.Маркса, 1А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 3 1861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № ̂ $,Л, от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2883 П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2883
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0
0

14,3±2,9

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

^_ПЩФ 14. 1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (̂  Ж/1
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории ^7*7 Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2883
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:06

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/1 00 мл

КОЕ/1 00 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01&2
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ^% /̂̂

заведующая бактериологической лаборатории у'/ /^ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога /

ъУ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.1Ш.710012 от «10» мая 2016 г.

Ф4ДПОИ03.11

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

зале

№

Гигиеническая оценка

« // » О? 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №288311 от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.ЬШ 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руково^^ШЙ ,̂̂ ,̂ ^
баН.В.

2 -«-и '««.«ЯНУ:

м.п.1=г*?|| ЦЦЦ

^>Ф «̂ пт**' *Гг€^
З э̂̂ м зонв*^^ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2883П ОТ 29 апреля 2019 г.

У'

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. К.Маркса, 1А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 1~й ^_ от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2883 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина

допустимого
уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2883
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0

0

14,3±2,9

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

ШЩФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (\^>$/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории *^т Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2883
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:06

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/ 100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

.Л /
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ^~^/~^

заведующая бактериологической лаборатории ?// //^ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.Ки.7Ю012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместительруководителя

Гигиеническая оценка

№ _2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2883П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанГТиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.БШ 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

ова Н.В.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2884П ОТ 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Черноморская, 57

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2884 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № ^й^, от

1. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2884П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр.1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2884
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формалину )

балл

балл

градус

ВМФ

0
0

14,2±2,8

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ? 571 64-20 16

ГОСТ 31868-2012

^ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (_ Им
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории _^2_1_ Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я '
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2884
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:08

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/100 мл

КОЕ/1 00 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01

/ЛГА
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний \^^//^^^

заведующая бактериологической лаборатории ш///^ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.2 из 2



Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.БШ.710012 от «10» мая 2016 г.

Ф4ДПОИ03.11

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красн^цар^ском крае»

жлиале

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2884П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

Какова Н.В.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2884П ОТ 29 апреля 2019 г.
,

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Черноморская, 57

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2884 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № $&Л от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2884П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр.1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2884
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0

0

14,2±2,8
менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57 164-20 16

ГОСТ? 57 164-20 16
ГОСТ 31868-2012

^ДНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ( Ж/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории ^̂ ^Х Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я "
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2884
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:08

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/100 мл

КОЕ/ 100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2. 10 18-01
Л /

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Т"^/^//'
заведующая бактериологической лаборатории я///' Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.2 из 2



Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреяедения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

Ж1АЛШ.710012 от «10» мая 2016 г.

Ф4ДПОИ03.11

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБ^̂ ^̂ ^̂ Ф гигиены
и эцидемиологй^^ЗдаидайЙ^^»! крае»

шале
»ц,--»ч.'

/*' ^ *-- 1~-*>«//>ЛЙ>Я*«*И

х" А ??Ж^̂ ХМ 1̂
кян

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2884П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (8616.8) 4-09-37

м.п,

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2885П ОТ 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Красная, 53

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:40

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № $(о^, от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2885 П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2885
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:22

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл '

градус
ЕМФ

0

0

14,5±2,9
менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31 868-20 12

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний / $/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории 2^~~^, Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер Пробы в журнале 2885
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:09

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/ 100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лаборатории <У/

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01х/
Ч/// Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.БШ.7Ю012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в

кян

№

Гигиеническая оценка

» О? 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2885П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.- /



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.ЬШ 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руково,

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2885П ОТ 29 апреля 2019 г.

•*'

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Красная, 53

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:40

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № _$~Й-<^ от У &О^( ?

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2885 П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.1 из 2



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы

измерения
Результаты
испытаний

Величина

допустимого
уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2885
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:22

1
2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ВМФ

0
0

14,5±2,9

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

- ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

^ГГН^Ф 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ^__Ж-
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории /^ ' Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2885
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:09

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/ 100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2. 10 18-01

ЛА
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний //// Xх

заведующая бактериологической лаборатории /// 1/ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.2 из 2



Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.ЬШ.7Ю012 от «10» мая 2016 г.

Ф4ДПОИ03.11

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в̂ ^^да§^^^ш крае»

яиале

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2885П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.ЬШ 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

>акова Н.В.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2886П ОТ 29 апреля 20 19 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Пушкина, 22

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2886 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 5~<# ̂  от

1. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2886П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр.1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
и/и

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2886
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:23

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл
градус

ЕМФ

0

0

14,7±2,9 .
менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ 31 868-2012

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний / "̂~"У!/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Ч^х^у Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я " '
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2886
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:10

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/ 100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01
^7 V

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний /4?г~7
заведующая бактериологической лаборатории <^/ //^ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога /

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.К11.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии вЛйязКЩбдарском крае»

илиале

кян

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2886П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕР

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№'2886П ОТ 29 апреля 2019 г.

•

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Пушкина, 22

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2886 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) №5 ,̂̂  от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2886П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Ы О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.201 9 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2886
дата начала испытаний 24.04.201 9 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:23

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0
0

14,7±2,9

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний /̂ )(У
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории С Ю~ — Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я /
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2886
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:10

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/1 00 мл

КОЕ/ 100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01

А/
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний 1 '/ь^// /

заведующая бактериологической лаборатории ™/1/ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Тер'ещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр. 2 из 2



Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.Ки.7Ю012 от «10» мая 2016 г.

Заместитель
органа инспекции ФБУЗ «
и эпидемиологии в Крас

в Ку

«Утверждаю»

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2886П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.К.11514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

РуКОЕ
ндедевг "^^члт

Ш *̂-*Е*& н'в'
м.г

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2887П ОТ 29 апреля 2019г.
•

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. МТМ, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № ̂ ^ от

1. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2887П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2887
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29. 04.201 9 13:23-

1
2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формалину )

балл

балл

градус

ВМФ

0

0

14,9±3,0

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ? 57164-20 16

ГОСТ? 57 164-20 16

ГОСТ 31868-2012

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Г \^/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории ^>ртГ~" Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я /
Образец поступил 24.04.20 19 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2887
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:1 1

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/1 00 мл

КОЕ/ 100 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

Л/
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ^/^/ /^

заведующая бактериологической лаборатории _^_ / /^ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.БШ.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2887П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Г.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.БШ 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕР

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2887П ОТ 29 апреля 2019г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. МТМ, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № С<?/- от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2887П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.1 из 2



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2887
дата начала испытаний 24.04.201 9 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:23

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0
0

14,9±3,0

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31 868-20 12

ПН.ЦФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний /" %Н~
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории ;>̂ ^ Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2887
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:1 1

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/1 00 мл

КОЕ/1 00 мл

1

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01
^ 7

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний '*\$/^//'/ /
заведующая бактериологической лаборатории ^/ // Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
* I

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.2 из 2



Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.1Ш.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

филиале

.кян

Гигиеническая оценка

№ 2019года
•

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2887П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Г.Н.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

н.В.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№2888П ОТ 29 апреля 20 19 г.
* •

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Украинская ул. Б.Хмельницкого, 24

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:40

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2888 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № $ё^ от 4, &&>*-? '/ $

1. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2888П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2888 -
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:33

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0

0

16,7±3,3

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57 164-20 16

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

ГШДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ( УУ
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории -/т Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я '
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2888
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 30.04.2019 08:26

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/ 100 мл

2

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний °\/^"/^х '̂
заведующая бактериологической лаборатории /\/' /г Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога /

*н

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.1Ш.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кщ^я^^^О^м крае»

!але

№

Гигиеническая оценка

« Л » 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2888П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руко

аН.В.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2888П ОТ 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Украинская ул. Б.Хмельницкого, 24

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:40

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2888 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № Г^Х от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2888 П9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.1 из 2



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2888
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:33

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0
0

16,7±3,3

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний / /М
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории /*Т Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я '
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2888
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 30. 04.2019 08:26

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/100 мл

КОЕ/ 100 мл

2

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

|ЧУК 4.2.1018-01

ЛА.
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний "̂ $У

заведующая бактериологической лаборатории М/ [/г Проценко Г. Ю.

7Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.2 из 2



Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.БШ.7Ю012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в

№

Гигиеническая оценка

ЗЙ« -У- / » 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2888П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руково,

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№288911 ОТ 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Украинская, ул. Школьная, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 1 1:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № $~ ^ от

1. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2889П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.1 из 2



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2889
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:34

1

2
•3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл ,

балл

градус

ЕМФ

0
0

16,8±3,4

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31 868-2012

ПНЦ 014.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ( Ж/
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории / г Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2889
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:14

1
2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/ 100 мл

2

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01

, /МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний \/1М /
заведующая бактериологической лаборатории ^Ц/^_, Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр.2 из 2



Ф4ДПОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреяедения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.ВД.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Кущ^ещшЬилиале

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2889П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2889П от 29 апреля 2019 г.

1. "Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Украинская, ул. Школьная, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 1 1:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 3 1861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № ̂ .^ от

1. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2889 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

стр. 1 из 2



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2889
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:34

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ВМФ '

0

0
16,8±3,4

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ Р 57164-2016

ГОСТ 31868-2012

^ДПЗДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ( Ьи
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории у"-*- — Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2889
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:14

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/1 00 мл

2

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2. 1018-01

МЖ 4.2.1018-01
ш/

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ^//^1 ̂
заведующая бактериологической лаборатории ц// 1/__ Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога г

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.1Ш.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ
и эпидемиологии в Кт

Гигиеническая оценка

№ 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2889П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кунцевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕ

м

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2890П ОТ 29 апреля 2019г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Украинская, ул. Б.Хмельницкого, 1

3. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 11:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2890 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № "̂̂ ^ от

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2890П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр.1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2890
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:38

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0

0

17,0±3,4

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ Р 57 164-20 16

ГОСТ? 57 164-20 16

ГОСТ 31 868-20 12

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний /"""\^ Л
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории (~^_Лу Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я "У^
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2890
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:15

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/1 00 мл

КОЕ/1 00 мл

2

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

/МУК 4.2.1018-01
>/

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ^^/^/ ' /
заведующая бактериологической лаборатории 1///// Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога /

оМ

Т

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КАЖГ.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском !

.-г* .. * *"^-гП"зовТп?>^ ̂ &/ &

Гигиеническая оценка

№ ом о 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2890П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: КА.1Ш 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44

352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖД

шж^<>^жш н'в'
м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№'2890П ОТ 29 апреля 2019 г.

•

'1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП" , Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Украинская, ул. Б.Хмельницкого, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 11:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2890 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № Л&_^ от

1. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2890П9К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

стр.1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Результаты испытаний

№>№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я
Образец поступил 24.04.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2890
дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:38

1

2

3

4

Запах

Привкус

Цветность

Мутность ( по формазину )

балл

балл

градус

ЕМФ

0

0

17,0±3,4

менее 1

не более 2

не более 2

не более 20

не более 2,6

ГОСТ? 57164-2016

ГОСТ? 57 164-20 16

ГОСТ 31868-2012

ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний /<•— х/^//
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории -̂_ ̂ В\1 Мисюра С. Е.

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А НИЯ-7 V
Образец поступил 24.04:2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2890
дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:15

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/мл

КОЕ/ 100 мл

КОЕ/ 100 мл

2

не обнаружено

не обнаружено

не более 50

отсутствие

отсутствие

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний "̂
заведующая бактериологической лаборатории ////

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2. 1018-01

/5МУК 4.2. 1018-01

/г Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога /

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф4ДПОИ03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации

№КА.1Ш.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Це'йтр" гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 2019года %

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2890П от 29.04.2019г. соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.


